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Aprobat prin Hotararea nr. 11/19.04.2016 a Adunarii Generale a membrilor Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare "Apa-Canal Constanta", in conformitate cu
prevederile:

- art. 35 din Constitutia Romaéniei privind ,,Dreptul la mediu sanatos";

- Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (transpunerea Directivei nr. 98/83/EEC
privind calitatea apei destinate consumului uman)modificata;

- H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea
zonelor de protectie sanitard si hidrogeologica;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in
mediul acvatic a apelor uzate (transpunerea Directivei 91/271/EEC privind epurarea apelor
uzate urbane), cu modificérile si completarile ulterioare;

-H.G. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si
monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizarea sanitard a productiei si
distributiei apei potabile;

-Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiend si sdnatate publicd privind mediul
de viata al populatiei.

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completérile ulterioare, care transpune
Directiva 2000/60/EEC din 23 octombrie 2000 a Parlamentului European si Consiliului
Uniunii Europene de stabilire a cadrului comunitar de actiune in domeniul strategiei
apelor;

- Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apd si de canalizare, actualizata,

- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata;

- Ordinul 88/2007 pentru aprobarea regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu
apa si de canalizare;

- Ordinul 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului
de alimentare cu apa si de canalizare;

- Ordinul 29/1993 pentru aprobarea normativului cadru privind contorizarea apei si a
energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici;

- Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apé-canal Constanta";

si avand in vedere obligatiile, cerintele, masurile si conditiile specifice de ordin tehnic,
economic si financiar ce decurg din implementarea masurilor de preaderare aprobate de
Comisia Europeana si/sau Guvernul Romaniei privind asistentele financiare rambursabile
si/sau nerambursabile;



CAP. I - Dispozitii generale

Art. 1 - (1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public de
alimentare cu apd si de canalizare, denumit in continuare "serviciul de alimentare cu api si
de canalizare", 1n unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard de apé si canalizare "Apa-Canal Constanta" in care existd sisteme publice
de alimentare cu apd si canalizare, indiferent de marimea acestora si in care isi desfasoara
activitatea operatorul regional S.C. RAJA S.A. Constanta, denumit in continuare in
Operator.

(2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind functionarea serviciului de
alimentare cu apd si de canalizare, definind conditiile si modalitatile ce trebuie indeplinite
pentru asigurarea acestui serviciu la un nivel calitativ superior, precum si relatiile dintre
operatorul regional S.C. RAJA S.A. Constanta si utilizatorii acestui serviciu.

(3) Prevederile prezentului regulament se aplicd, de asemenea, la proiectarea, executarea,
recepfionarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor din sistemul public de alimentare cu
apd si de canalizare si mentinerea in parametrii de functionare optimi (raport cost/calitate)
a infrastructurii tehnico-edilitare aferente.

(4) Operatorul regional S.C. RAJA S.A. Constanta si utilizatorii serviciului se vor
conforma prevederilor prezentului regulament.

Art. 2 - In sensul prezentului regulament, notiunile de mai jos se definesc dupa cum
urmeaza:

2.1. apa potabila - apd care indeplineste indicatorii de potabilitate prevazuti de legislatia
in vigoare,

2.2, api brutd — apd captatd din sursele de suprafatd sau subterane, care are calitatea
sursei in momentul prelevarii si care necesitd un proces de tratare conform cerintelor
calitative ale folosintei;

2.3. ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei in gospodarii,
institutii publice si servicii, care rezultd mai ales din metabolismul uman si din activitati
menajere $i igienico-sanitare;

2.4. ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activitdti economico-
industriale sau din altd utilizare a apei decét cea menajera;

2.5. ape uzate origsenesti - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate
menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum si apele
care provin din stropirea si spalarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a gradinilor si
a curtilor imobilelor;



2.6. ape pluviale(meteorice) - apele de canalizare care provin din precipitatii atmosferice;
2.7.aria de operare — arie geograficd ce cuprinde unitdile administrativ teritoriale
membre ale Asociatiei de dezvoltare intercomunitard de apd si canalizare “Apa-Canal
Constanta”, in care operatorul S.C. RAJA S.A. Constanta primeste dreptul de a
furniza/presta serviciul de alimentare cu apé si de canalizare;
2.8. aglomerare umana — zond in care populatia si/sau activititile economice sunt
suficient de concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate si dirijarea lor spre o
statie de epurare sau spre un punct final de evacuare, calculata in locuitori echivalenti, care
poate cuprinde mai multe unita{i administrativ-teritoriale sau doar o parte a acestora, in
corelare cu prevederile din master planul judetean/zonal pentru serviciul de alimentare cu
apa si de canalizare:
2.9. asociatie de dezvoltare intercomunitari cu obiect de activitate serviciul de
alimentare cu apa si de canalizare — asociatia de dezvoltare intercomunitara cu obiect de
activitate serviciile de utilitati publice, astfel cum este definitd de Legea nr. 51/2006, cu
modificdrile si completdrile ulterioare, constituitd in scopul infiintirii, organizarii,
finantdrii, exploatarii, monitorizarii §i controlului furnizarii/prestirii serviciului de
alimentare cu apd si de canalizare, inclusiv pentru crearea, modernizarea si/sau dezvoltarea
sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare;
2.10. autoritate de reglementare competenti - Autoritatea Nationald de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilita{i Publice - denumita in continuare A.N.R.S.C.;
2.11. acces la retea - dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apd si/sau de
canalizare de a se bransa/racorda si de a folosi, in conditiile legii, retelele de
distributie/colectare;
2.12. aviz de bransare/racordare - documentul scris, emis de Operatorul serviciului de
alimentare cu api si de canalizare, prin care se stabilesc conditiile tehnice cu privire la
proiectarea, amplasarea i executia brangamentelor de apd, respectiv a racordurilor de
canalizare, gi prin care se stabileste punctul de delimitare dintre retelele publice si
instalatiile de utilizare;
2.13. acord de furnizare — documentul scris, emis de Operator, care stabileste conditiile
de furnizare pentru utilizator si defineste parametrii cantitativi si calitativi ai serviciului la
bransamentul utilizatorului si prin care Operatorul se angajeaza sa furnizeze serviciul de
alimentare cu apa;
2.14. acord de preluare — documentul scris, emis de Operatorul serviciului de canalizare
pentru utilizator, prin care acesta se angajeaza sa presteze serviciul de canalizare si care
defineste conditiile si parametrii cantitativi si calitativi ai apelor uzate menajere si/sau
industriale preluate la canalizarea publica.

In functie de solicitare, cele doua acorduri pot fi cumulate intr-un singur document
sau prevazute in documente separate.
2.15. bransament de api - partea din reteaua de alimentare cu apa, care asigurd legitura
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dintre reteaua publicd de distributie si reteaua interioara a unei incinte sau a unei cladiri.
Brangamentul deserveste un singur utilizator. In cazuri bine justificate si atunci cénd
conditiile tehnice nu permit alta solutie se poate admite alimentarea mai multor utilizatori
prin acelagi brangsament. Brangsamentul pana la contor, inclusiv caminul de bransament si
contorul, apartin retelei publice, indiferent de modul de finantare a executiei;
2.16 conectare neautorizata - o conectare realizatd fara acordul de furnizare/prestare emis
de Operator, cea realizatd prin ocolirea contorului declarat, detinerea bransamentului
conectat la reteaua publicd a Operatorului cu legéturi efectuate prin constructii ce
impiedicéa efectuarea controlului(inzidiri, acoperiri, etc.) ori situatia in care utilizatorul este
descoperit cd detine/dobandeste mai mult de un bransament/racord si nu are eliberat
acordul de furnizare/prestare emis de Operator pentru acele bransamente/racorduri;
2.17. consum fraudulos - consumul de apéd neinregistrat de aparatul de masura datorit
urmdtoarelor cauze: interventie neautorizatd asupra contorului de apa, ruperea sigiliilor,
scoaterea, ocolirea sau inversarea contorului de apa din instalatie, deteriorarea modulului
radio, etc.
2.18. caiet de sarcini - caietul de sarcini aprobat prin hotirarea Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ,,Apa-Canal Constanta";
2.19. caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de naturd tehnici,
referitoare la o instalatie;
2.20. camin de bransament/retea - constructie componenta a sistemului de distributie a
apei, apartinand sistemului public de alimentare cu apd, care addposteste contorul de
bransament ori de retea, cu montajul aferent acestuia;
2.21. cimin de racord - constructie componetd a sistemului public de canalizare prin care
se face conexiunea intre instalatiile de canalizare ale utilizatorului (denumite instalatii
interioare de canalizare, chiar daca sunt amplasate in exteriorul unei cladiri/incinte sau pe
domeniul public) si reteaua publicad de canalizare;
2.22. contor de bransament - aparatul de masurare a volumului de apd consumat de
utilizator, care se monteazi pe bransament intre doud vane-robinete, la limita proprietatii
utilizatorului; contorul este ultima componenta a retelei publice de distributie in sensul de
curgere a apei;
2.23. contor de retea - aparatul de masurare a cantitatii de apa transportati dintr-o zona in
alta a retelei publice. Contorul de retea nu poate fi utilizat la determinarea si facturarea
volumului de apd consumat de unul sau mai multi utilizatori;
2.24. domeniu public - totalitatea bunurilor mobile si imobile dobandite potrivit legii,
aflate in proprietatea publicd a unitatilor administrativ-teritoriale potrivit Legii nr.
213/1998, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosinta sau interes public local
ori judetean, declarate ca atare prin hotarare a consiliilor locale sau a consiliilor judetene si
care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national;
2.25 gestionarea in sistem regional a serviciului de alimentare cu api si de canalizare
i



— furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apd si de canalizare, respectiv
administrarea si exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apid si de canalizare
aferente serviciului in interesul comun al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale
unei asociatii de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate serviciul de alimentare
cu apd si de canalizare, prin intermediul unui operator regional;

2.26. imobil - orice cladire sau teren, cu destinatie social-culturald, administrativd, de
productie industriald, comerciala, de prestari servicii sau de locuintd, inclusiv terenul
aferent, cu regim juridic dovedit. In cazul blocurilor de locuinte, la care terenul aferent nu
este delimitat, se considerd imobile toate acele blocuri care au adrese postale distincte;
2.27. infrastructuri tehnico-edilitari - ansamblul sistemelor de utilitati publice destinate
furnizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice; infrastructura tehnico-edilitara apartine
domeniului public sau privat al unitétilor administrativ-teritoriale si este supusa regimului
juridic al proprietatii publice sau private, potrivit legii.

Partile componente ale unei retele de alimentare cu apa, precum si cele ale unei
retele de canalizare sunt amplasate de reguld pe domeniul public. In cazul in care conditiile
tehnice impun, reteaua publicd de alimentare cu apa si cea de canalizare poate fi
amplasata, cu acordul proprietarului, exprimat in forma autentica, si pe terenuri proprietate
privata. In aceste conditii proprietarul este obligat sd permitd in mod gratuit, accesul
Operatorului in caz de avarie la retelele de apa si de canalizare. In situatia instrainarii
terenului, vanzitorul va informa cumpdratorul asupra situatiei terenului, obligatiile
vanzatorului asumate fatd de operatorul S.C. RAJA S.A. transmitdndu-se asupra
cumpdratorului;

2.28. instalatii interioare de apa — totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in
administrarea utilizatorului, amplasate dupd punctul de delimitare dintre reteaua publica si
instalatia interioard de utilizare a apei, §i care asigura transportul apei preluate din reteaua
publicd la punctele de consum si/sau la instalatiile de utilizare;

2.29. instalatii interioare de canalizare — totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau
in administrarea utilizatorului, care asigurd preluarea si transportul apei uzate si meteorice
de la instalatiile de utilizare a apei pana la caminul de racord din reteaua publici. Pe traseul
dintre punctele de utilizare a apei pand la caminul de racord, instalatiile interioare de
canalizare sunt amplasate prin interiorul cladirilor, prin curti, sau prin domeniul public.
2.30. licenta - actul tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competenta prin
care se recunoaste calitatea de operator regional de servicii de utilitafi publice intr-un
domeniu reglementat, precum si capacitatea si dreptul de a furniza/presta un serviciu de
utilitati publice;

2.31. remedierea avariilor — activitéti cu caracter imprevizibil gi urgent prin care, in cazul
aparitiei unor incidente care conduc sau pot conduce la pagube importante, se iau masuri
imediate pentru impiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor. Totodata se determina, se
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inlaturd cauzele care au condus la aparitia incidentului sau se asigurd o functionare
alternativa si se repard sau se inlocuieste instalatia, echipamentul, aparatul deteriorat, etc.
Se restabileste functionarea in conditii normale sau cu parametrii redusi, pina la
terminarea lucrdrilor necesare asigurarii unei functionari normale;
2.32. master plan judetean/zonal pentru serviciul de alimentare cu apia si de
canalizare — document de politici publice care stabileste strategia de furnizare/prestare si
dezvoltare a serviciului, planul de investitii pe termen scurt, mediu si lung privind
infiintarea, dezvoltarea, modernizarea si reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare
aferente serviciului de alimentare cu apa si de canalizare dintr-un judet/dintr-o zona.

Master planul judetean/zonal este aprobat de consiliul judetean/consiliile
judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.

Master planul judetean/zonal se coreleaza cu strategiile locale ale serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare;
2.33. operator regional al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare -
operatorul regional definit conform art. 2 lit h) din Legea nr. 51/2006, republicatd, cu
completdrile ulterioare, care are dreptul exclusiv de a furniza/presta serviciul in aria de
operare stabilitd prin contractul de delegare a gestiunii serviciului denumit in continuare
Operator;
2.34. presiune de serviciu - presiunea ce poate fi asiguratd de Operator in punctul de
brangare;
2.35. punct de delimitare - locul in care instalatiile aflate in proprietatea sau in
administrarea utilizatorului se branseazd la instalatiile aflate in proprietatea sau in
administrarea Operatorului furnizor/prestator de servicii, respectiv locul unde se realizeaza
efectiv furnizarea/prestarea serviciului catre utilizator. Punctul de delimitare asigura
identificarea pozifiei de montare a dispozitivelor de masurare-inregistrare a consumurilor,
stabilirea apartenentei instalatiilor, precum si precizarea drepturilor, respectiv a obligatiilor
ce revin pdrtilor cu privire la exploatarea, intretinerea si repararea acestora. Pentru
serviciul de alimentare cu apa delimitarea se face la contorul de bransament, care este
ultima componentd a sistemului public de alimentare cu api, in sensul de curgere al
acesteia. Pentru bransamentele necontorizate punctul de delimitare este punctul de
imbinare al instalatiei interioare, apartinand utilizatorului, la una din conductele de
serviciu, apartindnd sistemului public de distributie. Delimitarea dintre instalatiile
interioare de canalizare si reteaua publicd de canalizare se face prin cdminul de racord,
care este prima componenti a retelei publice, in sensul de curgere a apei uzate. In situatii
deosebite punctul de delimitare se stabileste prin proiect tehnic si avizul emis;
2.36. pret — contravaloarea apei potabile furnizate utilizatorilor, raportatd la unitatea de
masura;
2.37. pret/tarif unic — preful /tariful stabilit la nivelul unei arii de operare, calculat pe baza
regulilor din Metodologia de analizad cost-beneficiu pentru investitiile in infrastructura de
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apd si de canalizare finantate prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat si/sau din
fonduri nerambursabile, care sd acopere costurile de operare ulterior finalizarii investitiei si
o parte din costurile de amortizare a cheltuielilor de capital, {indnd cont de nivelul acceptat
al ratei de suportabilitate, calculata in conditiile legii;

2.38. racord de canalizare - partea din reteaua publica de canalizare care asigura legitura
dintre instalatiile interioare de canalizare ale utilizatorului si reteaua publicd de canalizare,
inclusiv caminul de racord. Functie de conditiile tehnice concrete cdminul de racord poate
fi amplasat si pe colectorul public de canalizare. Racordul de la cimin spre retea, inclusiv
cdminul de racord, apartin retelei publice de canalizare, indiferent de modul de finantare a
realizarii acestuia;

2.39. repartitor de costuri - aparat utilizat in imobilele condominiale dotate cu instalatii
interioare de utilizare comune, in scopul individualizarii consumurilor si repartizarii pe
proprietéti/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de api inregistrat
la nivelul bransamentului imobilului. Contoarele de apd montate dupa contorul de
bransament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri. Contoarele de apid montate
dupd contorul de bransament nu sunt componente ale sistemului public de alimentare cu
apa,

2.40. repartizarea costurilor — totalitatea actiunilor desfasurate, conform reglementarilor
legale 1n vigoare, de cétre o persoana fizica sau persoana juridica in scopul repartizirii pe
proprietdti/apartamente individuale a costurilor aferente consumului de apd in imobilele
condominiale dotate cu instalatii interioare de utilizare comune;

2.41.retea publica de transport al apei — parte a sistemului public de alimentare cu ap3,
alcatuita din refeaua de conducte situata intre captare si reteaua de distributie, ce cuprinde
conductele de aductiune si conductele magistrale;

2.42. retea publica de distributie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apa,
alcatuitd din reteaua de conducte, armaturi si constructii anexe, care asigura distributia apei
la doi sau la mai mulfi utilizatori independenti;

2.43. retea publicd de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcituita din
canale colectoare cimine, guri de scurgere si constructii anexe care asigurd preluarea,
evacuarea si transportul apelor de canalizare de la doi sau de la mai multi utilizatori
independenti.

Nu constituie retele publice:

— retelele interioare de utilizare aferente unei cladiri de locuit cu mai multe
apartamente, chiar dacd aceasta este in proprietatea mai multor persoane fizice sau
juridice;

— retelele aferente unei incinte proprietate privatd sau unei institutii publice pe
care se afla mai multe imobile, indiferent de destinatie, despartite de zone verzi si alei
interioare private,

— retelele aferente unei platforme industriale, in care drumurile de acces si spatiile
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verzi sunt proprietate privatd, chiar daca aceasta este administratd de mai multe persoane
juridice;

- retelele de distributie a apei reci si apei calde dintre punctele termice sau
centralele termice si utilizatori, chiar daca aceste retele sunt administrate de catre unititile
care exploateaza punctele termice sau centralele termice. In asemenea situatie, cheltuielile
de intrefinere a acestor retele cad 1n sarcina unitétilor care le administreaz;

- instalatiile de ridicare a presiunii (statii de pompare sau hidrofoare) sau statiile
de pompare ape uzate si conductele de refulare chiar daca sunt administrate de agentii
economici desemnati sau de unitatile care administreazi punctele termice sau centralele
termice unde sunt amplasate aceste instalatii (costurile de intretinere si exploatare sunt
suportate de catre acestia);

- instalatii de preepurare, tratare si dezinfectie a apelor uzate provenite de la unitati
sanitare, inclusiv statiile de pompare ape uzate si conductele de refulare aferente, chiar
dacd acestea sunt amplasate pe domeniul public;

- statii de pompare ape uzate si conducte de refulare ce deservesc utilizatori
individuali, chiar daca sunt amplasate pe domeniul public. Acordul proprietarilor acestor
instalatii de a racorda si alti utilizatori nu le transforma in componente ale retelei publice;

- retelele de canalizare ce se descarcd intr-o statie de pompare care nu face parte
din reteaua publicd, chiar daca sunt amplasate pe domeniul public.

2.44. sectiune de control - locul de unde se preleveaza probe de apa in vederea analizelor
de laborator, acest loc fiind:

a) pentru apa potabila: caminul de brangament;

b) pentru apa uzata: caiminul de racord.

2.45. serviciu de alimentare cu apa si de canalizare - totalitatea activitatilor de utilitate
publicd si de interes economic si social general efectuate in scopul captarii, tratarii,
transportului, inmagazinarii si distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor
de pe teritoriul unei localitati, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea si
evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice si a apelor de suprafatd provenite din
intravilanul acesteia.

2.46. serviciu de alimentare cu apa — totalitatea activitatilor necesare pentru:

- captarea apei brute, din surse de suprafata sau subterane;

- tratarea apei brute;

- transportul apei potabile;

- inmagazinarea apei,

- distributia apei potabile.

2.47. serviciu de canalizare — totalitatea activitatilor necesare pentru:

- colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la statiile de
epurare;

- epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar;
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- colectarea, evacuarea si transportul deseurilor din gurile de scurgere a apelor
pluviale si asigurarea functionalitatii acestora;

- evacuarea, tratarea si depozitarea ndmolurilor si a altor deseuri similare derivate
din activitatile previzute mai sus;

- evacuarea apelor pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor.

2.48. sistem public de alimentare cu apa — ansamblul constructiilor si terenurilor,
instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se
realizeazd serviciul public de alimentare cu apd, individualizate in contractul de delegare a
gestiunii incheiat cu Asociatia de dezvoltare intercomunitard de apa si canalizare ,,Apa-
Canal Constanta”,

2.49. sistem public de canalizare - ansamblul constructiilor si terenurilor aferente
instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotérilor specifice, prin care se
realizeazd serviciul public de canalizare, individualizate in contractul de delegare a
gestiunii incheiat cu Asociatia de dezvoltare intercomunitard de apa si canalizare ,,Apa-
Canal Constanta";

2.50. strategie locali a serviciului de alimentare cu api si de canalizare — document de
politici publice adoptat la nivelul unei unitdti administrativ-teritoriale prin care se stabilesc
obiectivele si modul de furnizare/prestare si dezvoltare a serviciului de alimentare cu apa si
de canalizare, detaliat prin programe de investitii multianuale de reabilitare, extindere si
modernizare a sistemelor de apa si de canalizare existente, precum si obiectivele infiintarii
de noi sisteme la nivelul unitdtii administrativ-teritoriale, corelat cu prevederile master
planului judetean/zonal pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare elaborat cu
respectarea prevederilor planului urbanistic general;

2.51. strategia asociatiei de dezvoltare intercomunitarid privind serviciul de
alimentare cu apa si de canalizare — document de politici publice elaborat si aprobat de
asociafia de dezvoltare intercomunitard in numele unitdtilor administrativ-teritoriale pe
care le reprezintd, pentru dezvoltarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din
aria de operare curentd sau posibila a Operatorului caruia asociatia de dezvoltare
intercomunitard i-a delegat gestiunea serviciului in baza contractului de delegare a
gestiunii.

Strategia asociatiei de dezvoltare intercomunitara este elaboratd in conformitate cu
master planul judetean/zonal si contine planul de investitii si lista investitiilor prioritare;
2.52. strategia de tarifare — strategia aplicatd pentru finantarea serviciului de alimentare
cu apd si de canalizare, care are la bazd pretul/tariful unic si care asigura acoperirea
costurilor de operare si a costurilor de investitii;

2.53. tarif — contravaloarea serviciului de canalizare prestat utilizatorilor raportata la

unitatea de méasura;

2.54 tarif diferentiat — tarif suplimentar pentru serviciile de canalizare-epurare a apelor

uzate aplicat utilizatorilor serviciului de apa si canalizare poluatori sau potential poluatori,
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diferentiat ca valoare, in functie de tipul poluantilor evacuati si riscul indus de acestia;

2.55 grupa I de risc — include utilizatori ai serviciului de apa si canalizare, care se
constituie in agenti poluatori sau cu potential poluator, care deverseaza in reteaua publici
de canalizare ape uzate cu continut de poluanti chimici generali;

2.56 grupa II de risc — include utilizatori ai serviciului de api si canalizare care se
constituie n agenti poluatori sau cu potential poluator, care deverseazi in reteaua publici
de canalizare ape uzate cu continut de poluanti chimici specifici si poluanti chimici toxici;
2.57. utilaj de bazd - totalitatea aparatelor si masinilor necesare asigurarii procesului
tehnologic si a céror oprire sau scoatere din functiune afecteaza sau poate afecta esential
desfasurarea activitatii;

2.58. utilizator — persoand fizicd, juridicd, asociatie de proprietari/locatari si
institutii/autoritéti publice — care beneficiaza, direct sau indirect, individual sau colectiv,
de serviciile de utilitati publice, in conditiile legii;

2.59. utilizator al serviciului de apa si canalizare poluator sau potential poluator —
agent economic sau persoand fizicd cu sau fard activitate economicd, care in decursul
monitorizdrii anuale a fost depistat cu depasiri cel putin o datd la cel putin unul din
indicatorii de calitate chimici generali, chimici specifici, chimici toxici monitorizati;

2.60. sistare a serviciului prin debransarea de la retelele publice de alimentare cu api
si/sau canalizare — oprirea, intrerupea serviciului de alimentare cu api si/sau canalizare
prin ridicarea contorului de apa din instalatie sau scoaterea unui tronson/segment din
brangament si/sau racord de canalizare;

2.61. desfiintarea conectarii neautorizate - anularea conectirii neautorizate care a fost
construita fara avizul Operatorului.

Art. 3 - Serviciul de alimentare cu apd si de canalizare se infiinteazi, se

organizeaza i functioneazé pe baza urmatoarelor principii:

- securitatea serviciului;

- tarifarea echitabili;

- rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului;

- solidaritatea utilizatorilor reflectata in strategia tarifara;

- transparenta $i responsabilitatea publicd, incluzand consultarea cu patronatele,
sindicatele, utilizatorii si cu asociatiile reprezentative ale acestora;

- continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

- adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor;

- accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;

- "poluatorul plateste";

- conservarea resurselor de apa si protejarea acestora;

- educatia utilizatorilor in directia folosirii rationale a apei si protectiei mediului;

- reducerea poludrii resurselor primare;
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- respectarea reglementdrilor specifice din domeniul gospodaririi apelor, protectiei
mediului si s@natatii populatiei.

Art. 4 - Serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu apa si de canalizare au
drept scop asigurarea alimentarii cu apd, canalizarea si epurarea apelor uzate si meteorice
pentru toti utilizatorii.

Art. 5 - (1) Apa potabild distribuitd prin sistemele de alimentare cu apa este
destinatd satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodaresti ale populatiei, ale institutiilor
publice, ale operatorilor economici si, dupa caz, pentru combaterea si stingerea incendiilor,
in lipsa apei industriale, in conformitate cu acordul de furnizare emis de Operator.

(2) Apa potabilda distribuitd utilizatorilor trebuie sa indeplineascd, la bransamentele
acestora, conditiile de potabilitate prevazute in normele tehnice si reglementirile legale in
vigoare, precum si parametrii de debit si presiune precizati in acordul de furnizare.
(3) Utilizarea apei potabile in alte scopuri decét cele mentionate la alin. (1) este permisa
numai in mdsura in care existd disponibilitafi fatd de necesarul de apa potabild al
localitatilor, stabilit potrivit prescriptiilor tehnice in vigoare cu acordul Operatorului.
(4) In cazul in care cerintele de apa potabila ale operatorilor economici (agenti economici)
nu pot fi acoperite integral sau pot fi acoperite numai partial, acestia pot sd isi asigure
alimentarea cu apa potabild prin sisteme proprii realizate si exploatate in conditiile legii,
numai dupd ce a solictat Operatorului regional, in baza unei adrese scrise, suplimentarea
cantitafii de apd de care are nevoie, iar acesta i-a comunicat in scris ¢i nu poate sa-i
asigure suplimentarea cantitatii de apa.

Pentru cantitatea de apa solicitatd in plus fatd de cea contractata, partile vor negocia
un tarif/pret care nu va fi mai mic decat cel stabilit prin contract.
(5) Se interzice orice legéturd sau interconectare intre sistemele de alimentare cu api
potabila si sistemele de alimentare cu apa din surse proprii, fiind totodatd interzisa
montarea clapetului de sens.

Art. 6 - (1) Sistemul de canalizare trebuie sd asigure, cu precadere, colectarea,
transportul, epurarea i evacuarea intr-un receptor natural a apelor uzate provenite de la
utilizatorii serviciului de alimentare cu apd, precum si a apelor pluviale sau de suprafatd
colectate de pe teritoriul localitatilor.

(2) Namolurile provenite din statiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare si din
statiile de epurare a apelor uzate ordsenesti se trateazd si se prelucreaza in vederea
neutralizarii, deshidratarii, depozitarii controlate sau valorificarii, potrivit reglementarilor
legale in vigoare privind protectia $i conservarea mediului, respectiv igiena si sdnitatea
populatiei.

(3) Apele uzate evacuate in sistemele de canalizare trebuie sa respecte conditiile precizate
prin acordul de preluare in canalizarea publicd, respectiv prin contractul de prestare a
serviciului, precum si pe cele impuse prin reglementérile tehnice in vigoare, astfel incat,
prin natura, cantitatea ori calitatea lor, sa nu conduci la:
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a) degradarea constructiilor si instalatiilor componente ale sistemelor de
canalizare;

b) diminuarea capacitatii de transport a retelelor si a canalelor colectoare;

¢) perturbarea functiondrii normale a statiei de epurare prin depasirea debitului si a
incdrcdrii sau prin inhibarea proceselor de epurare;

d) aparitia unor pericole pentru igiena si sanatatea populatiei sau a personalului de
exploatare a sistemului,

€) aparitia pericolelor de explozie.

(4) Este interzis utilizatorului sa deverseze in reteaua de canalizare ape uzate si orice fel de
alte lichide ori materii solide solubile sau insolubile, care sa contina in sectiunea de
control:

a) materii de suspensie, a caror cantitate, madrime si naturd constituie un factor
activ de erodare a canalelor, provoaca depuneri sau stdnjeneste curgerea normali;

b) substante cu agresivitate chimicd asupra materialelor din care sunt realizate
reteaua de canalizare si obiectivele de exploatare din cadrul statiei de epurare a apelor
uzate;

¢) substante de orice naturd, care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidali sau de
suspensie, pot stdnjeni exploatarea normala a canalelor, statiilor de repompare, statiei de
epurare si/sau prin actiune chimicd, mecanica, termicd duc la deteriorarea instalatiilor
si/sau la cresterea vitezei/gradului de uzuri;

d) substante toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare,
pot pune in pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare;

e) substante cu grad ridicat de periculozitate;

f) substante care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri
care sa contribuie la poluarea mediului inconjuritor;

g) substante colorate, ale caror cantitati si naturd, in conditiile diluirii realizate in
refeaua de canalizare si in statia de epurare, determind modificarea culorii apei din
resursele de apa in care se evacueazi apele epurate;

h) substante inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a
namolului;

i) substante organice greu biodegradabile in cantitdti ce pot influenta negativ
procesul de epurare al treptei biologice.

(5) Evacuarea in receptorii naturali a apelor uzate epurate si depozitarea namolurilor
provenite din statiile de epurare se fac numai in conditiile calitative si cantitative precizate
in avizele, acordurile si autorizatiile de mediu eliberate de autoritatile competente, potrivit
reglementdrilor in vigoare din domeniul protectiei calititii apei si a mediului, astfel incat sa
se garanteze protectia si conservarea mediului, respectiv igiena si sdnatatea populatiei.

(6) Preluarea in sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la agenti economici
industriali sau de la alti utilizatori neracordati la retelele publice de distributie a apei se
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poate aproba numai in mésura in care:

- capacitatea sistemelor nu este depasita din punct de vedere hidraulic;

- nu prezintd depdtiri ale limitelor reglementate pentru substantele impurificatoare;
-nu contin poluanti toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.

Art. 7 - (1) Masurarea cantitatilor de apa furnizate de operatori, prin intermediul
sistemelor de alimentare cu apa, este obligatorie. Aceasta se realizeazd prin montarea la
nivelul punctului de delimitare/separare a instalatiilor a echipamentelor de misurare-
inregistrare i control, cu respectarea prevederilor specifice in domeniu, emise de
autoritatea de reglementare competenta.

(2) Instalatiile din amonte de punctul de delimitare aparfin sau sunt in administrarea
Operatorului, iar cele din aval apartin sau sunt in administrarea utilizatorului, dupa caz.
Notiunile de amonte si aval corespund sensului de curgere a apei in instalatii, dinspre
Operator spre utilizator.

(3) Péna la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depési consumul stabilit n
regim pausal prevazut de actele normative in vigoare.

Art. 8 - (1) In vederea asigurarii continuitatii serviciilor de apa si de canalizare,
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard de apa si canalizare "Apa-Canal Constanta" si
autoritdtile administrafiei publice locale membre au responsabilitatea planificarii si
urmdririi lucrarilor de investitii necesare functionarii sistemelor in conditii de siguranta la
parametrii ceruti prin prescriptiile tehnice. In acest scop se vor institui sisteme de
planificare multianual a investitiilor, plecdndu-se de la un plan director de perspectiva.

(2) Sarcinile concrete ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard de api si canalizare
"Apa-Canal Constanta" si ale autoritatilor administratiei publice locale membre in ceea ce
priveste realizarea investitiilor, respectiv ale Operatorului in ceea ce priveste executarea
lucrérilor, sunt prevazute in Contractul de delegare a gestiunii, avand ca parti S.C. RAJA
S.A. si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard "Apa-Canal Constanta".
(3) Operatorul sistemului de alimentare cu apa si/sau de canalizare trebuie si asigure
functionarea sistemului de alimentare cu apa la toti utilizatorii, precum si continuitatea
evacudrii apelor colectate de la acestia. Livrarea apei folosite in scopuri industriale se va
face conform cerintei utilizatorului, pe baza unui program de furnizare acceptat de ambele
parti (Operator-utilizator).
(4) Intreruperea alimentarii cu apa si a evacudrii apelor uzate la canalizare este permisa
numai in cazuri prevazute de lege, precum si in cazurile de fortd majora.
(5) Operatorul va asigura exploatarea, intretinerea si repararea retelelor publice de
alimentare cu apa, in conformitate cu instructiunile tehnice specifice, a reviziilor tehnice,
reparatii curente si capitale, modernizari si investitii.
(6) La solicitarea utilizatorilor, Operatorul va interveni pentru asigurarea continuitatii
functionirii retelei de canalizare. In cazul constatrii existentei unor obturari ale canalizrii
din vina doveditd a utilizatorului, cheltuielile vor fi suportate de citre acesta.
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(7) In cazul in care executarea de citre terti a lucrérilor de interventii, constructii, reparatii,
remedieri, modernizédri de orice fel au ca efect deteriorarea componentelor sistemelor
publice de alimentare cu apa si de canalizare, costurile readucerii acestor sisteme la
parametrii de functionare vor fi suportate de catre acestia. La eliberarea avizului pentru
executarea unor astfel de lucrdri se va mentiona si aceastd obligatie. in cazul in care
beneficiarii lucrarilor mentionate sunt autoritati publice, societdti comerciale/regii aflate
sub autoritatea acestora, pe langd mentionarea in aviz a acestei obligatii, punerea in
functiune va contine si obligatiile de readucere si de predare a amplasamentului in starea
initiald, prin aceasta infelegdndu-se inclusiv readucerea retelelor de alimentare cu api si de
canalizare la starea de functionare normalad. Executantul lucririi are obligatia respectarii
legislatiei de mediu in vigoare in ceea ce priveste deseurile rezultate din activitatea
desfaguratd, respectiv curadfarea zonelor afectate de orice materiale/reziduuri precum si
( colectarea controlatd a de§eu£ilor si predarea lor catre unita{i autorizate pentru eliminarea
sau valorificarea acestora. In cazul producerii unei poluiri accidentale a mediului,
executantul lucrdrii suportd contravaloarea prejudiciului, restabilind conditiile anterioare
producerii evenimentului, potrivit principiului "poluatorul plateste".
(8) Operatorii economici care valorifica, depoziteaza, proceseazi, gestioneaza materiale de
constructie si/sau executd transportul acestora vor suporta costurile aferente reparatiei sau
inlocuirii retelelor de alimentare cu apa si de canalizare degradate din cauza tasirii
terenului, precum si a decolmatarii retelelor de canalizare in zona adiacentd incintelor in
care 1si desfdsoard activitatea.

CAP. I - Siguranta serviciului de alimentare cu apd si de canalizare

¢, SECTIUNEA 1 - Documentatie tehnica
8
Art. 9 - (1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnicd minima necesari
desfasurarii serviciului de alimentare cu apa si a serviciului de canalizare.

(2) Regulamentul stabileste  documentele necesare  exploatirii, obligatiile
proiectantului de specialitate, ale unitatilor de executie cu privire la intocmirea,
reactualizarea, pastrarea si manipularea acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, pastrare si
reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de exploatare
specifice principalelor tipuri de instalatii.

(4) Personalul de conducere al Operatorului raspunde de existenta, corecta completare si
péstrare a documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.
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Art. 10 - Proiectarea si realizarea sistemelor de alimentare cu apa si a sistemelor de
canalizare sau a partilor componente ale acestora se realizeaza in conformitate cu
normativele si prescriptiile tehnice de proiectare si executie in vigoare, avizate de
autoritdtile competente, iar proiectul va tine seama de reglementarile in vigoare privind
protectia si conservarea mediului.

Art. 11 - Fiecare operator va solicita, pastra si actualiza urmatoarele documente:

a) contractul prin care s-a facut delegarea de gestiune;

b) planul cadastral al situatiei terenurilor (solicitate de la proprietarii acestora);

c) planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate in
exploatare, inclusiv cele subterane, ce vor fi actualizate;

d) planurile cladirilor sau ale constructiilor speciale, avand notate toate
modificdrile sau completarile la zi;

e) studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe
care sunt amplasate lucrarile aflate in exploatare sau conservare, precum si cele privind
gospodadrirea apelor, cu avizele necesare;

f) cartile tehnice ale constructiilor;

g) documentatia tehnicd a utilajelor si instalatiilor si, dupa caz, autorizatiile de
punere in functiune a acestora;

h) procesele-verbale de constatare in timpul executiei si planurile de executie ale
partilor de lucrari sau ale lucrérilor ascunse;

1) proiectele de executie ale lucrarilor, cuprinzand memoriile tehnice, breviarele de
calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor si retelelor,
etc.;

j) documentele de receptie, preluare i terminare a lucréarilor, cu :

- procese-verbale de méasurédtori cantitative de executie;

- procese-verbale de verificdri si probe, inclusiv probele de performanti si
garantie, buletinele de verificari, analiza si incercari;

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

- procese-verbale de punere in functiune;

- procese-verbale de dare 1n exploatare;

- lista echipamentelor montate in instalatii, cu caracteristicile tehnice;

- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneaza rezolvarea
neconformitétilor si a remedierilor;

- documentele de aprobare a receptiilor si de predare in exploatare;

k) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de
detaliu actualizate conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale
fiecdrui utilaj si/sau ale fiecdrei instalatii, inclusiv planurile si cataloagele pieselor de
schimb;
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1) instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind
manipularea, exploatarea, intretinerea si repararea echipamentelor si instalatiilor, precum
si cartile/fisele tehnice ale echipamentelor principale ale instalatiilor;

m) normele generale si specifice de securitate si sanitate in muncd, aferente
fiecdrui echipament, fiecarei instalatii sau fiecarei activitati;

n) planurile de dotare si amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de
aparare a obiectivului in caz de incendiu, calamita{i sau alte situatii exceptionale;

o) regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg
personalul;

p) avizele si autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii
de masura, inclusiv cele de protectie a mediului, obtinute in conditiile legii;

q) inventarul instalatiilor si liniilor electrice conform instructiunilor in vigoare;

r) instructiuni privind accesul In incinta si instalatii;

s) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

t) registre de control, de sesizari i reclamatii, de dare si retragere din exploatare;

u) bilanful cantitatilor de apa, conform proiectului, si rezultatele bilanturilor

periodice Intocmite conform prevederilor legale.

Documentele care nu sunt intocmite initial de Operator (carti tehnice, planuri
cadastrale, studii geotehnice si hidrologice, etc.) vor fi solicitate proprietarilor
constructiilor/terenurilor/instalatilor, acestia avdnd obligatia de a le pune la dispozita
Operatorului. Lipsa acestor documente nu atrage rapunderea Operatorului.

Art. 12 - (1) Documentele puse la dispozitie de céatre Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitard de apd si canalizare "Apa-Canal Constanta" si/sau autoritatea publici
locala, membru al Asociatiei, dupa caz, se vor pastra la sediul sau la punctele de lucru ale
Operatorului de pe raza de operare.

(2) Documentatiile referitoare la constructii de orice fel detinute de Operator se vor
completa si pdstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnica a constructiei".

Art. 13 - (1) Documentatia de bazd a lucrarilor si datele generale necesare
exploatarii vor fi intocmite numai de agenti economici specializati in proiectare, care o vor
preda titularului de investitie.

(2) Agentii economici care au intocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile
de executie, in toate exemplarele in care s-au operat modificéri pe parcursul executiei si, in
final, sd inlocuiasc@ aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei
reale de pe teren si sd predea proiectul pe sistem informational si de evidentd pentru
exploatarea, Intretinerea si repararea instalatiilor proiectate.

(3) Executantii lucrdrilor au obligatia ca, odatd cu predarea lucririlor, si predea si
schemele, planurile de situatii i de executie modificate conform situatiei de pe teren. In
cazul In care nu s-au facut modificari fatd de planurile initiale, se va preda céte un
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exemplar din aceste planuri, avand pe ele confirmarea ca nu s-au facut modificari in timpul
executiei (inclusiv pentru executia brangamentelor).

(4) In timpul executiei lucririlor se interzic abaterile de la documentatia intocmiti de
proiectant fard avizul acestuia.

Art. 14 - (1) Autoritdtile administratiei publice locale detinatoare de instalatii
tehnologice din infrastructura tehnico-edilitara aferente serviciului de alimentare cu apa si
de canalizare, direct sau prin intermediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa
si canalizare "Apa-Canal Constanta", precum si operatorul S.C RAJA S.A., au obligatia sa
isi organizeze o arhiva tehnica pentru pastrarea documentelor de bazi prevazute la art. 11,
organizata astfel Incét si poata fi gasit orice document cu usurinta.

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile,
schemele si documentele aflate in arhiva.
(3) Instriinarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate in arhiva
este interzisé.
(4) La incheierea activitatii de operare, Operatorul va preda pe bazi de proces-verbal
intreaga arhiva pe care si-a constituit-o, fiind interzisd pastrarea de cétre acesta a vreunui
document original sau copie.
(5) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor mentiona:

a) data intocmirii documentului;

b) numarul de exemplare originale;

c) calitatea celui care a intocmit documentul;

d) numarul de copii executate;

€) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale
documentului, numadrul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;

f) data fiecérei revizii sau actualizari;

g) calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a
aprobat;

h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;

i) lista persoanelor cdrora li  s-au distribuit copii  dupd documentul
revizuit/actualizat;

J) lista persoanelor care au restituit la arhivd documentul primit anterior revizuirii/
modificarii.

Art. 15 - (1) Pentru echipamentele din exploatare se vor intocmi fise tehnice care
vor contine toate datele din proiect, din documentatiile tehnice predate de furnizori sau de
executanti si din datele de exploatare luate de pe teren, certificate prin acte de receptie care
trebuie sd corespunda cu realitatea.

(2) Pe durata exploatarii, in fisele tehnice se vor trece date privind:
a) incidentele sau avariile;
b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;
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¢) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria in
cauza,

d) reparatiile efectuate pentru inlaturarea incidentului/avariei;

e) costul reparatiilor accidentale sau planificate;

f) lista de piese si/sau subansambluri inlocuite cu ocazia reparatiei accidentale sau
planificate;

g) componenta si echipa care a efectuat reparatia accidentala sau planificata, chiar
in cazul in care reparatia s-a executat de alt agent economic;

h) perioada cét a durat reparatia, planificatd sau accidentala;

i) comportarea in exploatare intre doua reparatii planificate;

j) data scadenta si tipul urmétoarei reparatii planificate (lucrari de intretinere
curentd, revizii tehnice, reparatii curente si capitale);

k) data scadentd a urmatoarei verificari periodice;

1) buletinele de incercéri periodice si dupa reparatii.
(3) Fisele tehnice se Intocmesc pentru utilajele de bazd, pentru fundatiile acestora si a
echipamentelor, instalatiile de legare la pamant, dispozitivele de protectie si pentru
instalatiile de comanda, teletransmisie si telecomunicatii.
(4) Pentru cladiri, cosuri de fum si altele asemenea, precum si pentru instalatiile de ridicat,
cazane §i recipiente sub presiune se va intocmi si folosi documentatia cerutd de normele
legale in vigoare.
(5) Separat de fisele tehnice, pentru utilajele de baza (echipament sau aparataj) se va tine o
evidentd a lucrdrilor de intretinere curentd, revizii tehnice, reparatii curente si capitale.

Art. 16 - (1) Utilajele de bazd, echipamentele auxiliare (pompe, motoare, etc.),
precum si principalele instalatii mecanice (rezervoare, ascensoare, stavilare, poduri rulante,
macarale, etc.) trebuie sa fie prevdzute cu placute indicatoare cuprinzdnd datele de
identificare pentru echipamentul respectiv in conformitate cu normele in vigoare.

(2) Toate echipamentele mentionate la alin. (1), precum si conductele, barele electrice,
instalatiile independente trebuie sd fie numerotate dupd un sistem care si permita
identificarea rapida si usor vizibila in timpul exploatarii.

(3) La punctele de conducere a exploatarii trebuie sa se géseasca atat schemele generale ale
instalatiilor (schemele normale de functionare electrice si mecanice), cat si, dupa caz, cele
ale instalatiilor auxiliare (dozatoare, filtre, aer comprimat, alimentarea cu apa a instalatiilor
fixe de stins incendiul, iluminatul principal si de sigurantd, etc.), potrivit specificului
activitatii si atributiilor.

(4) Schemele trebuie actualizate astfel incédt sd corespundd situatiei reale din teren, iar
numerotarea §i notarea din scheme trebuie sd corespundd notarii reale a instalatiilor
conform alin. (2).

(5) Schemele normale de functionare vor fi afigate la loc vizibil.
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Art. 17 - (1) Instructiunile/procedurile interne pe baza cédrora se realizeazi
conducerea operativéd a instalatiilor trebuie sé fie clare, exacte, sd nu permita interpretari
diferite pentru o aceeasi situatie, sa fie concise si sd contind date asupra echipamentului,
metodelor pentru controlul starii acestuia, asupra regimului normal si anormal de
functionare si asupra modului de actionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

(2) Instructiunile/procedurile interne trebuie sa delimiteze exact indatoririle personalului
cu diferite specialitdfi care concurd la exploatarea, intrefinerea sau repararea
echipamentului si trebuie sa cuprinda cel putin:

a) indatoririle, responsabilitatile si competentele personalului de deservire;

b) descrierea constructiei si functiondrii echipamentului, inclusiv scheme si schite
explicative;

c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor in conditiile unei exploatari
normale (manevre de pornire/oprire, manevre in timpul exploatarii, manevre de scoatere si
punere sub tensiune);

d) reguli privind controlul echipamentului in timpul functiondrii in exploatare
normala;

e) parametrii normali, limitd si de avarie ai echipamentului;

f) reguli de prevenire si lichidare a avariilor;

g) reguli de prevenire si stingere a incendiilor;

h) reguli de anuntare si adresare;

i) enumerarea functiilor/meseriilor pentru care este obligatorie insusirea
instructiunii/procedurii sau autorizarea;

J) masuri pentru asigurarea securitdtii si sdnatatii in munca;

k) masuri pentru asigurarea protectiei mediului.

(3) Instructiunile/procedurile interne se semneaza de coordonatorul locului de munca si
sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al Operatorului desemnati
in acest sens, menfionandu-se data intrarii in vigoare.

(4) Instructiunile/procedurile interne se revizuiesc periodic ,conform Procedurii Generale
,,Controlul documentelor” , sau ori de céte ori este nevoie.

Art. 18 - (1) Operatorul desfasoara activitatile specifice serviciului de alimentare cu
apa si de canalizare si trebuie si elaboreze, sd revizuiasca si sa aplice instructiuni/proceduri
interne.

(2) In vederea aplicarii prevederilor alin. (1), Operatorul va intocmi liste cu
instructiunile/procedurile interne in vigoare/utilizate, care sunt disponibile la locurile de
munca. Lista instructiunilor/procedurilor interne va cuprinde, dupi caz, cel putin:

a) instructiuni/proceduri interne generale;

b) instructiuni/proceduri interne pentru exploatarea instalatiilor principale;

¢) instructiuni/proceduri interne pentru executarea manevrelor curente;

d) instructiuni/proceduri interne pentru lichidarea avariilor;
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e) instructiuni/proceduri interne pentru executarea lucrarilor de intretinere.

Art. 19 - (1) Personalul de operare va intocmi zilnic situatii cu datele de exploatare,

dacd acestea nu sunt iInregistrate si memorate prin intermediul unui sistem informatic.
Datele memorate in sistemul informatic sau cele intocmite de personalul de operare
reprezintd forma primari a evidentei tehnice.
(2) Documentatia operativa si evidentele tehnice trebuie examinate periodic de personalul
tehnic ierarhic superior, care va dispune méasurile necesare pentru eliminarea eventualelor
defecte si deranjamente constatate in functionarea instalatiilor sau pentru cresterea
eficientei si sigurantei in exploatare.

SECTIUNEA a 2-a - indatoririle personalului de operare

Art. 20 - (1) Personalul de operare se compune din toti salariatii care deservesc
instalatiile de alimentare cu api si de canalizare, avand ca sarcind de serviciu principald
supravegherea functiondrii si executarea de manevre in mod nemijlocit la un echipament,
intr-o instalatie sau intr-un ansamblu de instalatii.

(2) Subordonarea pe linie de exploatare si tehnico-administrativa, precum si obligatiile,
drepturile si responsabilitatile personalului de deservire se trec in fisa postului si in
regulamentele/procedurile interne specifice locului de munca.
(3) Numarul locurilor de munca in care este necesarad desfasurarea activitatii se stabilesc de
Operator in procedurile proprii, in functie de:

a) gradul de periculozitate a instalatiilor si a procesului tehnologic;

b) gradul de automatizare a instalatiilor;

¢) gradul de siguranta necesar in asigurarea serviciului;

d) necesitatea supravegherii instalatiilor si procesului tehnologic;

e) existenta teletransmisiei datelor si a posibilitatilor de executare a manevrelor de
la distanta;

f) posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor,
avariilor i incendiilor.
(4) In functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, Operatorul poate stabili ca
personalul sd isi indeplineascd atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor
instalatii amplasate in locuri diferite.

Art. 21 - Principalele lucréri ce trebuie cuprinse in fisa postului personalului de
deservire, privitor la exploatare si executie operativa, constau in:

a) supravegherea instalatiilor;
b) controlul curent al instalatiilor;
c) executarea de manevre;
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d) lucrari de intretinere periodica;
e) lucrari de intretinere neprogramate;
f) lucrari de interventii accidentale.

Art. 22 - (1) Lucrérile de intretinere periodice sunt cele previzute in instructiunile
furnizorilor de echipamentele, regulamentele de exploatare si in instructiunile/procedurile
interne si se executd, de reguld, fara oprirea utilajelor de baza.

(2) Lucrérile de intrefinere curentd se executd in scopul prevenirii sau eliminarii
deteriordrilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite in fisa postului si in instructiunile
de exploatare.

Art. 23 - (1) In timpul prestarii serviciului, personalul trebuie si mentina regimul
cel mai sigur si economic in functionarea instalatiilor, in conformitate cu regulamentele de
exploatare, instructiunile/procedurile interne, graficele/diagramele de regim si dispozitiile
personalului ierarhic superior pe linie de exploatare sau tehnic-administrativa.

(2) Instalatiile, echipamentele sau utilajele trebuie supravegheate conform sistemului de
supraveghere stabilit, daca este 1n functiune sau rezerva operationala.

(3) Inregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit in proceduri.

(4) In cazul pornirii unor echipamente, la care conform instructiunilor trebuie asigurata o
anumitd viteza de incarcare sau paliere de functionare, inregistrarea datelor de exploatare
se face la intervalele de timp stabilite, panad la stabilizarea parametrilor normali de
functionare.

SECTIUNEA a 3-a - Analiza si evidenta incidentelor si avariilor

Art. 24 - (1) in scopul cresterii sigurantei in functionare a serviciului de alimentare
cu apd si de canalizare si al continuitétii serviciului, Operatorul va intocmi proceduri de
analizd operativd si sistematicd a evenimentelor nedorite, care au loc in instalatiile
apartindnd sistemului de alimentare cu apa si de canalizare, stabilindu-se masuri privind
cresterea fiabilitdfii echipamentelor si schemelor tehnologice, imbunétatirea activititii de
exploatare, intrefinere si reparatii si cresterea nivelului de pregatire si disciplind a
personalului.

(2) Procedurile prevédzute la alin. (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului
regulament.

Art. 25 - Evenimentele ce se analizeazd se refera, in principal, la:

a) defectiuni curente;
b) deranjamente la captari, statii de tratare, retele de transport si de distributie a
apeti;
¢) deranjamente la instalatiile de colectare, de transport, la statiile de epurare a
apelor uzate si la cele de tratare si depozitare a namolurilor;
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d) incidente si avarii;

€) abateri sistematice ale parametrilor apei distribuite;

f) limitari de consum impuse de anumite situatii existente la un moment dat in
sistem.

Art. 26 - (1) Defectiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea
normald sau ca o deficientd a echipamentelor sau a instalatiilor, care nu duce la oprirea
acestora.

(2) Defectiunile se constatd de catre personalul de operare, in timpul supravegherii si
controlului instalatiilor si se remediaza in conformitate cu procedurile aprobate.

(3) Defectiunile pentru a caror remediere este necesard interventia altui personal decét cel
de operare sau oprirea utilajului/instalatiei se nscriu in registrul de evidenta de la locul de
munca.

(4) Deranjamentele din refelele de transport si distributie sunt acele defectiuni care conduc
la Intreruperea serviciului catre utilizatorii alimentati de la o ramura a retelei de transport
sau dintr-o retea de distributie.

Art. 27 - (1) Se considerd incidente urmatoarele evenimente:

a) declansarea sau oprirea fortatd a instalatiilor indiferent de duratd, dar care nu
indeplineste conditiile de avarie;

b) declansarea sau oprirea fortatd a utilajelor auxiliare, fard ca acestea sa fie
inlocuite prin anclansarea automati a rezervei, care conduce la reducerea cantitatii de apa
produsa, transportata sau furnizata;

c) reducerea cantitafii de apa potabila disponibild sau a parametrilor de livrare a
acesteia ori a apelor uzate preluate, sub limitele stabilite prin reglementari, pe o durata mai
mare de 60 de minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) nu se considerd incidente urmatoarele
evenimente:

a) iesirea din functiune a unei instalatii ca urmare a actiondrii corecte a
elementelor de protectie si automatizare, in cazul unor evenimente care au avut loc intr-o
alta instalatie care nu este in exploatarea Operatorului;

b) iesirea din functiune sau scoaterea din exploatare a unei instalatii sau parti a
acesteia, ca urmare a unor defectiuni ce pot sd apard in timpul incercarilor profilactice pe
partea electricd sau de automatizari, corespunzatoare scopului acestora;

¢) iegirea din functiune a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia,
daca a fost inlocuit automat cu rezerva, prin functionarea corectd a anclansarii automate a
rezervel, $i nu a avut ca efect reducerea cantitafii de apa livrate utilizatorului sau preluarii
apelor uzate de la acesta;

d) scoaterea accidentalda din functiune a unei instalatii sau a unui element al
acesteia 1n scopul eliminarii unor defectiuni, daca a fost inlocuit cu rezerva si nu a afectat
alimentarea cu apa sau preluarea apelor uzate la/de la utilizatori,
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e) scoaterea din exploatare In mod voit a unei instalatii, pentru prevenirea unor
eventuale accidente umane sau calamitéti;

f) intreruperile sau reducerile in livrarea apei potabile aduse la cunostiinta in timp
rezonabil utilizatorilor care ar putea fi afectati.

Art. 28 - (1) Se considera avarii urmdtoarele evenimente:

a) Intreruperea accidentald, totald sau partiald, a livrarii apei potabile catre
utilizatori pentru o perioadd mai mare de 6 ore;

b) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a utilajelor auxiliare ori a unor
instalatii sau subansambluri din instalatiile de producere a apei potabile, care conduc la
reducerea cantitatilor utilizabile cu mai mult de 30% pe o duratd mai mare de 72 de ore;

c) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a unor instalatii de producere
sau transport al apei potabile, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, daci fac ca acestea
sd raména indisponibile pe o duratd mai mare de 72 de ore;

d) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a instalatiilor de producere si
transport al apei potabile, care conduc la reducerea cantitdtii livrate cu mai mult de 50% pe
0 duratd mai mare de o ora.

(2) Daca pe durata desfasurarii evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta isi
schimba categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va
incadra pe toatd durata desfasurérii lui in categoria avariei.

Art. 29 - Analiza avariei majore se efectueaza imediat dupa producerea
evenimentului respectiv de catre factorii de raspundere ai Operatorului.

Art. 30 - Analiza fiecdrui incident sau a fiecarei avarii majore va cuprinde, dupa
caz, partial sau 1n totalitate, urméatoarele aspecte:

a) locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei;

b) situatia inainte de incident sau avarie, dacd se functiona sau nu in schema
obisnuita, cu indicarea abaterilor de la aceasta;

c) prilejul care a favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor;

d) descrierea cronologica a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor
inregistrarilor computerizate si declaratiilor personalului;

e) manevrele efectuate de personal in timpul desfasurdrii si lichidarii
evenimentului;

f) situatia functionarii semnalizarilor, protectiilor si automatizarilor;

g) efectele produse asupra instalatiilor, daca a rezultat echipament deteriorat, cu
descrierea deteriorarii;

h) efectele asupra utilizatorilor, utilitatile nelivrate, durata de intrerupere, valoarea
pagubelor estimate sau alte efecte;

1) stadiul verificarilor profilactice, reviziile si reparatiile pentru echipamentul sau
protectiile care nu au functionat corespunzator;
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J) cauzele tehnice si factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de
evenimente;

k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului si modul de
respectare a instructiunilor;

1) influenta schemei tehnologice sau de functionare in care sunt cuprinse
instalatiile afectate de incident sau avarie;

m) situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare si reparafii si a cunoasterii
lor, cu mentionarea lipsurilor constatate si a eventualelor incéalcari ale celor existente;

n) masuri tehnice si organizatorice de prevenire a unor evenimente aseménatoare,
cu stabilirea termenelor si responsabilitatilor.

Art. 31 - (1) Analiza incidentelor si avariilor va fi finalizatd in cel mai scurt timp
posibil de la remedierea acestora.

(2) In cazul in care in urma analizei rezultd ci evenimentul a avut loc ca urmare a
proiectdrii instalatiei, montarii instalatiei, deficientelor echipamentului, calitatii slabe a
materialelor sau datoritd actiunii ori inactiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori
in legaturd cu instalatia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite
factorilor implicati, pentru punct de vedere.

(3) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul Operatorului care are in gestiune
instalatiile respective. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard de apa si canalizare "Apa-
Canal Constanta" sau autoritatea administratiei publice locale in cauza va sprijini
Operatorul, la cererea acestuia, in aceasta analiza.

(4) Dacd avaria sau incidentul afecteaza sau influenteaza functionarea instalatiilor aflate in
administrarea altor operatori sau agenti economici, Operatorul care efectueaza analiza va
solicita acestora transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor datelor si informatiilor
necesare analizarii avariei sau incidentului.

Art. 32 - Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneaza intr-un raport
scris, intocmit de conducétorul entitdtii organizatorice pe raza careia s-a produs incidentul
sau avaria.

Art. 33 - (1) In vederea satisfacerii in conditii optime a necesititilor de alimentare
continud cu apa potabild si a preluarii apelor uzate, Operatorul va urmari evidentierea
distinctd a Intreruperilor si limitarilor, a duratei si a cauzelor de intrerupere a utilizatorilor,
inclusiv a celor cu cauze in instalatiile acestora, daca au afectat functionarea instalatiilor
proprii.

(2) Situatia centralizatoare privind aceste intreruperi sau limitéri face parte din raportarile
catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard de apa si canalizare "Apa-Canal Constanta".

Art. 34 - (1) Analiza deteriordrii echipamentelor se face in scopul determinarii
indicatorilor de fiabilitate a acestora in conditii de exploatare.

(2) Pentru evidentierea deteriordrilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor
sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare
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echipament in parte, rezultatele consemnandu-se intr-un formular conform unei proceduri
a Operatorului.
(3) Evidentierea defectiunilor si deteriorarilor se face si in perioada de probe de garantie si
punere in functiune dupa montare, inlocuire sau reparatie capitala.

Art. 35 - (1) Fisele de incidente si de echipament deteriorat reprezinta documente
primare pentru evidenta statistica.
(2) Pastrarea evidentei se face de Operator pe toatd perioada cat acesta
presteaza/furnizeaza serviciul.
(3) La incheierea activitatii de operare se aplica prevederile art. 14 alin. 4.

SECTIUNEA a 4-a - Asigurarea sigurantei de functionare a instalatiilor

Art. 36 - Pentru cresterea sigurantei in functionare a serviciilor de alimentare cu apa
si de canalizare §i pentru continuitatea alimentarii cu apa si preludrii apelor uzate,
Operatorul va intocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor in
instalatiile apartindnd sistemului de alimentare cu apa si de canalizare, in conformitate cu
prevederile prezentului regulament.

Art. 37 - Manevrele in instalatii se executd pentru:

a) modificarea regimului de functionare a instalatiilor sau ansamblului de
instalatii, fiind determinate de necesitétile obiective de adaptare a functionarii la cerintele
utilizatorilor, realizarea unor regimuri optime de functionare, reducerea pierderilor, etc.,
avand un caracter frecvent si executdndu-se mereu la fel, denumite manevre curente;

b) modificarea configuratiei instalatiilor sau grupurilor de instalatii, fira ca acestea
sa aibd un caracter frecvent sau periodic, precum si cele care au drept scop retragerea din
exploatare a echipamentelor pentru lucréri sau probe si redarea lor in exploatare, denumite
manevre programate;

c) izolarea echipamentului defect si restabilirea circuitului functional tehnologic al
instalatiei sau ansamblului de instalatii, executate cu ocazia aparitiei unui incident,
denumite manevre de lichidare a incidentelor.

Art. 38 - In sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre in instalatii
modificdrile regimurilor de functionare care au loc ca urmare a actiunii sistemelor de
automatizare §i protectie sau sunt executate curent de personalul de operare asupra
sistemelor de reglaj, pe baza instructiunilor de exploatare, fira modificarea schemei de
functionare aprobate.

Art. 39 - Manevrele trebuie concepute astfel incat:

a) succesiunea operatiilor in cadrul manevrelor sa asigure desfasurarea normala a
acestora;

b) trecerea de la starea initiala la starea finald doritd sd se facad printr-un numar
minim de operatii;
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c) ordinea de succesiune a operafiilor trebuie sd aibd in vedere respectarea
procesului tehnologic stabilit prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a
instalatiei la care se executd manevra;

d) sd fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operatie le poate avea atét
asupra instalatiei in care se executd manevra, cat si asupra restului instalatiilor legate
tehnologic de aceasta, in special din punct de vedere al sigurantei in exploatare;

e) manevra sd se efectueze intr-un interval de timp cat mai scurt, stabilindu-se
operatiile care se pot executa simultan fard a se conditiona una pe alta, in functie de
numarul de executanti si de posibilitatea supravegherii directe de catre responsabilul de
manevra,

f) si se tind seama de respectarea obligatorie a normelor de securitate si sanitate
in munca;

( g) fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comanda de la distantd sa
fie urmatda de verificarea realizarii acestei comenzi sau verificarea realizérii efectului
corespunzator;

h) persoana care concepe manevra trebuie sd cunoasca instalatia in care se vor
executa operatiile cerute de manevra, sd dispund de schema detaliatd corespunzitoare
situatiei din teren si de schema tehnologica de executare a manevrei.

Art. 40 - Manevrele in instalatii se efectueazd conform procedurilor de lucru
implementate la nivelul societatii.

Art. 41 - Orice persoand care executd, coordoneaza, conduce, dispune, aproba sau
participd la pregatirea, coordonarea, efectuarea manevrelor in instalatiile sistemelor de
alimentare cu apa si de canalizare trebuie sd cunoasca prevederile privind executarea
manevrelor in instalatii si sa le aplice.

(

CAP. III - Sisteme de alimentare cu apd si de canalizare

Art. 42 - Prin sistemele de alimentare cu apa si de canalizare operate de S.C. RAJA
S.A. se realizeaza:

a) serviciul de alimentare cu apd potabild, care are drept scop asigurarea apei
potabile pentru tofi utilizatorii de pe teritoriul ariei delegarii. Apa potabild este destinati
satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodaresti ale populatiei, ale institutiilor publice, ale
agentilor economici, si dupd caz, pentru combaterea si stingerea incendiilor, in lipsa apei
industriale;
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b) serviciul de canalizare, care are drept scop asigurarea serviciilor de canalizare
pentru toti utilizatorii de pe teritoriul ariei delegarii. In functie de specificul localitatii,
sistemul de canalizare este 1n sistem :

- unitar - sistem public de canalizare care asigura colectarea, transportul, epurarea
si evacuarea 1n emisar, in comun, atat a apelor uzate cét si a celor meteorice;

- divizor - sistem public de canalizare care asigurd colectarea, transportul, epurarea
si evacuarea Tn emisar, separat a apelor uzate si a celor meteorice;

- mixt - sistem public de canalizare care se realizeaza atat prin sistem de canalizare
divizor cat si prin sistem de canalizare unitar.

Art. 43 - Sistemele de alimentare cu apa si de canalizare sunt cele individualizate in
caietul de sarcini.
Art. 44 - Apa livratd si apa descarcatd trebuie sa indeplineasca urméatoarele conditii:

a) apa potabild livratd utilizatorilor va avea proprietatile fizico-chimice, biologice
si organoleptice conform normativelor in vigoare;

b) apele descarcate in retelele de canalizare vor indeplini conditiile impuse de
normativele in vigoare, de avizele Operatorului si de acordul Autorittii Locale pentru
Protectia Mediului. In cazul in care apele uzate nu se incadreaza in indicatorii de calitate
care sd respecte aceste conditii, utilizatorii in cauza au obligatia sd execute instalatii proprii
de epurare sau de preepurare a apelor uzate $i s monteze deznisipatoare-separatoare de
grasimi, cu avizul Operatorului.

Art. 45 - (1) Pe traseul retelelor apartindnd sistemului de alimentare cu apa si de

canalizare este interzisa amplasarea de constructii provizorii sau definitive.
(2) Pentru constructiile ce urmeaza a fi executate in zona de protectie si de sigurantd a
conductelor retelelor de alimentare cu apa si de canalizare, autorizatia de construire va fi
emisd numai dupa obtinerea avizului Operatorului.
(3) Zonele de protectie sanitard si hidrogeologica pentru lucrédri de captare, constructii si
instalatii destinate alimentarii cu apa sunt cele prevazute de H.G. nr. 930/2005.

Pentru colectoarele menajere si pluviale zonele de protectie sunt de 3 m stanga-
dreapta de axul colectorului si 5 m stAnga-dreapta din axul conductei de refulare.
(4) Dreptul de trecere pentru utilitdfi asupra terenurilor afectate de lucrdrile de executie,
reabilitare, Intretinere si exploatare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare se
exercitd pe toatd durata existentei acestor sisteme, indiferent de titularii dreptului de
proprietate, astfel:

a) cu titlu gratuit, in cazul terenurilor apartindnd proprietdfii publice sau private a
statului sau a unitdtilor administrativ-teritoriale;

b) cu justd despagubire, in cazul terenurilor aparfindnd unor persoane fizice sau
juridice de drept privat afectate de executia noilor lucréri de investifii.
(5) In cazul in care in timpul lucrarilor de interventie pentru retehnologizari, reparatii,
revizii, inlaturare avarii se produc pagube, Operatorul are obligatia sd pldteasca aceste
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despagubiri in conditiile legii, la solicitarea expresa a persoanei fizice/juridice afectate, in
baza unui raport de expertizi extrajudiciara. In cazul in care partile nu se inteleg,
cuantumul despagubirilor se va stabili prin hotarare judecétoreasca.

Art. 46 - (1) Pentru prevenirea poludrii apei la sursé este interzisa:

- distrugerea constructiilor, a instalatiilor, imprejmuirilor, portilor, stdlpilor de
iluminat, semnelor de avertizare, amplasate in zona de protectie sanitard care, conform
legislatiei in vigoare, aparfin domeniului public;

- utilizarea ingrdsamintelor naturale sau chimice si a substantelor fitofarmaceutice;

- irigarea cu ape care nu au caracteristici de potabilitate;

- amplasarea de constructii sau amenajari pentru activitati industriale si agricole
care nu sunt legate direct de exploatarea sursei si a instalatiilor, precum : grajduri, silozuri,
depozite de ingrasdminte si de substanfe fitosanitare, sere, iazuri piscicole, abatoare,
depozite de carburanti, lubrifianti, combustibili solizi, triaje de cale feratd, baze auto;

- amplasarea de cimitire umane si de animale, cimitire de masini, containere de
deseuri;

- depozitarea de materiale, cu exceptia celor strict necesare exploatarii sursei si a
instalatiilor;

- depozitarea deseurilor de orice fel,

- amplasarea de bazine neetanse pentru ape reziduale, pufuri absorbante, haznale cu

groapa simpla;

- traversarea zonei de cétre sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu exceptia celor

ce se colecteaza prin canalizarea aferentd obiectivului protejat.

(2) Terenurile cuprinse in zona de protectie sanitard cu regim sever vor putea fi folosite
numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, constructiei si instalatiei de
alimentare cu apa.

(3) Este interzisa afectarea functionarii retelelor de apa si de canalizare prin accesul la
manevrarea armaturilor si accesoriilor a altor persoane, cu exceptia celor autorizate de
Operator si, in cazuri de fortd majora, de pompieri. In acest sens, Operatorul va lua toate
masurile de sigurantd necesare.

(4) Manevrarea arméturilor si a instalatiilor tehnologice din reteaua de distributie a apei se
va face numai de catre personalul de specialitate al Operatorului.

Art. 47 - (1) Executarea de cétre terti a lucrdrilor de orice fel, in special a celor de
sapaturd, de-a lungul traseelor sau in intersectie cu retelele de apa si de canalizare, precum
si a celor de extindere a retelelor de apd si de canalizare se va face numai in baza unui
proiect intocmit de un agent economic/persoana fizica autorizata, avizat de Operator.

(2) Predarea amplasamentului se va face cu asistenta tehnica din partea Operatorului contra
cost, pe baza unui proces-verbal de primire/predare a instalatiilor existente, proces-verbal
ce va obliga constructorul la protejarea in timpul lucrarilor pe care le efectueaza, a retelelor
de apa si de canalizare.
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(3) Avarierea sau distrugerea partiald ori totald a unor parti din reteaua de apa si/sau de
canalizare, provocatd cu ocazia efectudrii de lucrdri de constructii, va fi remediati prin
grija persoanei fizice/juridice vinovate de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala
sa, fard ca prin aceasta persoana fizicd/juridica vinovata sa fie exonerata de plata daunelor
produse Operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de apa
si/sau de canalizare precum si a cantitatilor de apd pierdute in urma producerii avariei.
Lucrérile se vor efectua imediat dupa avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor
juridice sau financiare realizandu-se ulterior inldturarii avariei. Dupa terminarea lucririlor
de remediere reteaua afectatd trebuie sd corespundd conditiilor pentru care a fost
proiectata.

(

CAP. 1V - Serviciul de alimentare cu apd

SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale

Art. 48 - Serviciul de alimentare cu apa se afla sub conducerea, coordonarea si
responsabilitatea Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare "Apa-
Canal Constanta", mandatatd de autoritdtile administratiei publice locale, se presteazi prin
exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, are drept scop asigurarea
alimentdrii cu apd pentru toti utilizatorii si cuprinde activitatile de captare, tratare,
transport, inmagazinare si distributie.

Art. 49 - Serviciul de alimentare cu apa se realizeazd pentru satisfacerea
urmatoarelor necesitati:
( a) consum menajer pentru satisfacerea nevoilor gospodaresti zilnice ale populatiei,
ale institutiilor publice si ale agentilor economici;

b) consum pentru nevoi zootehnice;

¢) consum pentru nevoi publice, asigudndu-se spalatul si stropitul strazilor si a
spatiilor verzi, functionarea fantanilor publice si ornamentale, etc.;

d) consum pentru combaterea incendiilor;

e) consum tehnologic pentru sistemul de alimentare cu api si de canalizare la
spalatul retelelor de apad si de canalizare, filtrelor, decantoarelor, dezintegratoarelor,
pregatirea solutiilor de reactivi chimici, etc.

Art. 50 - In vederea unei evidente mai usoare si a credrii premiselor ludrii unor
decizii corecte si In timp real, este necesard preocuparea pentru crearea unei baze de date
in format electronic, structuratd pe urméitoarele domenii:
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a) date constructive;

b) date tehnologice;

c¢) date de cost;

d) date asupra reparatiilor, etc.

Art. 51 - Baza de date trebuie sd con{ind urmatoarele caracteristici constructive si
tehnologice:

a) material,

b) dimensiuni;

¢) adancime de pozare;

d) anul realizarii;

€) pozitia si marimea brangsamentelor, hidrantilor, vanelor;
f) reparatiile executate;

g) presiunea de lucru;

h) presiunea maxima in sistem;

1) presiunea de incercare;

j) viteza apei;

k) sectiunea de control a calitafii apei, etc.

Art. 52 - Datele legate de elementele conductelor trebuie sa poatd fi accesate usor,
in vederea introducerii intr-un model de calcul/verificare a retelei, iar pentru toate
elementele importante (capetele de tronson, schimbare diametru/material, vane, etc.) vor fi
date si coordonatele tridimensionale.

SECTIUNEA a 2-a - Captarea apei

Art. 53 - (1) Apa de suprafatd sau subterand, folositd ca sursd pentru sistemele de
alimentare cu apd a localitétilor, trebuie sd indeplineasca urmatoarele conditii:

a) calitate corespunzitoare categoriei de folosinta,conform normelor de calitate

pe care trebuie sa le indeplineascd apele utilizate pentru potabilizare;

b) debitul necesar asigurdrii unei distributii continue, avdndu-se in vedere
variatiile zilnice si sezoniere ale necesarului de apa si tendinta de dezvoltare a localitatii
(populatie, edilitar).

(2) Sursele de alimentare cu apa folosite de S.C. RAJA S.A. sunt descrise in caietul de
sarcini.

Art. 54 - (1) Zona de captare folositd pentru alimentarea cu apd a localitatilor
trebuie sd fie protejatd impotriva activitdtilor umane neautorizate. Protejarea zonelor se
face prin izolarea acestora prin perimetre de protecfie sanitard si controlul activitatilor

poluante din teritoriul aferent.
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(2) Perimetrele de protectie sanitard au fost si vor fi stabilite individualizat pentru fiecare
sursd, pe baza studiului hidrogeologic, In conformitate cu standardele de proiectare in
vigoare, avand limitele minime stabilite conform H.G. nr. 930/2005 si prezentului
Regulament.
(3) Zonele de captare a apelor subterane (izvoare captate sau foraje) trebuie si fie
amplasate si construite astfel incat sd fie protejate contra siroirilor de ape si impotriva
inundatiilor.
(4) Zonele de captare trebuie imprejmuite pentru prevenirea accesului public si al
animalelor si trebuie sa fie prevazute cu pantd de scurgere pentru prevenirea baltirii apei in
cazul precipitatiilor atmosferice.
(5) Sursele de suprafata (rduri, lacuri naturale sau de acumulare) vor fi protejate, prin grija
autoritatilor abilitate, de activitatile umane neautorizate:

a) industrie poluantg;

b) depozite de deseuri toxice sau periculoase;

¢) depozitarea deseurilor municipale;

d) agricultura intensiva;

e) turism si agrement.
(6) Proprietarii terenurilor pe care se afla zonele de protectie sanitard vor fi avertizati in
scris asupra restrictiilor de utilizare.

Art. 55 - In cazul captirilor din subteran se vor urmdri cel putin:

a) nivelul apei 1n foraj;

b) reglarea debitului de apd extras din foraj astfel incat sd nu fie antrenate particule
de nisip si apa sa fie limpede;

c) variatia debitului captabil;

d) protectia contra Inghetului;

e) calitatea apei.

Art. 56 - In cazul captarii de suprafatd se vor urmdri cel putin:

a) nivelul apei In zona captarii;

b) reglarea debitului admis prin manevrarea stavilelor;

¢) functionarea si manevrabilitatea stavilelor de inchidere, gritarelor, etc.;

d) variatia debitului de apa si caracteristicile calitative ale apei;

e) curatarea si prevenirea inghetérii apei la gratare;

f) curdtarea periodicd, conform procedurilor/instructiunilor interne, a gratarelor;

g) evacuarea periodica a depunerilor din camerele de priza;

h) mésurarea si inregistrarea continua si a debitului captat;

1) curdtarea, conform procedurilor/instructiunilor interne, a depunerilor de aluviuni
in zona prizelor cu baraj de derivatie;

j) producerea unor eventuale fenomene de eroziune a malurilor in vecinitatea
captarii;
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k) calitatea apei.

Art. 57 - Pentru retinerea corpurilor in suspensie se vor lua masuri de prevenire a
degradarii barelor gratarelor de cétre corpurile mari plutitoare si masuri de combatere a
zaiului si a ghetii.

Art. 58 - Pentru eliminarea peliculelor de ulei sau grasimi trebuie si existe
separatoarele de ulei montate Tnaintea deznisipatoarelor sau impreuna cu acestea pe canale
deschise de aductiune, dacéa este necesar.

Art. 59 - Sistemul de automatizare si control trebuie sa fie in functiune permanent si
sd indice cel putin:

a) starea de functionare/rezervd/avarie a pompelor;

b) starea inchis/deschis a vanelor;

¢) nivelul/volumul apei,

d) presiunea apei.

Art. 60 - Indiferent de tipul captarii, se vor urmari:

a) transmiterea eventualelor situatii deosebite de exploatare, consemnate in
registrul de exploatare, personalului din schimbul urmator;

b) efectuarea analizelor de turbiditate;

c) citirea si transmiterea datelor de la contorul de energie electrica;

d) anuntarea imediatd a oricdrei defectiuni de functionare si incercarea, in limita
competentelor, remedierii acesteia.

Art. 61 - La statia de pompare se va urmadri:

a) ca instalatia electricé sa respecte cerintele normativelor in vigoare;

b) ca la statiile de pompare importante sa fie asigurata o sursa de rezerva pentru
alimentarea cu energie electrica;

c) ca sistemele de protectie contra suprasarcinii, a umezelii in motor, a nivelului
maxim, etc., sd fie functionale, acestea vor fi verificate si reparate numai de personal
specializat;

d) controlul privind zgomotul, vibratiile produse, durata de functionare, consumul
de energie, starea uleiului, temperatura in lagare, etc.

Art. 62 - (1) Anual se va intocmi un program de verificare a tuturor pompelor.
Pentru pompele la care apar probleme se va asigura o verificare de cétre personal autorizat.
(2) Principalii parametri de functionare ai statiei de pompare vor fi inregistrati sistematic.
Datele preluate si prelucrate pot asigura valorile indicatorilor de performanta, estimari
asupra debitului de apa, economicitatea functionarii statiei, etc.
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SECTIUNEA a 3-a - Tratarea apei brute

Art. 63 - (1) Tehnologiile de tratare a apei trebuie proiectate, in functie de conditiile
specifice fiecdrei surse, ludndu-se in considerare calitatea §i natura sursei. Obiectivul
procedeelor de tratare trebuie sa fie protectia consumatorilor fatd de germeni patogeni si
substante chimice cu risc pentru sanatatea umana.

(2) Instalatiile de tratare a apei de suprafatd trebuie sa parcurgd urmaétoarele etape, dupa
caz:

a) indepartarea suspensiilor prezente in apd, prin sedimentare;

b) folosirea unor substante cu rol de coagulanti pentru conglomerarea suspensiilor,
ramase dupd sedimentarea apei,

c) filtrarea apei, prin care se reduc suspensiile foarte fine, continutul de germeni,
dar si o parte din substantele organice din apa;

d) dezinfectia, prin care sunt distrusi germenii patogeni, iar cei saprofiti sunt adusi
la conditiile de potabilitate, conform legislatiei in vigoare;

In functie de calitatea apei la sursa se vor introduce si alte etape de tratare a apei,
astfel Incat sa se asigure calitatea apei potabile, conform prevederilor legale in vigoare.

(3) Pentru coagulare se pot folosi numai substante (reactivi) care sunt avizate/notificate
sanitar pentru acest scop.

(4) Dezinfectia finald a apei este obligatorie pentru toate instalatiile de tratare a apei care
produc apé potabild furnizata prin sistem public de distributie, indiferent de numarul
consumatorilor. Controlul substantei dezinfectante reziduale se realizeaza cu respectarea
prevederilor legale in vigoare.

Art. 64 — Dezinfectia apei se face prin tratarea chimica cu clor, sau substante
clorigene (hipoclorit de sodiu, clorura de var, etc.), sau prin tratarea cu radiatii ultraviolete,
conform instructiunilor de lucru in vigoare.

Art. 65 — (1) Dezinfectia chimicd a apei se efectueazd cu produse
avizate/autorizate de Comisia Nationala pentru Produse Biocide, conform legislatiei in
vigoare. Tehnologia de tratare trebuie sa fie proiectata in asa fel incét sé se asigure timp de
contact intre apd si substanta dezinfectantd de minim 30 de minute. Eficienta procesului de
dezinfectie trebuie sa fie demonstrata prin respectarea valorilor concentratiilor maxime
admise (CMA) pentru parametrii de calitate ai apei potabile reglementate de legislatia in
domeniu.

(2) Clorul rezidual liber se va monitoriza la toate punctele de lucru conform instructiunii
de lucru, utilizdnd formulare stabilite prin aceasta. Incadrarea indicatorilor de apd in
limitele admise de legislatia in vigoare pentru apa potabild se monitorizeazd de citre
serviciul specializat al Operatorului, conform procedurii operationale de calitate a acestuia
si procedurilor de laborator proprii.
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Art. 66 — Pentru a asigura o bund eficacitate a dezinfectiei cu substante clorigene
se aplicd o clorinare in doua trepte, astfel:

1. treapta I — substanta clorigend se introduce la intrarea in statia de epurare,
inainte de decantare, in bazinul de amestec a apei brute cu diversi reactivi;

2. treapta a II-a — substanta clorigena se introduce in rezervorul de inmagazinare
apa filtrate, pentru dezinfectia finala.

Art. 67 — In cazul apelor cu continut de bioxid de sulf, bioxid de carbon, fier,
mangan, al apelor feruginoase lipsite de oxigen dizolvat si in procesul de deferizare se
poate aplica un procedeu de aerare.

Art. 68 — Pentru realizarea unei exploatari optime a instalatiilor de decantare
se monitorizeazd §i se controleazd urmatorii parametri determinanti:

a) viteza de sedimentare a particulelor in suspensie;
b) vitezele de circulatie a apei in sectiunea de decantare;
c) randamentul instalatiei reprezentat prin procesul de suspensii retinute din apa bruta.

Art. 69 - In vederea functionarii optime a filtrelor, Operatorul va lua masurile
necesare pentru:

a) asigurarea conditiilor tehnologice si constructive cerute prin proiect referitoare la:

I) calitatea materialului filtrant si a grosimii stratului;

IT) orizontalitatea si reglajul sistemului de drenaj;

III) intensitatea de spalare;

IV) amplasarea si functionalitatea clapetelor de admisie si a dispozitivelor de

reglaj;

V)etanseitatea armaturilor din instalatii, in special a vanelor de pe conductele de

apd de spalare si aer.
b) spélarea filtrelor la intervale de timp stabilite in functie de:

I) durata ciclului de filtrare a unei cuve de filtrare, intre doud spalari;

IT) numarul total de cuve;

I1T) instalatiile de spalare.

c) dotarea corespunzdtoare a laboratorului cu materiale, reactivi si personal calificat, in
vederea realizdrii unei monitorizari adecvate a calitatii apei dupa filtrare.

SECTIUNEA a 4-a - Transportul apei potabile

Art. 70 - Conductele ce transportd apa trebuie sa indeplineascd simultan
urmatoarele conditii:

a) sd asigure debitul proiectat de apa in sectiunea respectiva;
b) sé fie etanse, pentru eficienta functionarii si protectia spatiului invecinat;
c) sd reziste la toate presiunile de lucru din sectiunea respectiva,
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d) s pastreze calitatea apei transportate.

Art. 71 - Debitele de apa transportate prin retelele de aductiune intre surse si statiile
de pompare sunt monitorizate prin debitmetre/contoare montate la surse si complexele de
inmagazinare.

Art. 72 - (1) In lipsa aparatelor de masurd, determinarea capacitatii de transport a
aductiunii se face prin calcul.

(2) Determinarea capacitdtii aductiunii prin calcul se face prin stabilirea unor tronsoane de
aductiune care:

a) au acelasi diametru;

b) se poate masura presiunea la capetele tronsoanelor;

c) se cunoaste cota topograficd a capetelor tronsoanelor;

d) nu sunt prevazute legaturi pentru alimentarea altor utilizatori.
(3) Daci se cunoaste diametrul conductei, distanta intre doua sectiuni, cotele piezometrice
ale sectiunilor de capat, se poate calcula debitul folosind o relatie matematica precizati in
literatura de specialitate sau pusi la dispozitie de fabricantii conductelor.

Art. 73 - In cazul in care aductiunea nu are in dotare un echipament de mésurare
pentru presiune sau pentru debit §i nu sunt prevazute nici amenajérile constructive pentru
instalarea lor, determinarea debitului se poate realiza prin folosirea rezervoarelor,
asigurandu-se o precizie relativ buna.

Art. 74 - Testarea rezistentei conductei la presiune se face dupa metodologia data in
proiect, iar in lipsa acesteia se recomandd folosirea prescriptiilor din standardele in
vigoare.

Art. 75 - (1) Toate componentele destinate transportului apei vor fi verificate de
Operator.

(2) Verificarea va fi facutd, de regula, de aceeasi persoana, pentru a se obignui cu detaliile
si a putea sesiza diferentele de la o verificare la alta, conform competentei si procedurilor
Operatorului. Rezultatul verificarilor va fi consemnat conform procedurii Operatorului.
Rezultatele verificérii stau la baza:

a) intocmirii planului de intretinere si a executarii lucrarilor necesare;

b) executarii lucrérilor de reparatie, daca este cazul;

¢) avertizdrii populatiei dacd aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de api
(oprirea apel, restrictii de furnizare) sau de calitatea acesteia (méasuri de dezinfectare
suplimentard), etc.;

d) luarea mésurilor asupra interventiilor neautorizate in zona de protectie sanitar.
(3) In timpul inspectiei se verifica:

a) starea ventilelor de aerisire: integritate, stare de functionare, prezenta apei in
cdmin, anuntdndu-se echipa de interventie pentru scoaterea apei din cdmin si eliminarea
cauzelor care au provocat inundarea, starea vopselei, etc.;
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b) supratraversérile: starea structurii de rezistentd, tendinta apelor de erodare a
malurilor, suprafetelor vopsite, starea ventilelor de aerisire, starea cdii de acces, starea
termoizolatiei/hidroizolatiei, etc.;

c) starea suprafetei de teren asiguratd ca zond de protectie sanitard: depozite de
deseuri necontrolate, folosirea substantelor nepermise, utilizarea apei in mod fraudulos,
existenta mijloacelor de reperare a conductei, tendinta de lunecare a terenului, etc.;

d) mijloacele de combatere a loviturii de berbec: starea constructiei, starea
mecanismelor de lucru (recipient hidrofor, valoare presiune, stare vane de reglare,
inchiderea de protectie, etc.);

e) starea altor mijloace de asigurare a functionarii;

f) verificarea stdrii mijloacelor prin care sunt prelevate probe de apa in vederea
controlului asupra calitétii. Probele de apa potabild vor fi luate numai de personal special
instruit, conform procedurilor de lucru proprii ale Operatorului, iar probele vor fi
centralizate si pe baza lor, se va realiza raportul anual asupra calitétii apei, conform
prevederilor legale 1n vigoare.

Art. 76 - Pentru aductiunile lungi (15-150 km), se recomandad supravegherea
aductiunilor de cétre personalul angajat.

Art. 77 - Lucrdrile de intretinere la aductiuni se fac punctual, ca urmare a
rezultatului inspectiei, astfel:

a) se verifica si se corecteaza functionalitatea tuturor arméturilor si caminelor;

b) se curdta zonele de protectie sanitara;

c) se etangeaza vanele, se reface scara, capacul, se vopsesc elementele metalice din
cdmine, supratraversari, elemente de semnalizare;

d) se verificd subtraversarile de drumuri nationale si cai ferate;

e) se verifica stabilitatea pdmantului pe traseu si eventualele tasari;

f) se verifica pierderile de apa pe tronsoane;

g) se detecteaza eventuale conectdri neautorizate;

h) se refac sistemele de marcare/semnalizare a aductiunii;

1) se spald tronsoanele unde apar probleme (oxid de fier, dezvoltari biologice,
ete.).

Art. 78 - Pentru cunoasterea performantelor functionale ale aductiunii si retelei,
periodic, se va face verificarea presiunilor si a pierderilor de apa.

Art. 79 - (1) In functie de intindere si importants, sistemul de transport al apei
trebuie continuu supravegheat, pentru a asigura debitul si presiunea in sectiunea de control.
(2) Aductiunea trebuie verificatd prin debitul cu care alimenteaza rezervorul, masurandu-se
local debitul si presiunea in sectiunile de control, si prin compararea valorilor obtinute cu
valorile din schema generala de functionare a sistemului.

(3) Pentru realizarea unui bilant al apei si pentru a avea o evaluare generald a eficientei
sistemului, se va determina méarimea pierderii de apd din sistem, prin masurarea simultana
39



a debitelor sau ca valori medii pe perioade de timp, cu ajutorul contoarelor de api, pe
tronsoane.

(4) Pentru determinarea liniei piezometrice in lungul sistemului se vor face mésuritori ale
presiunii in sectiunile de control ale sistemului care se vor compara cu datele de calcul
pentru punerea in evidentd a unor disfunctionalitati pe conducta de aductiune.

SECTIUNEA a 5-a - iInmagazinarea apei

Art. 80 - (1) Constructiile pentru inmagazinarea apei au, in principal, rolul de
acumulare a apei pentru compensarea variatiilor orare de debit furnizat, rezervi pentru
stingerea incendiilor si alimentarea retelei in situatia unor indisponibilititi apirute la
captare sau a conductei de aductiune.

(2) In unele cazuri, constructiile pentru Tnmagazinarea apei pot indeplini si functii de
rupere a presiunii, asigurarea unui timp suficient de contact intre reactivi si apd pentru
realizarea unei dezinfectari in bune conditii, inmagazinarea apei pentru spalatul filtrelor,
etc.

(3) In cazul in care apa este inmagazinati si stocatd intr-o constructie care cuprinde mai
mult de un singur compartiment si fiecare compartiment are intrare si iesire proprie, iar
compartimentele nu sunt conectate hidraulic intre ele, constructia constituie rezervor de
inmagazinare separat, iar in cazul in care compartimentele sunt conectate hidraulic,
constructia constituie rezervor de inmagazinare individual.

Art. 81 - (1) In rezervorul de inmagazinare apa trebuie sa fie sanogena si curatd, sa

fie lipsitd de microorganisme, paraziti sau substante care, prin numar ori concentratie, pot
constitui un pericol potential pentru sandtatea umana si sa indeplineasci cerintele minime
prevazute in legislatia in vigoare.
(2) Apa potabila este consideratd sanogeni si curatd daci in proba prelevati la iesirea din
rezervorul de Inmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, ecoli si
streptococi fecali sunt cele prevazute in legislafia specifici si dacd rezultatele
determindrilor pentru bacteriile coliforme aratd absenta acestora in 95% din probele
prelevate, pe durata unui an calendaristic.

Art. 82 - Operatorul trebuie sd asigure prelevarea si analiza probelor de api in
conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 83 - Rezervoarele de inmagazinare trebuie sa aibad posibilitatea de evacuare a
apei de spilare si sd aibd un sistem de acces pentru recoltarea de probe de api, in vederea
efectudrii monitorizérii de control si a celei de audit a calitaii apei potabile.
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Art. 84 — (1)Spélarea, curdtarea si dezinfectia rezervoarelor de inmagazinare sunt
obligatorii si trebuie realizate Tn baza unui program cel putin o data pe an si ori de cate ori
este necesar.

(2) Operatorul trebuie sa mentina inregistrari privind evidenta si eficacitatea acestor
operatii.

(3) In situatia in care conditiile de exploatare permit si calitatea apei potabile nu
prezintd nici un semn de degradare, operatiile de golire, curatare, spélare si dezinfectie pot
fi facute cu o frecventd mai micd, cu aprobarea autoritatii teritoriale de sanatate publica.

(4) Produsele intrebuintate la curdtarea si dezinfectia rezervoarelor de inmagazinare
si a sistemelor de distribufie a apei potabile, inclusiv conditiile si modul lor de utilizare,
trebuie sd fie avizate sanitar potrivit prevederilor procedurii de avizare a produselor
biocide care sunt plasate pe piatd pe teritoriul Romaniei.

Art. 85 - Rezervoarele de inmagazinare a apei (ingropate sau aeriene) vor fi astfel
proiectate, construite, exploatate si intrefinute Incat sd nu permitd contaminarea din
exterior.

Art. 86 - Materialele de constructie, echipamentele, instalatiile, produsele,
substantele chimice sau amestecurile utilizate in contact cu apa potabild (inclusiv
vopselele, substantele de impermeabilizare, etc.) trebuie sd detind aviz sanitar de folosire
in acest scop, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 87 - Vana pentru rezerva intangibild de incendiu trebuie sa fie sigilatd in
pozitia inchis si se poate deschide numai la dispozitia organelor de paza contra incendiilor.

Art. 88 - Personalul de operare va urmari starea rezervoarelor de inmagazinare,
izolatia termicd, aerisirea, cdile de acces, pierderile de apa, etc., va consemna nivelul apei
in rezervor, temperatura apei si debitul vehiculat, si va aplica corectiile si actiunile
corective atunci cand se impune.

Art. 89 - Operatorul, care asigurd serviciul de alimentare cu apa din sistemul de
alimentare cu apd si de canalizare, va asigura protectia calitdtii apei in retelele de api, prin
respectarea timpilor maximi de stagnare a apei in rezervoarele de inmagazinare, si o va
certifica prin buletine de incercare a apei, efectuate la intervalele maxime impuse prin
avize, de organele de sanatate publica abilitate, precum si la intervalele planificate prin
procedurile proprii de laborator. Dupa spalarea si dezinfectia rezervoarelor se vor efectua
teste de sanitatie si incercdri de laborator cu respectarea instructiunilor de lucru proprii
Operatorului.

SECTIUNEA a 6-a - Distributia apei potabile

Art. 90 - (1) Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard de apé si canalizare "Apa-
Canal Constanta" si autoritatile administratiei publice locale trebuie sa asigure conditiile
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necesare accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii la serviciul de
alimentare cu apa.

(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu si de utilizare a serviciului este garantat tuturor
utilizatorilor, in condifii contractuale si cu respectarea prevederilor regulamentului
serviciului si a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de
alimentare cu apd si de canalizare.

Art. 91 - (1) Delimitarea dintre reteaua publicd de alimentare cu apd si reteaua
interioara de distributie apartinand utilizatorului este caminul de bransament.

(2) Partile componente ale unui bransament sunt:

a) o constructie numitd cdmin de bransament, plasatd pe domeniul public sau
privat, folositd pentru controlul si intretinerea brangamentului, fiind vizibila si accesibili;

b) priza de apa reprezentand punctul de racordare la reteaua de distributie a apei;

¢) o conductd de bransament care se leagd la reteaua publica de distributie;

d) armitura (vana) de concesie;

e) contorul de brangament care asigurda masurarea debitului de apa furnizati;

f) armédtura (vana) de inchidere.
(3) Delimitarea dintre reteaua publica de distributie si instalatia interioard a utilizatorului
se face prin contorul de bransament, care este ultima componenti a retelei publice de
distributie.
(4) Bransamentul pand la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul, apartine
retelei publice de distributie a apei, indiferent de modul de finantare a realizirii acestuia.

(5) Amplasamentul caminului de bransament se stabileste la punctul de delimitare al

instalatiilor, de reguld la 1-2 metri in interiorul acesteia sau pe domeniul public cu
respectarea regimului juridic al proprietatii i numai in baza unei documentatii avizate de
Operator.

Art. 92 - (1) Tofti utilizatorii care au instalatii de utilizare a apei vor avea acces de
bransare la retelele sistemului de alimentare cu apa in conditiile legii si ale prezentului
regulament.

(2) Un utilizator trebuie sd aibd, un singur bransament de apd, mai multe bransamente
admitindu-se in cazuri speciale numai cu aviz din partea Operatorului.

Art. 93 - (1) Bransarea tuturor utilizatorilor de ap4, la retelele de alimentare cu apa
se poate face doar in baza acordului de furnizare, eliberat de Operator la cererea
utilizatorului, pe baza proiectului de executie.

(2) Eliberarea acordului se realizeaza - cu plata de catre utilizator a costurilor aferente - in
doud faze, si anume:
a) avizul de bransare, eliberat in vederea obtinerii certficatului de urbanism -

IR EVRPL

ce vor sta la baza intocmirii documentatiilor de catre un proiectant autorizat;
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b) acordul de furnizare - prin care se insusesc solutiile tehnice adoptate de
proiectant prin detaliile de executie. Documentatia anexatd la cererea pentru acordul de
furnizare va contine:

- memoriu tehnic privind descrierea solutiilor adoptate in cadrul proiectului pentru
bransarea la refeaua de alimentare cu apa;

- scheme de montaj al conductelor de apa;

- certificatul de urbanism;

- planul de incadrare in zon4, la scara de 1:500;

- actul de proprietate sau o imputernicire data de proprietar autentificati;
- planul retelelor in incinta;

- calculul debitului de apa mediu i maxim zilnic;

- detalii de rezolvare a situatiilor in care treseele de apa se intersecteazi cu traseele
altor utilitati.

(3) Operatorul are obligatia de a elibera acordul de furnizare in maximum 30 de zile
calendaristice de la depunerea documentatiei complete. In cazul in care in momentul
depunerii documentatiei aceasta nu este completd, Operatorul, in termen de maximum 10
zile calendaristice, va solicita in scris completarea documentatiei cu documentele care
lipsesc, completénd in acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare
eliberdrii acordului, precum si data la care s-a depus documentatia incompleta.

(4) Operatorul va putea emite acorduri in regim de urgentd, cu achitarea de catre utilizator
a unor costuri pentru eliberarea in regim de urgenta.

Art. 94 - (1) Executarea lucrdrilor de extindere pentru alimentarea cu apa, inclusiv a
brangamentelor de apd, se va face dupa obtinerea autorizatiei de construire eliberate de
autoritatea administratiei publice locale beneficiarului lucrarii respective, autorizatie care
va avea la bazd acordul de furnizare al Operatorului.

(2) Se admite, in cazuri speciale, montarea contoarelor de apa si in cladiri, in general in
subsoluri, cu conditia asigurdrii de cétre utilizator a securitatii in functionare, a vizibilitatii
retelei pand la aparatul de misurd, cit mai aproape de limita de proprietate. In aceste
situatii, accesul Operatorului la aparatul de masurd va fi asigurat neconditionat. Obligatiile
fiecdrei parti in aceastd situatie vor fi stabilite prin acordul de furnizare emis de Operator si
contract.

(3) Darea in functiune a bransamentului de apa se va face dupa receptia acestuia. La
receptie se vor efectua probele de presiune si de etanseitate. Punerea in functiune se va
face dupd incheierea contractului de furnizare/prestare intre Operator si utilizator.

(4) Receptia si preluarea bransamentului ca mijloc fix se realizeazd conform legii.

(5) Dupd expirarea perioadei de garantie a lucrarilor acordati de executantul lucrarilor
(perioadd pe care utilizatorul are obligatia sa o specifice in contractul dintre utilizator si
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executantul lucrdrilor) intretinerea, reparatiile si inlocuirea totald sau partiald a
bransamentului apartindnd sistemului public, precum si a cdminului de bransament sunt in
sarcina Operatorului/prestatorului serviciului, dacad acesta se afla amplasat pe domeniul
public.

(6) Conectarea la sistemul de alimentare cu apa, fara avizul Operatorului, este considerati
clandestind si atrage conform legislatiei in vigoare, raspunderea disciplinard, materiala,
civild, contraventionald, administrativa sau penald, dupa caz, atit pentru utilizator cat si
pentru executantul lucrarii.

Art. 95 - (1) Cheltuielile pentru executarea brangamentului, inclusiv a cidminului de
contor, revin utilizatorului sau autoritatilor administratiei publice locale si Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitard de apd si canalizare "Apa-Canal Constanta" in functie de
fondurile disponibile. Executia lucrarilor se realizeaza cu asistenta din partea Operatorului.
(2) In cazuri bine justificate de citre Operator, dacd conditiile tehnice nu permit alta
solutie, se poate admite racordarea mai multor utilizatori la acelasi bransament, acestia
avind camin de bransament, amplasat conform prevederilor din prezentul regulament,
precum si contoare separate montate in aceste camine. Costurile pentru separarea si
montarea mai multor contoare pe acelasi bransament, la nivelul limitei de proprietate,
precum si pentru facturarea separata a utilizatorilor din acelasi condominiu vor fi suportate
de utilizatori.

(3) Orice modificare in instalatia interioara care influenteaza parametrii initiali ai
brangamentului utilizatorului se va realiza cu avizul Operatorului.

Art. 96 - Lucrérile de Intretinere la reteaua de distributie constau in:

a) verificarea stdrii de functionare a integritatii hidrantilor si remedierea a
deficientelor: capacele de protectie, pierderea de apd, interventia neautorizati, blocarea
hidrantilor, existenfa inscriptiilor de marcaj, eventual starea de functionare prin
deschiderea hidrantului pentru o perioada scurta de timp;

b) verificarea stdrii cdminelor de vane: existenfa capacelor, starea capacelor de
cdmin si Inlocuirea imediatd cu capace mai sigure, starea interioard a caminului (sd nu
prezinte pierderi de apd, sd nu existe deseuri, exista ori nu legaturi neautorizate, constructia
este Intreagéd/nedeterioratd, dacd scara nu este corodata, piesele metalice sunt vopsite, etc.);

c) verificarea cdminelor de brangsament aflate pe domeniul public: integritatea,
starea contorului de apd, functionarea si eventual citirea contorului, prezenta apei in camin
(se anuntd echipa de interventie pentru scoaterea apei din camin si eliminarea cauzelor care
au provocat inundarea), tendintele de distrugere, etc.;

d) montarea indicatoarelor rutiere si a celor luminoase de avertizare a pericolelor
in zona In care capacele ce se gasesc pe calea rutierd sunt lipsd/defecte, dupi caz;

e)verificarea si instiintarea autoritdtii locale ca dupa refacerea cdii de circulatie
capacele sa fie la cota noii cdi de rulare. Ridicarea la cota a capacelor se va face cu
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respectarea normativelor in vigoare si in functie de fondurile alocate de autoritatea publica
locala;

f) curdtarea ciminelor, evacuarea apei, repararea caminului, vopsirea partilor
metalice;

g) verificarea functiondrii vanelor, vanelor de reglare a presiunii si ventilelor de
aerisire;

h) eliminarea pierderilor de apa;

1) depistarea brangsamentelor fraudulos executate;

j) asigurarea starii normale de functionare a nodurilor in care se preleveazi probe
pentru urmdrirea calitatii apei, de catre personalul propriu sau de catre organele sanitare;

k) verificarea debitului si presiunii la bransamentul utilizatorului, in sectiuni
caracteristice;

1) aerisirea tronsoanelor cu defectiuni de functionare cunoscute.

Art. 97 - Toate caracteristicile importante de naturd si schimbe elementele de
siguranta functiondrii partilor componente ale retelei de distributie, vor fi sistematizate si
vor fi introduse 1n lista supravegherii prioritare sau chiar in cartea constructiei.

Art. 98 - Elementele constructive ale sistemului vor fi pozitionate fatd de calea de
circulatie, in sistemul national de referinta si vor fi pregétite pentru sistemul G.I.S.

Art. 99 - (1) In cazul capacelor ciminelor stradale, daci se constatd deniveliri,
Operatorul va solicita autoritatii locale punerea la cotd a capacului. Ridicarea la coti a
capacelor se poate face prin grija Operatorului, functie de fondurile alocate de Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitard de apa si canalizare "Apé-Canal Constanta" sau direct de
autoritatea publica locala.

(2) O procedurd similard se va aplica In cazul corectdrii cotelor cutiei de protectie a
capatului de sus al tijei de manevra a vanelor ingropate in pamant.

Art. 100 - Spélarea si dezinfectarea unui tronson din retea sau a intregii retele de
apa se va face cu respectarea legislatiei si procedurilor in vigoare.

Art. 101 - Lucrérile de reabilitare sau modernizare, dupa caz, se propun in cazul in
care pierderea generald de apa (de la captare la utilizator) este mai mare de 35% in functie
de posibilitatile financiare.

Art. 102 - Reparatiile se vor face in concordantd cu procedurile de lucru
implementate de cétre Operator.

Art. 103 - (1) In caz de golire a conductei trebuie acordata o atentie sporitd modului
de evacuare a apei pentru a nu se produce vacuum pe conducta ceea ce poate face posibild
aspirarea apei murdare din exteriorul acesteia si aparitia pericolului unor imbolniviri la
utilizator.

(2) Pentru a evita formarea vacuumului, prima armaturd care se deschide va fi hidrantul
situat la cota cea mai Tnaltd de pe traseul implicat, iar acesta va riméne deschis pani la
reumplerea conductei cu apa.
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(3) Dacd fenomenul de vacuum pe conductd se produce in mod curent pe un tronson
oarecare, atunci vor fi luate méasuri de intercalare a unor ventile de aerisire adecvate (ca
pozitie §i capacitate).

Art. 104 - Hidrantii avariati trebuie inlocuiti cu alti hidranti incercati pe bancul de
proba, intrucét produc o pierdere mare de apa. Pentru hidrantii montati pe artere, dar fira
vand de izolare, se va analiza solutia introducerii unei vane de izolare, chiar daca este o
vand amplasata direct in pamant.

Art. 105 - (1) In cadrul lucrarilor de reparatii se poate include si operatiunea de
introducere de vane speciale de control automat (limitare) a presiunii in retea pentru
reducerea presiunii in perioada de noapte, avand drept scop reducerea pierderilor de api
din retea.

(2) Utilizarea metodei nu inlocuieste solutia de montare a pompelor cu turatie variabila.

Art. 106 - Toate lucréarile de reparatii ale partilor componente ale retelei/aductiunii
se vor executa cu respectarea procedurilor implementate de Operator.

Art. 107 - La termenul legal, operatorul instalatiilor de hidrofor va verifica
recipientul de hidrofor, fie cd este recipient de hidrofor propriu-zis sau recipient de
combatere a loviturii de berbec ori recipient pentru asigurarea amorsirii pompelor,
repararea acestuia facAndu-se in conditiile stabilite de proiectant si normele ISCIR.

Art. 108 - (1) Pentru realizarea unei exploatari eficiente a retelei de distributie a
apei, este necesard dezvoltarea unui sistem care sd permitd transmiterea informatiilor in
timp real din sistem si interpretarea lor pentru a putea lua deciziile necesare sau parametrii
sd fie reglati prin intermediul unui sistem de automatizare.

(2) Principalele marimi controlate trebuie s fie:

a) starea de functionare/rezervéa/avarie a pompelor;

b) starea inchis/deschis a vanelor;

¢) nivelul/volumul apei in rezervor;

d) presiunea apei in refeaua de distributie, in noduri reprezentative (noduri unde o
variafie a presiunii se face cu o modificare importanta a debitului), etc.

Art. 109 - (1) Pentru eficientizarea activita{ii Operatorul trebuie si mentini

Dispeceratul central situat la sediul din Constanta, care - impreund cu dispeceratele locale -
va coordona intreaga activitate de operare si va asigura corelarea informatiilor date de
aparatele de misurd, cu lucrérile de interventie in retea si cu sesizarile facute de utilizatori,
conform procedurii proprii Operatorului.
(2) in cadrul dispeceratului trebuie si se poatd depista problemele legate de distributia
apei, prin compararea datelor masurate cu cele date prin proiect sau din perioada anterioara
de exploatare, realizdndu-se un control mai riguros in zond, astfel incét s se poatd misura
volumul de api cerut de utilizatori si identifica zonele cu pierderi mari de apa.
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Art. 110 - (1) in cazul unor retele mari, periodic, se fac studii specializate, prin care

sd se determine comportarea retelei fatd de calitatea si cantitatea de apa introdusa in retea,
precum si stabilitatea biologica a apei in conditii reale.
(2) Rezultatele studiului vor fi folosite la luarea unei decizii privind reabilitarea retelei,
cresterea nivelului de tratare prin introducerea unor trepte suplimentare in schema de
tratare a apei sau cresterea calitdtii apei introduse in retea, concomitent cu reabilitarea
retelel,

Art. 111 - Pentru eficientizarea activitatii de distributie a apei, se va da o atentie
deosebita monitorizarii si reducerii pierderilor de apa, mai ales in cazul utilizirii unei surse
de apd sdrace, dacd solul este sensibil la inmuiere sau daca apa este adusa cu un efort
energetic mare (peste 0,5 kwh/mc).

Art. 112 - La analizarea costurilor lucrarilor necesare reducerii pierderilor de api se
va face comparatia cu costul unui sistem paralel sau suplimentar celui existent, prin care s3
fie adusa cantitatea de apa pierduta.

Art. 113 - Strategia controlului pierderilor de apa se structureazi in urmatoarele
etape:

a) realizarea unui audit pentru stabilirea stadiului pierderilor;

b) organizarea controlului si analiza sistematica a pierderilor;

c) dotarea cu echipamente pentru detectarea pierderilor;

d) organizarea sistemului de remediere a defectiunilor constatate;

e) evaluarea continud si controlarea efortului pentru estimarea pierderilor;

f) stabilirea limitei din punct de vedere tehnic si economic pani la care remedierea
defectiunilor trebuie facuta.

Art. 114 - La retelele alimentate gravitational, pentru micsorarea pierderilor de apa
prin neetangeitati, reducerea presiunii in retea se poate face prin:

a) manevrarea zilnicd a vanelor normale, cu precautia necesara pentru a nu se
forma vacuum ca urmare a inchiderii bruste a acestora;

b) prin folosirea rezultatelor sistemului de monitorizare a presiunilor si adoptarea
de masuri similare (reglare de vane) in sectiuni departate de sectiunea controlata.

Art. 115 - (1) In cazul retelelor alimentate prin pompare, reducerea presiunii in
refea se poate face prin:

a) montarea pe conducte, In pozitie convenabild, a unor vane reductoare de
presiune, care sa asigure o presiune prestabilitd in zona aval de sectiune;

b) modificarea debitului in cazul pompelor cu turatie variabila, referinta fiind luata
de la nodul de retea sensibil la modificarea debitului;

¢) scoaterea sau introducerea in functiune a pompelor cu turatie constanta, pe baza
experientei de exploatare, avand in vedere un consum zilnic aproape constant;

d) alegerea unor diametre ale conductelor astfel incat, la modificarea presiunii,
ritmul de scddere s& se propage cdt mai uniform in retea;
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e) refacerea retelei, acolo unde este cazul, in sensul asigurarii unei presiuni de
bazi pentru cladirile cu indlf{ime mai mica si marirea acesteia la cladirile nalte prin statie
de pompare cu hidrofor, pompe cu turatie variabila, etc.

Art. 116 - Prelucrarea sistematica a valorilor obtinute din controlul pierderii de apa
se va concretiza prin stabilirea de proceduri legate de:

a) comportarea in timp a diferitelor tipuri de materiale;

b) durata reald de viatd a unor materiale si a tipurilor de imbindri;

c) mai buna estimare a costurilor de exploatare a retelelor;

d) stabilirea unor valori rationale asupra eficientei retelei;

e) valori de comparat cu realizari din alte localitati/tari;

f) stabilirea unei strategii de control a pierderilor de apa.

Art. 117 - (1) Orice utilizator are dreptul la un aparat de masurare a consumului pe
bransamentul siu.
(2) Montarea contoarelor de apa se va face la utilizatorii casnici bransati si necontorizati,
ca o obligatie a Operatorului, pe baza unui program de contorizare stabilit de Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitard de apa si canalizare "Apa-Canal Constanta" si in functie de
fondurile disponibile. Executia cdminului cu toate componentele sale se va face pe
cheltuiala utilizatorului.Asigurarea sumelor necesare pentru finantarea contorizirii la
bransamentul utilizatorului, va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale si ale
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare "Apa-Canal Constanta".
(3) Contravaloarea contoarelor de apd montate de utilizatorii casnici individuali si colectivi
(persoane fizice si asociafii de proprietari/chiriagi) cu acordul Operatorilor, inclusiv
contravaloarea montajului acestora, se deconteazd de Operator pe baza documentelor
justificative prezentate de acesti utilizatori. Decontarea se face in limita fondurilor cu
aceasta destinafie, prevdzute in bugetele locale sau ale Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard de apd si canalizare "Apa-Canal Constanta", aprobate potrivit legii, si
transferate Operatorilor, respectiv in bugetele Operatorului, potrivit programelor de
investifii stabilite pe baza contractului de delegare a gestiunii. P4nd la montarea
contoarelor, consumul facturat nu va depési consumul stabilit in regim pausal.
(4) Cantitatile efective de apa furnizate se stabilesc pe baza inregistrarilor contorului de
bransament. Pentru perioada in care contorul a functionat defectuos si a fost scos din
instalatie pentru verificare metrologicé sau contor imposibil de citit din cauze neimputabile
utilizatorului, cantitatea de apa livratd se va determina pe baza mediei zilnice
corespunzatoare unei perioade similare de consum in care contorul a functionat normal,
aceasta fiind permisd numai in luna constatarii cauzei, urménd ca in lunile urmitoare
consumul si fie stabilit in sistem pausal. In cazul imobilelor contorizate, cu mai multi
proprietari si/sau chiriasi stabilirea consumului de apa se face pe baza Inregistririlor
contorului general.
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(5) Pentru utilizatorii care nu posedd aparate de misurd, pand la montarea acestora,
stabilirea consumului se face in baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantitatilor de apa
in sistem pausal cu respectarea legislatiei in vigoare.
(6) Contoarele de apd pentru utilizatori persoane fizice cu activitate economica/persoane
juridice sunt instalate de catre un agent economic avizat de Operator sau de catre
personalul Operatorului cu achitarea cheltuielilor justificate pentru demontarea/montarea
acestuia §1 numai cu asistentd din partea Operatorului, costurile fiind suportate de citre
utilizatori. Accesul la aparatul de masurd trebuie si fie usor si in mod neconditionat in
orice moment pentru personalul Operatorului. Contorul de apa trebuie sid corespundi
permanent celei mai Tnalte clase de precizie, prin grija si cheltuiala utilizatorului. In acest
sens, utilizatorul va fi notificat stabilindu-i-se termen de schimbare a contorului. In cazul
nerespectdrii termenului, consumul de apd va fi stabilit in sistem pausal pe o luna, dupa
care se va sista serviciul de alimentare cu apa si de canalizare.
(7) Intretinerea contorilor de apd montati in alte locuri decét caminul de bransament sau
montati in cdminul de bransament care nu se afla pe domeniul public se realizeazi de citre
utilizatori.
(8) Instalarea contorului de apa in subsolul blocului se poate face cu acordul scris al
Operatorului, partea de brangament situatd in imobil in amonte de contor trebuie si fie
vizibild si degajata, pentru ca Operatorul sa poatd verifica dacd nu a fost efectuata nicio
prizd ilicitd pe acest traseu de brangament. Acest tronson din bransament va fi in
intretinerea si exploatarea utilizatorului.
(9) In cazul in care consumul unui utilizator este diferit fata de cel din avizul definitiv de
brangare/racordare sau din acordul de furnizare, contorul de apa si dacd e cazul si
bransamentul, vor fi inlocuite pe cheltuiala exclusiva a utilizatorului, atit la solicitarea
Operatorului, cat si a utilizatorului. Lucrérile vor fi executate pe cheltuiala utilizatorului
dupd obtionerea unui nou acord de furnizare.
(10) Inlocuirea contorului aflat in intretinerea utilizatorului se realizeazi de citre
Operatorul serviciului sau de un agent economic avizat de Operator, pe cheltuiala
exclusivé a utilizatorului in urmaétoarele cazuri:

- fraudarea contorului;

- sigiliu rupt sau deteriorat;

- inghet, incendiu, socuri exterioare, furt, demontare neautorizata.
(11) Contoarele din apartamente sunt considerate repartitoare de costuri in sensul
prezentului regulament;
(12) Citirea si repartizarea consumurilor pe apartamentele unui condominiu se face
conform normelor metodologice de facturare si repartizare pe proprietari individuali a
consumului total de apa inregistrat la nivelul bransamentului condominiului.
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(13) Refuzul agentului economic, al institutiei publice, al utilizatorului casnic individual
ori al utilizatorului casnic colectiv de a incheia contract de furnizare cu Operatorul
constituie motiv de intrerupere a furnizrii serviciului.

CAP. V - Serviciul de canalizare

SECTIUNEA 1 - Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori

Art. 118 - (1) Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard de apa si canalizare "Apa-

Canal Constanta" si autoritdfile administratiei publice locale trebuie sa asigure conditiile
necesare accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii la serviciul de
canalizare.
(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu si de utilizare a serviciului este garantat tuturor
utilizatorilor, in conditii contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului
serviciului §i a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de
canalizare.

Art. 119 - (1) Delimitarea dintre refeaua publicd de canalizare si instalatia interioara
de canalizare apartinand utilizatorului este ciminul de racord. In alte cazuri, cand conditiile
tehnice o impun, delimitarea se va mentiona in proiect sau in avizul Operatorului.

(2) Pértile componente ale unui racord sunt:

a) o constructie numita cadmin de racord, plasata pe domeniul public sau privat,
folositd pentru controlul si intretinerea racordului, fiind vizibila si accesibila;

b) o conducta de racordare, situatd intre caminul de racord si reteaua publici de
canalizare, cu diamentrul minim de @150 mm;

¢) un dispozitiv de legatura, realizat conform normelor tehnice in vigoare,
permitand legarea conductei de racordare la canalul de serviciu, in cazul in care legitura
nu se realizeaza In cdmine de vizitare.
(3) Racordul de la cdmin spre retea, inclusiv cdminul de racord cu toate componentele sale,
apartine retelei publice de canalizare, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia.
(4) Din instalatiile interioare de canalizare fac parte si instalatiile amplasate in canalul de
protectie (canivou), inclusiv acesta, situat intre cladire si caminul de racord, precum si
cdminul de control al canivoului, cu toate componentele sale.

Art. 120 - (1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, in cazul
intrarii sub presiune a retelei de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la reteaua de
canalizare.
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(2) Pe legaturile prevdzute pentru golirea acestor subsoluri la canalizare, in vederea
evacudrii apelor provenite din retelele interioare de alimentare cu apa si de canalizare in
cazul unor defectiuni, se vor monta de catre utilizatori vane si clapete contra refularii.
Asigurarea etanseitdfii Intre cdminul de racord si canivoul instalatiei interioare de
canalizare se va face prin grija utilizatorului.
(3) Caminul de racord se amplaseaza astfel:

a) la 2 m fatd de cladire, la imobilele féra curte i fara imprejmuire;

b) la capdtul canalului de protectie (canivoului) a instalatiei interioare, dupa
caminul de control al canivoului, la imobilele construite in terenuri sensibile de umezire
(macroporice);

¢) la 1-2 m de imprejmuire, in curtea imobilelor cu incinta inchisa;

d) la canalul de serviciu, acolo unde distanta dintre cladire si canalul public este
mai mica de 3 m, precum si la cladirile existente unde intre cladire si colectorul public nu
existd alt camin, cu exceptia caminului de control al canivoului. Este interzisa racordarea
utilizatorului direct la canalul de serviciu, in lipsa cdminului de racord.

Art. 121 - Evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localititilor este
permisd numai daca prin aceasta:

a) nu se degradeaza constructiile si instalatiile retelelor de canalizare si ale statiilor
de epurare;

b) nu se diminueaza capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturiri;

¢) nu se aduc prejudicii igienei si sdndtatii publice sau personalului de exploatare;

d) nu se perturba procesele de epurare din statiile de epurare sau nu se diminueazi
capacitatea acestora;

€) nu se creeazd pericol de explozie;

f) nu afecteaza calitatea apelor uzate si meteorice din sistemul de canalizare.

Art. 122 - Deversarea la canalizare se poate face prin intermediul racordului si
numai a urmatoarelor categorii de ape uzate:

a) ape uzate menajere,

b) ape uzate industriale;

c) ape uzate ordsenesti,

d) ape pluviale, daca in avizul eliberat de Operator se specifica acest lucru;

e) ape uzate provenite de la platformele de depozitare a zédpezii.

Art 123 — Racordarea utilizatorilor la sistemul de canalizare se face in baza
acordului de preluare eliberat de Operator, la cererea utilizatorilor, pe baza proiectului de
executie.

Eliberarea acordului de preluare se realizeazd cu plata de catre utilizatori a
costurilor aferente, in doua faze:

a) avizul de racordare eliberat in vederea obtinerii certificatului de
urbanism - cuprinde datele generale privind posibilititile si conditiile de
51



racordare a utilizatorului, date ce vor sta la baza intocmirii
documentatiilor de cétre un proiectant autorizat;

b) acordul de preluare - prin care se insugesc solutiile tehnice adoptate de
proiectant prin detaliile de executie. Documentatia anexati la cererea
pentru acordul de preluare va contine:

- memoriu tehnic privind descrierea solutiilor adoptate in cadrul
proiectului pentru racordarea la sistemul de canalizare;

- scheme si detalii de montaj al conductelor ;
- certificatul de urbanism,;
- planul de incadrare in zona, la scara de 1:500;

- actul de proprietate sau o Imputernicire datd de proprietar
autentificata;

- planul retelelor 1n incint;
- calculul debitului de apd uzata mediu si maxim zilnic;

- detalii de rezolvare a situatiilor in care treseele de canalizare se
intersecteazd cu traseele altor utilitati.

(3) Operatorul va putea emite avize in regim de urgentd, cu achitarea de catre utilizator a
unor costuri pentru eliberarea acestora.

Art. 124 - (1) Racordarea de noi utilizatori la retea se face numai de citre
personalul autorizat, dupd un proiect aprobat de Operator, respectind prevederile din
prezentul regulament.

(2) Pentru executarea unor astfel de lucrdri, agentii economici, altii decat Operatorul
serviciului, trebuie sa fie autorizati si vor lucra sub supravegherea personalului
Operatorului.

(3) Racordarea poate fi efectuatd in unul dintre urméatoarele moduri:

a) utilizdnd cdminul de vizitare atunci cand noul racord este amplasat la o cotd
ridicatd, iar curgerea se asigurd gravitational sau, cand racordul este la cotd joasd, se va
asigura pomparea apei,

b) prin realizarea unui cdmin nou pe canalul de serviciu.

(4) Racordarea se poate face intr-un camin de vizitare existent, cand acesta este disponibil
in apropiere. Se va asigura etansarea intre conducta noud si camin, conform normelor
tehnice specifice. Racordarea se mai poate face si in colectorul de serviciu, prin utilizarea
unor piese si dispozitive speciale.

Art. 125 - Pentru orice modificari privind debitul si/sau calitatea apelor uzate,
evacuate in retelele de canalizare ale localitatilor de catre agentii economici sau persoane
fizice cu activitate economica ca urmare a extinderii capacititilor de productie, a
modificdrii tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze, utilizatorul are obligatia de a cere
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un nou aviz de racordare, de a obtine avizul Directiei de Sanatate Publica si avizul de
gospoddrire a apelor, iar Operatorul are obligatia si modifice contractul de
furnizare/prestare.

Art. 126- (1) Cheltuielile pentru executarea racordurilor revin utilizatorului sau
autoritafilor administratiei publice locale, judetene si Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard de apd si canalizare "Apd-Canal Constanta", in functie de fondurile
disponibile. Executia lucrarilor se realizeazi cu asistentd din partea Operatorului.

(2) Legatura realizatd intre cdminul de racordare si reteaua de canalizare interioard a
utilizatorului, inclusiv cea pentru apele meteorice, este in sarcina exclusiva a utilizatorului.
Canalizarea si lucrarile de racord trebuie sa fie executate in conditii de etanseitate.

Art. 127 - In vederea eliberarii acordului de preluare, cu plata de citre utilizator a
costurilor aferente, Operatorul va respecta procedura in vigoare, astfel:

a) va analiza cantitatile si incdrcarile cu impurificatori ale apelor uzate, prognozate
a fi evacuate de utilizator, in corelatie cu capacitatea retelelor de canalizare existente in
zona de amplasament si a instalatiilor de epurare aferente, pe tipuri de apa uzati;

b) va decide emiterea avizului de principiu de racordare a utilizatorului, daci
reteaua/retelele de canalizare si instalatiile de epurare au capacitatea de preluare necesari
noilor conditii, indicdnd amplasamentul c@minelor de racord si, dacd este necesar,
necesitatea montérii unor statii de preepurare;

¢) refuzd emiterea avizului de racordare la sistemul de canalizare, amini emiterea
sau limitarea provizorie a preludrii debitelor, dacd executia racordului necesitd realizarea
unei redimensiondri a retelei de canalizare sau a instalatiilor de epurare existente, in functie
de strategia de dezvoltare a retelelor sistemului de canalizare stabiliti de autoritatea
administratiei publice locale;

d) elibereaza acordul de preluare, specificand:

1. debitele si concentratiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate
evacuate, in sectiunea de control;

2. eventualele restrictii de evacuare in anumite ore sau situatii;

3. masuri de uniformizare a debitelor §i concentratiilor substantelor poluante
continute;

4. obligatia utilizatorului de a semnala Operatorului toate accidentele sau
anomaliile din instalatiile proprii, care pot perturba buna functionare a sistemului de
canalizare.

Art. 128 - Operatorul are obligatia de a elibera acordul de preluare si/sau a notifica
refuzul, aménarea/limitarea acestuia in maximum 30 de zile de la depunerea documentatiei
complete. In cazul in care in momentul depunerii documentatiei aceasta nu este completa,
Operatorul, in termen de maximum 10 zile, va solicita completarea documentatiei cu
documentele lipsd, necesare eliberarii acordului de preluare.
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Art. 129 - (1) Inainte de orice racordare la retelele de canalizare, Operatorul
serviciului de canalizare va verifica conformarea executiei instalatiilor interioare cu
proiectul de realizare a acestor instalatii de canalizare interioara ce a stat la baza acordului
de preluare, astfel incdt sd fie asigurate posibilitatea tehnicd de racordare si
compatibilitatea celor doua retele.

(2) Este interzisd montarea oricdrui dispozitiv sau oricdrei instalatii care poate permite
patrunderea apelor uzate in conducta de apa potabild, fie prin aspirare datoratd
fenomenului de ejectie, fie prin refulare cauzata de o suprapresiune produsi in reteaua de
evacuare.

(3) Executarea lucrarilor de extindere pentru reteaua de canalizare, inclusiv a racordurilor,
se va face dupd obtinerea autorizatiei de construire eliberate de autoritatea administratiei
publice locale beneficiarului lucrarii respective, autorizatie care va avea la bazi acordul de
preluare al Operatorului.

Art. 130 - (1) Receptia si preluarea racordului ca mijloc fix se realizeazi conform
legislatiei in vigoare.

(2) Intretinerea, reparatiile si inlocuirea totald sau partiald a racordurilor apartindnd
sistemului public, precum si a cdminului de racordare sunt in sarcina Operatorului, daci
acestea sunt amplasate pe domeniul public.

(3) In cazul in care apar unele deteriordri ale retelelor si se dovedeste cd acestea se
datoreaza neglijentei sau imprudentei din partea unui utilizator, costurile interventiilor
Operatorului serviciului, pentru remedierea situatiei sunt in sarcina utilizatorului vinovat.
Dacd prin asemenea deteriorari au fost afectate terte persoane fizice sau juridice,
utilizatorul raméne raspunzator de daunele provocate tertelor persoane.

Art. 131 - Apele uzate provenite de la unitatile medicale si veterinare, curative sau
profilactice, de la laboratoarele si institutele de cercetare medicald si veterinara, de la
unititile de ecarisare, precum si de la orice fel de intreprinderi si institutii care, prin
specificul activitatii lor, produc contaminare cu agenti patogeni (microbi, virusuri, oud de
paraziti) pot fi evacuate in retelele de canalizare ale localitatilor numai cu respectarea
urmatoarelor masuri, certificate periodic prin buletine de analiza, eliberate de cétre
Inspectoratele de sanatate publica teritoriale, ce vor fi comunicate Operatorilor care au in
administrare si exploatare reteaua de canalizare si statia de epurare a localitatii:

a) la unitatile medicale gi veterinare, curative sau profilactice realizarea masurilor
de dezinfectie a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform
legislatiei sanitare in vigoare de catre utilizator;

b) la laboratoarele institutelor care lucreazd cu produse patologice si la celelalte
unitdfi mentionate, realizarea masurilor de dezinfectie/sterilizare a tuturor produselor
patologice se va face conform legislatiei sanitare in vigoare prin grija utilizatorului.
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Art. 132 - (1) Utilizatorul este obligat sd respecte toate normele si normativele in
vigoare cu privire la conditiile si calitatea apelor uzate. In acest sens, utilizatorul nu poate
deversa in reteaua de canalizare ape uzate care in sectiunea de control contin:

a) materii in suspensie ale cdror cantitate, marime si naturd constituie un factor
activ de erodare a canalelor, provoaca depuneri sau stdnjenesc curgerea normali;

b) substante cu agresivitate chimicd asupra materialelor din care sunt realizate
retelele de canalizare si statiile de epurare a apelor uzate din localitati;

c) substante de orice natura care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidald sau de
suspensie, pot stanjeni exploatarea normala a canalelor si statiilor de epurare a apelor uzate
sau care, impreund cu aerul, pot forma amestecuri explozive;

d) substante toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare,
pot pune in pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare;

e) substante cu grad ridicat de periculozitate;

f) substante care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri
care sd contribuie la poluarea mediului inconjurétor;

g) substante colorante ale caror cantitati si natura, in conditiile diludrii realizate in
reteaua de canalizare si in statia de epurare, determind modificarea culorii apei din
resursele de apa In care se evacueazd apele epurate;

h) substante inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a
nadmolului;

1) substante organice greu biodegradabile, in cantitati ce pot influenta negativ
procesul de epurare a treptei biologice.

(2) Utilizatorii au obligatia epurarii locale a apelor uzate, astfel incat in punctul de control
sa fie asiguratd respectarea conditiilor conform normelor fin vigoare. Astfel,
unitatile ce au ca activitate desfacerea sau prepararea produselor alimentare (restaurante,
carmangerii, cofetarii, laboratoare patiserii, etc.), spdlarea si repararea autovehiculelor,
desfacerea sau depozitarea carburantilor sau uleiurilor sau care au in exploatare parciri
auto, sunt obligate sd monteze separatoare de grasimi si/sau hidrocarburi care si
corespundd standardelor si normelor tehnice in vigoare. Managementul deseurilor
rezultate din aceste instalatii cade in sarcina utilizatorului.

(3) Daca sistemul de canalizare este separativ, se interzice utilizatorului
descarcarea apelor pluviale in colectorul menajer sau a apelor uzate in colectorul pluvial.

Art. 133 (1) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme
proprii de alimentare cu apé, au obligatia de a se racorda la sistemele publice de canalizare
existente sau nou-infiinfate, dacéd acestia nu detin statii de epurare avansati care respecta
conditiile de descarcare a apelor epurate in mediul natural.

Utilizatorii care nu sunt racordati la sistemul de canalizare si nu detin statii de epurare a
apelor uzate, iar pe strada pe care locuiesc/isi desfasoard activitatea existd retea de
canalizare, acestia vor fi notificati prin executor judecatoresc, punidndu-li-se in vedere ca in
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termen de 90 de zile de la data notificarii, s facd dovada depunerii documentatiei pentru
autorizatia de construire a racordului de canalizare, urméand ca in termen de 60 de zile de la
obtinerea autorizatiei de construire sa execute lucrarea. Dupd expirarea acestor termene,
utilizatorii care nu detin statii de epurare avansate, vor fi facturati si pentru serviciul de
canalizare.

(2) Utilizatorii care se alimenteazd cu apd din reteaua de distributie sau din surse proprii si
care sunt amplasati In zone unde nu existd retele de canalizare au obligatia dotarii cu
bazine etanse vidanjabile sau cu statie de epurare compacta locald, construite gi exploatate
in conditiile impuse de autoritafile de mediu si gospoddrire a apelor competente.
Vidanjarea si evacuarea apelor uzate provenite din astfel de fose se poate realiza fie de
catre Operatorul serviciului de canalizare, fie de cétre alti agenti economici autorizati, care
au obtinut in prealabil avizul Operatorului privind locul si conditiile tehnice de descircare
a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare. Conditiile tehnice si conditiile privind
calitatea apelor uzate descércate in statiile de epurare sunt stipulate in contractul incheiat
intre Operatorul serviciului de canalizare si agentul economic care descarcd ape uzate
vidanjate.

Art. 134 - (1) Utilizatorii din categoria agentilor economici si/sau persoane fizice
cu sau fard activitate economicd au obligatia de a controla permanent parametrii apelor
uzate, astfel incat la deversarea in reteaua de canalizare sa respecte valorile indicatorilor de
calitate consemnati in acordul de preluare.

(2) Calitatea apelor uzate deversate de cétre agentii economici/persoane fizice cu sau fara
activitate economicd este monitorizatd de céatre Operator, In baza unui program intocmit
anual care stabileste frecventele de monitorizare, in functie de riscul poluator sau potential
poluator, pe care il prezinta fiecare utilizator. Programul de monitorizare se elaboreaza
tindnd cont de profilul de activitate, de tipul si concentratiile poluantilor din apele
evacuate, precum si de impactul generat asupra sistemului de canalizare si asupra
procesului tehnologic aplicat in statia de epurare.
(3) Operatorul poate efectua oricand controale neprogramate si prelevari de probe in scopul
verificdrii calitatii apelor uzate deversate in reteaua de canalizare si conformarea in
sectiunea de control cu reglementdrile tehnice in vigoare sau avizele/acordurile
Operatorului.
(4) Prelevarea probelor de apd uzata se face in prezenta unui reprezentant al utilizatorului,
in baza unui buletin de recoltare semnat de ambele parti. Proba prelevata din sectiunea de
control va fi reprezentativa si suficientd cantitativ, astfel incat sa poata fi supusa analizelor
fizico-chimice.
(5) In cazul in care valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate depasesc limitele
avizate de Operator, se vor lua masuri imediate de incadrare in aceste limite cu plata in
sarcina utilizatorului, In conformitate cu principiul ,,poluatorul plateste”. Utilizatorul
poluator sau potential poluator va suporta costurile suplimentare de operare a sistemului de
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canalizare, respectiv va fi facturat cu un tarif suplimentar pentru serviciul de canalizare-
epurare, tarif diferentiat pe doud grupe de risc poluator (denumite TD1, TD2). De
asemenea, in cazul producerii unei poludri majore, utilizatorul poluator va suporta costurile
repardrii prejudiciului adus Operatorului si altor pérti afectate, prin achitarea de penalitati,
in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 135 -Operatorul va asigura:

a) verificarea si inlocuirea capacelor de cidmine, functie de fondurile alocate de
autoritatea administratiei publice locale sau Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard de
apa si canalizare "Apa-Canal Constanta";

b) corectarea cotei ramelor si capacelor de la cdmine ca urmare a imbunatatirii
cdii, functie de fondurile alocate de autoritatea administratiei publice locale sau Asociatia
de Dezvoltare Intercomunitard de apa si canalizare "Apa-Canal Constanta";

c) desfiintarea sau aducerea in legalitate a lucrarilor ilegale de racordare.

Art. 136 - (1) Cantitatea de apd uzata preluatd in reteaua de canalizare pentru toate

categoriile de utilizatori se stabileste ca fiind egala cu cantitatea de apa facturata (100% din
cantitatea de apa facturata).
(2) Fac exceptie utilizatorii agenti economici la care specificul activititilor face ca o
cantitate de apd sd rdména inglobatd in produsul finit, caz in care debitul de apa uzata
evacuatd se va stabili prin masurarea acestuia printr-un contor montat pe reteaua de
canalizare. Montarea aparatelor de masurd pe reteaua de canalizare se face cu avizul
Operatorului, pe cheltuiala utilizatorului.

(3) Pentru utilizatorii care au pe langa bransament de apa si sursa proprie de alimentare
cu apd, sau numai sursd proprie de alimentare cu apa, stabilirea volumelor de api ce vor fi
tarifate pentru serviciul de canalizare se va face intr-una din urmatoarele variante:

- montarea unui contor pentru sursa proprie; cantitatea de apa tarifata la canalizare va fi
100% din cantitatea de apd inregistratd pe cele doua contoare (de la sursa proprie si de la
brangament), mentindndu-se conditia ca cele doua retele de alimentare cu apd si nu fie
interconectate;

- montarea unui contor pe racordul de canalizare.

SECTIUNEA a 2-a - Epurarea apelor uzate

Art. 137 - Operatorul care exploateaza statiile de epurare are obligatia si realizeze
urmdrirea continud, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a modului de
functionare a acestora, sa pdstreze registrele cu rezultatele analizelor gi sd puna aceste date
la dispozitia personalului imputernicit cu sarcini de inspectie si control.

Art. 138 - Statiile de epurare a apelor uzate trebuie si asigure, de reguld, o

eficientd determinatd de gradul de reabilitare determinat pentru total statie calculat in
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functie de wvaloarea parametrilor la intrare i evacuare conform legislatiei in
vigoare.

Art. 139 - Exploatarea si intretinerea statiilor de epurare se face numai de catre
personal calificat, cu respectarea prevederilor legale in materie.

SECTIUNEA a 3-a - Evacuarea, tratarea si depozitarea nimolurilor provenite din statiile
de epurare a apelor uzate

Art. 140 (1) Namolul este reziduul semi-solid rezultat in urma procesului de epurare
al apei uzate. Namolul primar este constituit din materiile solide retinute in treapta
mecanicd de epurare; ndmolul secundar este constituit din materiile solide rezultate din
treapta biologicd de epurare. Namolurile care provin din procesele de epurare contin o
cantitate mare de substantd organicd si sunt fermentabile, motiv pentru care, necesitd un
proces de tratare specific, care sd permitd depozitarea, reincluderea lor in mediul natural
sau reutilizarea.

(2) Evacuarea in emisari a apelor uzate confindnd materii in suspensie peste limitele
reglementate si a ndmolurilor retinute in diversele obiecte tehnologice din statiile de
epurare, este interzis.

Art. 141 Namolurile sunt tratate printr-un proces biologic, chimic ori termic, prin
stocare pe termen lung sau prin orice alt procedeu corespunzitor, care sd reducd in mod
semnificativ, puterea acestora de fermentare si riscurile sanitare rezultate prin utilizarea
lor.

Art. 142 Pentru conducerea proceselor de pe linia namolului in statiile de epurare,
Operatorul va asigura o monitorizare cantitativa si calitativd adecvata tehnologiei aplicate
si in conformitate cu regulamentul de exploatare al instalatiilor.

Art. 143 (1) Namolurile provenite din epurarea apelor uzate se depoziteaza in mod
corespunzator sau se utilizeaza ori de céte ori acest lucru este posibil, in conformitate cu
strategia si planul de actiune al Operatorului privind gestionarea namolurilor pe termen
scurt, mediu si lung.

(2) Modul de depozitare sau de utilizare a namolurilor trebuie si reducd la minimum
efectele negative asupra mediului si se precizeaza in avizele/autorizatiile de gospodarire a
apelor si de mediu.

Art. 144 Namolul tratat (stabilizat) poate fi depozitat temporar(maxim 3-6 luni) in
incinta statiei de epurare pe amplasamente sau in obiecte tehnologice special amenajate in
acest sens sau in afara statiei de epurare in depozite autorizate.
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Art. 145 Namolul stabilizat si deshidratat va fi evacuat din statia de epurare si va fi
valorificat sau eliminat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, prin una din
variantele :

- valorificare In agricultura (ca atare sau sub forma de compost);

- valorificare energetica (incinerare sau co-incinerare);

- eliminare in depozite de deseuri municipale conforme si autorizate;
- eliminare in depozitul ecologic ,,Luminita”.

SECTIUNEA a 4-a - Evacuarea apelor pluviale si de suprafati din intravilanul
localitatilor

Art. 146 - (1) Apele pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor se pot
evacua prin reteaua de canalizare realizatd in sistem unitar, divizor sau mixt, in functie de
specificul localitétii.

(2) Operatorul va asigura preluarea apelor meteorice de pe domeniul public si privat
conform contractelor incheiate cu proprietarii sau administratorii acestor domenii.
Autoritatile administratiei publice locale - ca gestionari ai domeniului public - au obligatia
incheierii de contracte pentru preluarea apelor meteorice de cétre Operator, in caz contrar
Operatorul neavénd nicio raspundere pentru consecintele directe si/sau indirecte rezultate
din ploi torentiale.

(3) In cazul in care se constatd producerea sistematica de inundatii in anumite puncte ale
retelei publice de canalizare, autoritatile publice locale, la propunerea Operatorului, vor
asigura fondurile necesare pentru efectuarea lucrarilor de redimensionare a conductelor
retelei publice de canalizare, multiplicare si/sau repozitionare a gurilor de scurgere-
colectare.

(4) Persoanele juridice si fizice au obligatia de a realiza pe suprafetele pe care le detin
si/sau administreaza, sisteme de colectare locald a apelor pluviale si dirijare a lor in zonele
de preluare, fard a antrena substante solide, resturi si deseuri de orice natura ce pot colmata
reteaua de preluare si transport.

Art. 147 - In programele anuale de verificari, Operatorul trebuie sd prevada
verificarea si curdfarea periodica a retelei de canalizare.

Art. 148 - Curitarea gurilor de scurgere, cu depozit si sifon, guri de scurgere
specifice retelei in procedeu unitar, se face de regula inaintea sezonului ploios si dupa ploi
puternice.

Art. 149 - Obligatia intretinerii gurilor de scurgere revine institutiei care are ca
obiect de activitate serviciul de intretinere a rigolelor cu gratar sau administratorului
domeniului public.
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Art. 150- (1) Cantitatea de apd meteoricd preluatd de reteaua de canalizare se
determind prin Inmultirea cantitdtii specifice de apa meteoricd, comunicati de A.N.M.,
pentru luna anterioard emiterii facturii, cu suprafetele totale ale incintelor construite si
neconstruite, declarate de fiecare utilizator si cu coeficientii de scurgere recomandati de
SR 1846-2:2006, utilizand formula de calcul:

Q=SxNxK, 1n care:

Q(m3)= cantitatea de apa meteorica facturatd;

S(m2)= suprafata totala construitéd si neconstruita, declarata de utilizator;

N(m3/m2/lund)=cantitatea medie lunara de precipitatii;

K=coeficient de scurgere adimensional stabilit conform SR 1846-2:2006 privind
"Determinarea debitelor de ape meteorice".

(2) Preturile si tarifele de apd potabila si canalizare aplicate de Operator sunt cele avizate
de ANN.R.S.C. si aprobate de cdtre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard de apa si
canalizare "Apd-Canal Constanta". Pentru apa meteorica se va aplica tariful de canalizare.
(3) Apa de suprafata preluatd in canalizare se consemneaza in procese verbale lunare sau
trimestriale, incheiate cu delegatii partilor, respectiv Operator si detinitorii cu orice titlu a
apei de suprafata in cauza (rdu, lac, etc.) si se stipuleaza in contract.

(4) Apa subterand provenita din drenaje, epuismente, pompari pentru coborarea panzei de
apd freaticd, etc., preluatd de refeaua de canalizare se stabileste prin procese verbale
incheiate de delegatii Operatorului si ai beneficiarilor avandu-se in vedere evidenta
pompdrilor, cantitate stabilitd ce se stipuleaza in contract.

(5) In toate cazurile c4nd apa ajunge la canalizare in urma unei pompdri si nu existd nici
instalatii de masurare, nici evidenta pompdrilor sau a consumului de energie electrica
contorizatd, cantitatea de apa descarcatd la canal se va stabili la nivelul capacititii totale a
statiei de pompare considerandu-se functionare continua pe intreaga perioada de calcul.

(6) Descércarea apelor de suprafatd si de subteran in reteaua de canalizare se face prin
racorduri distincte, racordurile imobilelor nu pot fi folosite pentru descarcarea apelor de
suprafata sau subterane, dacd nu s-a prevadzut in documentatia pentru aprobarea racordarii
si in acordul de preluare dat de Operator.

(7) Cantitatea totald a apei de canalizare preluatd in retea de la fiecare beneficiar, se
stabileste prin insumarea cantitatilor de apa uzata, apa meteorica si apa subterana.

(8) Pentru utilizatorii - persoane fizice cantitatea de apd meteoricd preluata de reteaua de
canalizare nu se factureaza.

(9) Pentru utilizatorii — agenti economici cantitatea de apa meteorica preluati de reteaua de
canalizare nu se factureaza.
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CAP. VI - Instalatiile/retelele interioare de alimentare cu apd si de
canalizare

Art. 151 - (1) Instalatia interioara de alimentare cuprinde ansamblul tehnico-sanitar,
de la robinetul de dupd contor de apa (punctul de delimitare), in sensul de curgere a apei,
pand la armatura de utilizare. Reteaua interioard de alimentare cu apé apartine, ca obligatie
de intrefinere si reparatie, utilizatorului.

(2) Instalatiile interioare de apd si de canalizare care deservesc 2 sau mai multi proprietari
dintr-un condominiu, inclusiv teul de derivatie, sunt instalatii apartindnd pértilor comune
ale condominiului si intrd ca obligatie de intretinere si reparatie in sarcina tuturor
proprietarilor condominiului.

(3) Instalatiile interioare de apd si de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc
un singur proprietar, sunt instalatii ce apartin acestuia si intrd ca obligatie de intretinere si
reparatie In sarcina proprietarului respectiv.

(4) Punctul de delimitare intre instalatiile aparfindnd partilor comune gi instalatiile fiecarui
proprietar al condominiului este teul de derivatie, respectiv cotul prin care se schimba
directia de circulatie a apei din verticald in orizontald, in cazul proprietarilor care au in
proprietate apartamente de la ultimul etaj al unui bloc de locuinte.

Art. 152 - In cazul in care lucririle de realizare a instalatiilor/retelelor interioare
conduc la modificarea conditiilor inifiale de contractare, acestea se vor efectua dupi
obtinerea acordului Operatorului. Contravaloarea lucrdrilor de modificare a
bransamentului sau a racordului, realizate ca urmare a necesita{ii realizarii operatiei, se
suporta de utilizator.

Art. 153 - (1) Se interzice orice legaturd sau interconectare intre sistemele de
alimentare cu apd potabila si sistemele de alimentare cu apa din surse proprii. Este
interzisd montarea clapetului de sens.

(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) si consecintele rezultate din aceasta
raspunzator este detinitorul de instalatii.

(3) Se interzice legdtura directd intre bransament si conductele de aspiratie ale instalatiei
locale de ridicare a presiunii apei (hidrofor).

Art. 154 Utilizatorul are obligatia sd asigure functionarea normald a
instalatiei/retelei interioare de alimentare cu apd, in acest sens va executa toate lucririle de
intretinere si reparatie ce se impun in vederea unei exploatari optime.

Art. 155 - (1) Instalatia/reteaua interioard de canalizare a utilizatorului se compune
din obiecte sanitare, sifoane (inclusiv cele de pardoseald si de terasd), conducte orizontale
de legéturd, coloane, conducte orizontale de evacuare la cdminul de racord, care reprezinta
limita retelei interioare (limita de proprietate). Reteaua interioard de canalizare pentru
cladirile construite pe terenuri macroporice cuprinde si canalul de protectie (canivoul) cu
toate componentele sale, situat in exteriorul cladirii, pana la caminul de racord.
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(2) Instalatia/reteaua interioard de canalizare apartine utilizatorului; Operatorul nu are nicio
obligatie privind buna functionare a retelei interioare de canalizare.

(3) Racordul imobilelor cu subsoluri sau demisoluri echipate cu instalatii sanitare se va
executa independent de restul imobilului, cu statii de pompare a apelor uzate (nu
gravitational), ca masura contra refuldrii din colector.

(4) Este interzisa racordarea subsolurilor sau demisolurilor direct in reteaua de canalizare.

CAP. VII - Drepturile si obligatiile Operatorului si ale utilizatorilor

Art. 156 - (1) Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu
apa si de canalizare orice persoana fizicad sau juridicd ce detine, in calitate de proprietar ori
cu drept de folosintd dat de proprietar, un imobil avand brangament propriu de apa potabila
sau racord propriu de canalizare si care beneficiaza de serviciile Operatorului pe bazi de
contract de furnizare/prestare incheiat in nume propriu.

(2) Sunt considerati utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apd si de
canalizare §i persoanele fizice sau juridice din imobile tip condominiu care au executat, pe
cheltuiala lor, brangamente proprii de apa potabila, in amonte de contorul de bransament al
condominiului. Nofiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei In instalatii,
dinspre Operator spre utilizator.
(3) Utilizatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pot fi:

a) agenti economici;

b) institutii publice;

¢) utilizatori casnici individuali, persoane fizice;

d) utilizatori casnici colectivi, asociatii de proprietari/chiriasi cu personalitate
juridica.
(4) Bransamentele proprii de apa se executd de catre utilizatorii individuali in conditiile
legii si ale acordului de bransare emis de Operator. Realizarea de bransamente proprii de
apd in imobilele de tip condominiu fara avizul Operatorului atrage raspunderea
contraventionald, administrativd sau penald, dupd caz, atdt pentru utilizator, cat si pentru
executantul lucrarii.
(5) Evacuarea apelor uzate de la utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu
care si-au realizat brangamente proprii de apa se face la instalatiile interioare comune de
canalizare. Niciun proprietar nu are dreptul sa restrictioneze exercitarea folosintei de catre
ceilalti coproprietari a instalatiilor comune de canalizare.
(6) In condominiile in care instalatia interioara de distributie a apei calde este realizatd in
sistem vertical, consumul de apa rece pentru apa calda de consum inregistrat de contorul
de energie termicd de la bransament se factureaza catre asociatie si se repartizeaza de citre
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administrator pe fiecare proprietate, conform reglementarilor legale in vigoare.

(7) Contorul de brangsament propriu se amplaseaza in punctul de delimitare a instalatiilor
din punctul de vedere al propriettii, care reprezinta si locul in care se realizeazi efectiv
furnizarea serviciului de catre utilizatorul individual. Darea in functiune a brangsamentului
propriu de apa se face dupd incheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului de
alimentare cu apd si de canalizare In nume propriu.

Art. 157 - In cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de ap ale sursei in
caz de secetd sau inghef, distribufia apei se va face dupa un program propus de Operator si
aprobat de autoritatea administratiei publice locale, program ce va fi adus la cunostinta
utilizatorilor in timp util, prin mijloace adecvate (mass-media).

Art. 158 - Este interzisa blocarea accesului la caminele si hidrantii retelei pentru
care s-au executat marcaje i inscriptii.

Art. 159 - In vederea realizarii obiectivelor si sarcinilor ce le revin in domeniul
serviciului de alimentare cu apd si de canalizare a localitatilor, Operatorii trebuie si
asigure:

a) producerea, transportul, inmagazinarea si distributia apei potabile, respectiv
preluarea, canalizarea, epurarea i evacuarea apelor uzate;

b) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa, respectiv a sistemelor de canalizare
in conditii de siguranta si eficienta tehnico-economica;

c) instituirea, supravegherea si intretinerea, corespunzitor dispozitiilor legale, a
zonelor de protectie sanitard, a constructiilor si instalafiilor specifice sistemelor de
alimentare cu apa potabild, de canalizare si de epurare a apelor uzate;

d) monitorizarea calitdtii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de
alimentare cu apd, in concordantd cu normele igienico-sanitare in vigoare;

e) monitorizarea calitdtii apei uzate evacuate de operatorii economici racordati la
reteaua de canalizare publica;

f) captarea apei brute, respectiv descdrcarea apelor uzate ordsenesti in receptorii
naturali, numai cu respectarea conditiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizatiile de
mediu si de gospodarire a apelor;

g) Intretinerea si menfinerea in stare de permanentd functionare a sistemelor de
alimentare cu apa si de canalizare;

h) contorizarea cantitétilor de apa produse, distribuite si respectiv facturate;

1) cresterea eficientei si a randamentului sistemelor si eliminarea pierderilor in
sistem, reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime,
combustibili i energie electricd si prin reproiectarea, reutilarea si retehnologizarea
acestora;

j) limitarea cantitagilor de apa potabild distribuité prin retelele de alimentare cu
apd, utilizatd in procesele industriale, si diminuarea consumurilor specifice prin
recircularea, refolosirea si reutilizarea acesteia;
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k) refacerea locului unde a intervenit, din cauze subiective sau obiective pentru
reparatii sau execufia unei lucrari noi, la un nivel calitativ corespunzator, in termen de
maximum 30 zile calendaristice de la terminarea lucrérii, tindnd cont de conditiile
meteorologice care nu trebuie sa afecteze calitatea acesteia. In cazul in care lucrarile de
reparatii si aducere la starea inifiald a terenului in urma interventiei este facutd cu o unitate
specializaté, aceasta are obligatia semnalizdrii corespunzatoare pe toata perioada lucrarilor.

Art. 160 - Operatorul are obligatia:

a) sa respecte angajamentele asumate prin prezentul contract si prin actele
aditionale 1incheiate ulterior, precum si prevederile Regulamentului serviciului de
alimentare cu apd si de canalizare fatd de toti utilizatorii cu care a incheiat contracte/acte
aditionale;

b) sd ia masurile necesare pentru remedierea operativd a defectiunilor aparute la
instalatiile sale;

c) sé presteze serviciul de alimentare cu apa si de canalizare la toti utilizatorii cu
care a Incheiat contracte de furnizare/prestare si utilizare a serviciilor;

d) sa serveascd toti utilizatorii din aria de operare pentru care a fost licentiat;

e) sd respecte indicatorii de performantd aprobati de Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara de apa si canalizare "Apa-Canal Constanta";

f) sd furnizeze date despre prestarea serviciului Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard de apa si canalizare "Apa-Canal Constanta", precum si A.N.R.S.C.,
conform programelor stabilite de acestea;

g) sa aplice metode performante de management care sa conducd la reducerea
costurilor de operare;

h) sd furnizeze apd potabila la parametrii de potabilitate impusi de actele
normative in vigoare;

1) sd asigure preluarea apelor uzate si meteorice la sistemul de canalizare si sa
verifice calitatea acestora contra cost pe cheltuiala utilizatorului;

j) sa intretind (numai in cazul in care cdminul de brangament este situat pe
domeniul public) si s verifice functionarea contoarelor de masurare a cantitatilor de apa,
in conformitate cu prescriptiile metrologice si sa utilizeze pentru sigilare numai sigilii cu
serie unicd de identificare pentru a preveni sigilarea neautorizaté;

k) sa emitd factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si
de canalizare cel mai tarziu pand la data de 15 a lunii urméatoare celei in care prestatia a
fost efectuata;

1) sd inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorilor, sé le verifice si sa ia
masurile ce se impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizérile utilizatorilor Operatorul va
raspunde In scris, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea
acestora.

Art. 161 — In raport cu utilizatorii din condominiu in cazul incheierii de contracte
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individuale de furnizare/prestare a serviciului, principalele obligatii ale Operatorului sunt:

a) sa asigure la bransamentul condominiului parametrii de calitate a apei potabile;

b) sd repartizeze pe fiecare unitate imobiliara consumul de apd inregistrat de
contorul montat la bransamentul condominiului; diferenta dintre consumul
inregistrat de contorul de bransament si suma consumurilor individuale se
repartizeaza egal pe unitate imobiliara si se factureaza individual;

c) sad emitd lunar factura fiecarui utilizator; factura va cuprinde si o rubricid cu
termenele de scadentd ale tuturor contoarelor pentru care utilizatorul trebuie s
asigure, pe cheltuiala sa, verificarea periodicd metrologica;

d) sa factureze in sistem pausal utilizatorii care nu asigurd montarea contoarelor
de apd in toate locurile de consum aferente proprietatii individuale sau care nu
verifica metrologic contoarele la termenul de scadent{a ori nu inlocuiesc toate
contoarele respinse metrologic;

e) sd nu sisteze furnizarea/prestarea serviciului la nivel de condominiu in caz de
neplatd a facturilor individuale.

Art. 162 - Operatorul nu raspunde pentru neindeplinirea serviciului, in cazurile de
forta majord, precum si in urmétoarele cazuri:

a) ca urmare a lucrdrilor de intrefinere, reparatii, modernizari, extinderi,
devieri, brangari noi, schimbdri de contoare, dacd Operatorul a anuntat utilizatorii despre
eventualitatea opririi furnizarii apei, specificand data si intervalul de timp in care aceasta
va fi oprita.

b) in cazul ploilor torentiale si a altor fenomene climatice ori calamitati naturale
care duc la depésirea capacitétii proiectate de preluare la canalizare a debitelor.

Art. 163 - Operatorul are dreptul:

a) sd opreascd temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fara
instiintarea prealabild a utilizatorilor si fard sd isi asume raspunderea fati de acestia, in
cazul unor avarii grave a cdror remediere nu suferd aménare, care pot produce pagube
importante, accidente sau explozii, defectiuni ale instalatiilor interioare ale utilizatorului
sau care afecteaza buna functionare a sistemului de alimentare cu apa si/sau de canalizare,
precum si cand este periclitatd viata sau sadnatatea oamenilor ori integritatea bunurilor
materiale. In astfel de cazuri, Operatorul are obligatia de a anunta utilizatorii imediat de
situatia apdarutd prin toate mijloacele ce le are la dispozitie;

b) sd restrictioneze alimentarea cu apd a tuturor utilizatorilor, pe o anumita
perioadd, cu instiintarea prealabila, in cazul in care apar restrictiondri justificate la sursa de
apd sau la racordarea si punerea in functiune a unor noi capacititi din cadrul sistemului de
alimentare cu apa sau de canalizare ori a unor lucrari de intretinere planificate. Aceste
restrictiondri se pot face cu informarea autoritatilor administratiei publice locale, cu
exceptia cazurilor de fortad majora;

c) sa factureze si sa incaseze lunar contravaloarea serviciilor furnizate/prestate de
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citre Operator conform tarifelor aprobate de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard de
apd si canalizare;

d) sd aplice si sd incaseze, In cazul neachitarii facturilor in termenul legal de
platad,penaluitafi de intarziere egale cu nivelul dobénzii datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor bugetare;

e) sd aiba acces, in prezenta utilizatorului ori a reprezentantului acestuia, la
instalatiile pe care le administreaza/exploateaza aflate pe proprietatea utilizatorului pentru
verificarea integritdtii i modului de functionare a instalatiilor; debransare in caz de neplata
sau pericol de avarie; in vederea montérii contorului utilizatorului facturat in sistem pausal,
inlocuirii sau citirii contorului de apd; in vederea ridicérii contorului pentru verificare
metrologica sau a verificarii integritatii contorului de apa; verificarea sigiliilor aplicate
contorului; verificarea interconectdrii surselor proprii de apd cu sistemele de apa potabila;
verificarea contorizdrii sursei proprii de apa; verificarea racordarii sursei proprii de api la
sistemul de canalizare; identificarea lucrarilor clandestine de ocolire a contorului;in
vederea prelevdrii probelor de apa uzatd in scopul de a verifica dacd apele uzate deversate
in reteaua de canalizare au calitétile stabilite in conformitate cu prescriptiile tehnice in
vigoare sau avizelor Operatorului ori autoritatilor de gospodarire a apelor;

f) sd monteze in instalatii contori de apd preechipati cu modul radio pentru citirea
la distantd, sa factureze consumurile de apa inregistrate in baza radio-citirilor, si efectueze
citiri intermediare pentru monitorizarea si analiza consumurilor de apa pe bransament in
functie de activitatea desfasurata la punctul de consum, iar periodic, in cazul in care
Operatorul nu are acces lunar din motive neimputabile acestuia, sa se efectueze citirea si
verificarea fizica a contorului prin incheierea unui proces verbal de constatare consum sau
prin evidentierea in fisa de constatare a consumului;

g) sd aplice tarife suplimentare diferentiate (TD 1, TD 2) conform actelor
normative in vigoare (principiul ,,poluatorul plateste”) in cazul in care utilizatorul
deverseazd in reteaua publica de canalizare, ape uzate care depasesc concentratiile maxime
admise;

h) sé sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa, prin debransare
de la retelele publice de distributie ori de la retelele de canalizare, cu notificare prealabila
de 5 zile lucrdtoare transmisé utilizatorului de Operator prin curier, scrisoare recomandata
si prin executor judecatoresc in urmétoarele situatii:

- utilizatorul nu achitd contravaloarea serviciilor furnizate/prestate in cel mult 30
de zile calendaristice de la data expirarii termenului de plata a facturii;

- utilizatorul nu permite accesul angajatilor Operatorului pe proprietatea sa pentru:
verificarea integritafii si modului de functionare a instalatiilor; debransare in caz de neplata
sau pericol de avarie; in vederea montérii contorului utilizatorului facturat in sistem pausal,
inlocuirii sau citirii contorului de apd; in vederea ridicarii contorului pentru verificare
metrologica sau a verificarii integritatii contorului de apa; verificarea sigiliilor aplicate
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contorului; verificarea interconectarii surselor proprii de apa cu sistemele de apad potabili;
verificarea contorizarii sursei proprii de apd; verificarea racordarii sursei proprii de apa la
sistemul de canalizare; identificarea lucrdrilor clandestine de ocolire a contorului;in
vederea prelevdrii probelor de apd uzata in scopul de a verifica daca apele uzate deversate
in reteaua de canalizare au calitdtile stabilite in conformitate cu prescriptiile tehnice in
vigoare sau avizelor Operatorului ori autoritatilor de gospodérire a apelor;

- utilizatorul nu remediaza defectiunile interioare si prin aceasta prejudiciazi
alimentarea cu apé si a altor utilizatori;

- utilizatorul nu achitd obligatiile de plata pentru recuperarea daunelor, stabilite

printr-o hotérare judecétoreascd definitiva;

- utilizatorul aflat in insolventd/faliment nu isi achitd obligatiile de platd pentru
serviciile prestate in termenul scadent de 15 zile de la emiterea facturii, dupd data
declangarii procedurii de insolventa sau faliment;

- utilizatorul nu respectd clauzele contractuale sau prevederile Regulamentului
serviciului de alimentare cu apé si de canalizare;

- utilizatorul foloseste in instalatia interioard pompe cu aspiratie direct din
bransamentul de apa;

- asociatiilor de proprietari/locatari, in cazul in care au debite cu o vechime mai
mare de 60 de zile, iar valoarea acestora reprezintd cel mult 15% din valoarea lunara a
facturii aferente fiecdrui bransament, dacd nu au solicitat incheierea de conventii de
facturare individuald sau a contractelor de cesiune de creantd, in conditiile previzute de
legislatia in vigoare;

- utilizatorul detine surse proprii de apa care se interconecteaza cu sistemul de api
potabila furnizata de Operator sau separarea retelelor se realizeazd prin montarea unui
clapet de sens;

- utilizatorul detine conducte de apa potabila care trec prin cdmine de vizitare a
retelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale sau detine
conducte de canalizare ce trec prin cdminele retelei de apa potabila;

- utilizatorul detine pe proprietatea sa camine de bransament care sunt insalubre,
neconforme, cu reziduri, cu deseuri sau pentru care nu este asigurata intretinerea;

- utilizatorul a montat defectuos sisteme de ridicare a presiunii ce conduc la
patrunderea apei din reteaua interioard in reteaua de distributie prin inregistrarea in sens
invers a consumului pe contorul de apa.

In toate cazurile prevazute in prezentul regulament (consum fraudulos, conectare
neautorizata, surse de apa interconectate cu sistemul de alimentare cu apa potabild ce pot
afecta igiena si sdnatatea populatiei, distrugeri ori degradari ale componentelor sistemului
public de alimentare cu apd si de canalizare, etc.) Operatorul va instiinta autoritatile
competente si va formula plangere penala.

-utilizatorii au surse proprii de alimentare cu apa si nu au consum pe bransamentul
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de apd potabild sau au un consum redus fatd de activitatea desfdsuratd la punctul de
consum, iar pierderile si cheltuielile de intretinere a retelei de alimentare cu apa din care se
alimenteaza si bransamentele acestor utilizatori nu se justifica;

In toate aceste cazuri reluarea furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare se va face in termen de maxim 5 zile lucratoare de la incetarea tuturor cauzelor
care au dus la sistarea serviciului, cu conditia achitarii cheltuielilor justificate de
sistarea/reluarea serviciului.

i) sd desfiinteze de indata, fard notificare prealabild, bransamentele sau
racordurile realizate fard indeplinirea/respectarea prevederilor legale ori fird obtinerea
avizelor necesare - denumite conectdri neautorizate si sa formuleze plangere penald in
vederea recuperdrii prejudiciului suferit. In cazul in care utilizatorul nu achita
contravaloarea consumului stabilit prin nota de constatare si procesul verbal de constatare
intocmit de reprezentantii Operatorului imputerniciti in acest sens, in termenul legal de
platd a facturii emise $i nici In urma formularii plangerii penale, acesta va fi actionat in
judecatd urméand a suporta toate cheltuielile.

In cazul conectarilor neautorizate Operatorul va factura utilizatorului depistat in
asemenea situatii un consum de apa-canal calculat retroactiv pentru o perioada de 24 de
luni in sistem pausal, conform normativului in vigoare. Totodata utilizatorul are obligatia
sd achite cheltuielile justificate de desfiintarea conectarii neautorizate.

Sanctiunea constidnd in calculul retroactiv pentru o perioadd de 24 de luni a
consumului in sistem pausal, se va aplica utilizatorilor, in scopul de a descuraja insusirea
pe nedrept a utilitatilor fard a achita contravaloarea acestora, fard a avea efect data la care
utilizatorul si-a executat brangamentul, a incheiat contract cu Operatorul, a fost debransat
sau a dobandit dreptul de utilizare a bransamentului prin actul de
véanzare/cumparare/donatie/comodat/locatie sau data de incepere a activitatii dovedita prin
autorizafia emisd de autoritafile competente.

Utilizatorul depistat cu conectare neautorizatd va fi bransat la sistemul de
alimentare cu apd si de canalizare, dupa obtinerea acordului de furnizare si de preluare
emis de Operator, incheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare
cu apa si de canalizare si plata consumului facturat, sau esalonarea acesteia cu plata unui
avans de 30% din valoarea facturii, si a cheltuielilor justificate de desfiintarea conectiri
neautorizate.

Sunt considerate consumuri frauduloase si cazurile in care consumul de apa este
neinregistrat de aparatul de masurd din urmaitoarele cauze: distrugerea/deteriorarea
contorului de apa, ruperea sigiliilor, demontarea contorului din instalatie, montarea inversi
a contorului, demontare/distrugere a modulului electronic pentru contoarele preechipate si
alte modalitati de sustragere a Inregistrdrii consumului fara acordul Operatorului, precum
si in cazul in care utilizatorul, care a fost debransat de la sistemul de alimentare cu apa si
de canalizare, s-a rebransat , fara acordul Operatorului.
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In aceste cazuri Operatorul va factura utilizatorului un consum de apa-canal
calculat retroactiv pentru o perioada de 24 de luni in sistem pausal conform normativului
in vigoare pentru toti consumatorii depistati la data efectuarii controlului, din care se va
scadea cantitatea de apa-canal facturata pentru aceastd perioadd. Totodata, utilizatorul are
obligatia sd achite contravaloarea componentelor sistemului public de alimentare cu apa si
de canalizare distruse, precum si a contravalorii lucrarilor de readucere a sistemelor in
stare normala de functionare.

In cazul in care utilizatorul refuza sau nu isi insugeste consumul stabilit in nota de
constatare si procesul-verbal de constatare intocmit de reprezentantii Operatorului,
imputerniciti in acest sens, acesta va fi debrangat de indati de la sistemul de alimentare cu
apa si de canalizare.

In cazul in care utilizatorul recunoaste in scris consumul stabilit printr-o nota de
constatare sau proces verbal de constatare Intocmit de reprezentanfii Operatorului,
imputerniciti in acest sens si 151 asuma obligatia ca dupa emiterea facturii aceasta si fie
achitatd in termenul legal de plata sau solicitd egalonarea la plati a facturii cu achitarea
unui avans de 30 % din valoarea acesteia, serviciile nu vor fi sistate pana la implinirea
termenelor asumate de utilizator prin declaratia anexa la nota de constatare a consumului.
Nerespectarea termenelor asumate prin declaratie atrage sistarea de indatd a serviciilor
prestate de Operator, fard nici o avizare si actionarea in judecata pentru recuperarea
debitului §i a contravalorii lucrédrilor de readucere a sistemelor in stare normalid de
functionare.

Tot pentru o perioada retroactivd de 24 de luni calculatd in sistem pausal, din care
se va scadea cantitatea de apd-canal facturatd pentru aceastd perioadd, vor fi facturati si
utilizatorii aflati in urmaétoarele situatii:

-au declarat eronat datele inscrise in declaratia anexd la contractul de
furnizare/prestare serviciu de alimentare cu apa si/sau canalizare(activitate desfasurati,
consumatori, grad de confort), daca acestia au fost facturati in sistem pausal,

- refurnizarea de catre utilizatori persoane fizice sau juridice a serviciilor prestate
de Operator, daca acesti utilizatori au fost facturati in sistem pausal;

- rebransarea la sistemul de alimentare cu apa si de canalizare de cétre utilizatorii
care au fost debransati de Operator pentru neplata facturii sau pentru oricare din cauzele
prevazute in prezentul Regulament.

Nedeclararea corectd, pe proprie rdaspundere, a suprafetelor detinute de fiecare
utilizator, va conduce la calcularea si facturarea unui consum de apd meteorici retroactiv
pentru o perioada de 24 luni, din care se va scadea cantitatea de apd meteorica facturata
pentru aceasta perioada.

Sustragerea de apd prin orice mijloace constituie infracfiune de furt si se
pedepseste conform prevederilor legislatiei in vigoare.
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In toate cazurile in care se vor constata conectiri neautorizate si consumuri
frauduloase, Operatorul va formula plangere penald impotriva utilizatorilor aflati in astfel
de cazuri.

J) sé verifice existenta instalatiilor de preepurare, epurare si/sau a bazinelor etange
vidanjabile si daca acestea sunt executate conform normativelor in vigoare, in cazul in care
nu exista retea stradald de canalizare.

k) sd verifice si sd constate starea instalatiilor interioare ale utilizatorului, care
trebuie sd corespundd prescriptiilor tehnice avute in vedere la eliberarea acordului de
furnizare si incheierea contractului.

1) sa efectueze controale si prelevari de probe in punctul de descarcare in reteaua
publica de canalizare a apelor uzate generate de activititi economice si in conformitate cu
principiul ,,poluatorul plateste”

m) sd sisteze furnizarea serviciului de alimentare cu apd si de canalizare si in
urmatoarele situatii:

- In cazul imobilelor nelocuite, pardsite pentru care nu se cunoaste proprietarul sau
nu au fost comunicate Operatorului toate datele de contact si s-a intrerupt facturarea pe o
perioadd mai mare de 3 luni;

- utilizatorilor cu activitate sezonierd, la inchiderea activitatii, pentru a evita furtul
contorului de apa, inghetul, distrugerea, etc., in cazul in care caminul de bransament se afla
pe domeniul public

In cazul imobilelor nelocuite, reluarea serviciilor de alimentare cu apa si de
canalizare se va face n baza unei solicitdri scrise, Insotite de actul de proprietate si numai
dupd achitarea cheltuielilor de sistare a apei/canalizérii si a datoriilor existente pe
bransament. In cazul vanzarii-cumpararii imobilului, atat vechiul cat si noul proprietar au
obligatia de a solicita Operatorului o adeverinta privind plata la zi a consumului de apa si
de canalizare pe brangsamentul imobilului respectiv, inclusiv penalitétile de intarziere la
plati. In caz contrar, dupd vanzarea imobilului riaspunzitor de plata datoriilor pe
bransament va fi cumpdrdtorul si notarul care a autentificat contractul de véanzare-
cumpdrare. Pand la achitarea datoriilor pe brangament, Operatorul va sista furnizarea apei.

n) Operatorul va percepe véarsarea unui depozit de garantie in suma egald cu
c/valoarea consumului de apa si canal corespunzatoare lunii iulie a anului anterior pentru
persoanele juridice/fizice care desfdgoard activitate sezonierd (turism, alimentatie publica,
casd de vacantd, etc.). Pentru utilizitatorii persoane fizice/juridice cu activitate sezoniera
care nu au avut activitate In sezonul precedent depozitul de garantie va fi egal cu
contravaloarea consumului lunar rezultat prin aplicarea normativelor in vigoare privind
stabilirea cantitdtilor de apd in sistem pausal, conform specificului activitatii pe care o
desfédsoard utilizatorul respectiv. Garantia se va depune anual la inceputul sezonului estival
(dar nu mai tarziu de 15 mai). in cazul in care nu existd debite, garantia se va returna la
sfarsit de sezon (dar nu mai devreme de 01 octombrie), la incetarea activitatii sau la
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solicitarea expresa a utilizatorului. In cazul in care garantia nu va fi depusa pana la data
mentionatd in contract si are si facturi neachitate, se va proceda la sistarea furnizarii
serviciului de alimentare cu apd si/sau canalizare, numai dupd 5 zile lucratoare de la
primirea de catre utilizator a unei notificari facutd de Operator si transmisa utilizatorului
prin curier, scrisoare recomandata si prin executor judecdtoresc, contravaloarea notificarii
urmand a fi suportatd de catre utilizator.

Reluarea serviciului se va face dupa achitarea tuturor facturilor restante, a garantiei
si a cheltuielilor justificate de sistarea/rebransarea la sistemul de alimentare cu apa si de
canalizare.

Garantia se va percepe si pentru utilizatorii aflati in insolventd/faliment, in cazul
unor imobile ce nu pot fi debrangate deoarece existd un bransament comun sau alte situatii
incerte datoritd carora Operatorul nu isi poate recupera eventualele debite restante.
Garantia depusa va fi in suma egala cu c¢/v consumului mediu calculat pentru doud luni
calendaristice.

0) sa sesizeze, in scopul prevenirii polarii apei la sursd, autoritdtile competente in
cazul in care utilizatorii nu respectd normele de exploatare si functionare a sistemelor de
alimentare cu apa si de canalizare prevazute de legislatia in vigoare.

p) sd sesizeze autoritdtile competente si sd formuleze plangere penald in cazul
furtului de capace, ce reprezintd infractiune contra patrimoniului §i totodatd un pericol
pentru siguranta traficului si a persoanelor pe drumurile publice;

q) sa solicite si sd primeasca:

- procesul verbal de punere in functiune si buletinele de verificare metrologica a
contoarelor de apd si/sau a celor montate pe racordul de canalizare in cazul utilizatorilor
cu surse proprii de apa care deverseaza ape uzate In reteaua publica de canalizare;

- buletinele de analizd a apelor uzate in cazul utilizatorilor cdrora prin avizul

definitiv de racordare li s-a impus montarea de instalatii de preepurare;

- contractul de vidanjare incheiat cu un agent economic avizat de Operator in cazul
utilizatorilor care colecteaza apele uzate in bazine vidanjabile/fose septice;

- avizele si autorizatiile emise de autoritatile competente, precum si buletinul de
analiza al apei in cazul in care detin surse de apa proprii (cu o valabilitate de maximum 30
de zile);

1) sd solicite incheierea de conventii de facturare individuala, in baza metodologiei
de repartizare si facturare individuald a consumului de apd inregistrat la bransamentul
condominiului, elaborata de Operator si aprobatd de Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara de Apa si Canalizare ,,Apa-Canal Constanta”.

Conventiile de facturare individuald se pot incheia numai in urmaétoarele conditii
cumulative:

- in baza hotardrilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor
administrativ-teritoriale;
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- la nivelul intregului condominiu/asociatiei;
- cu respectarea prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului

Conventiile individuale vor cuprinde si clauze referitoare la modalitatea de determinare si

platd, in condominiu, a cantitafilor de ape uzate si meteorice dupai caz.
Art. 164 (1) Operatorul are dreptul sd solicite periodic ajustarea preturilor si

tarifelor, in functie de modificérile intervenite in structura costurilor.
(2) In cazul gestiunii delegate, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor se poate face
si pe baza unor reguli ori formule de calcul convenite prin contractul de delegare a
gestiunii serviciului intre autoritdtile administratiei publice locale sau, dupa caz, intre
asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu
apd si de canalizare si Operator si avizati de A.N.R.S.C. In acest caz, AN.R.S.C. va aplica
aceste reguli sau formule pentru eliberarea avizului de specialitate sau pentru aprobarea
ajustdrii propuse de Operator, dupa caz, conform competentelor previzute la art. 35 alin.4
din Legea nr.241/2006 republicata.
(3) Operatorul are dreptul de a propune tarife compuse stabilite conform unei
metodologii*) elaborate si aprobate de A.N.R.S.C., care cuprinde o componentd fixa,
proportionald cu cheltuielile necesare pentru mentinerea in stare de functionare si
exploatarea in conditii de sigurantd si eficientd a sistemului de alimentare cu api si de
canalizare, si una variabild, in functie de consumul de apa, respectiv de cantitatea de ape
uzate evacuate, inregistrate la utilizatori.

(4) Avizarea preturilor si tarifelor pentru operatorii cupringi in programe de finantare
externa se realizeazd de catre A.N.R.S.C., in conformitate cu prevederile acordului de
imprumut.
(5) La fundamentarea preturilor si tarifelor, operatorii pot sa solicite o cotd
corespunzatoare pierderilor justificate de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa si
de canalizare. Nivelul acestei cote se stabileste de cétre autoritatile administratiei publice
locale, cu avizul A.N.R.S.C.

Art. 165 (1) Finantarea investitiilor pentru infiintarea, dezvoltarea, reabilitarea si
modernizarea sistemelor de alimentare cu apd si de canalizare intrd in competenta
autorititilor administratiei publice locale. In functie de modalitatea de gestiune adoptata si
de clauzele contractuale stabilite prin actele juridice in baza carora se desemneazi
Operatorul, sarcinile privind finantarea investitiilor pot fi transferate Operatorului.

(2) Finantarea lucrérilor de investitii si asigurarea surselor de finantare se realizeaza in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind finantele publice locale si ale
Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Infiintarea, dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare
aferente serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din bugetele locale se face numai
pe baza hotararilor consiliilor locale, ale consiliilor judetene, ale Consiliului General al
Municipiului Bucuresti sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitarad dupa caz.
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(4) In cazul gestiunii delegate, pentru mentinerea echilibrului contractual, orice subventie
acordatd serviciului de alimentare cu apé si de canalizare va putea fi aprobatd numai dacd
determind o reducere a tarifului si/sau o crestere a calitatii serviciului, corespunzitoare
subventiei acordate.

Art. 166 - Utilizatorul este obligat:

a)sd aiba montate pe bransamentele proprii ale imobilelor contoare de apd pentru
inregistrarea consumurilor;

b) sa asigure folosirea eficienta si rationald a apei preluate din reteaua publica de
alimentare cu apd, prin incadrarea in normele de consum;

c) sad respecte prevederile regulamentului in vigoare, precum si clauzele
contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
incheiat cu Operatorul serviciului de alimentare cu apa si/sau de canalizare;

d) sd respecte in punctul de descdrcare in reteaua de canalizare, conditiile de
calitate pentru apele uzate, potrivit normelor si normativelor in vigoare;

e) sd accepte limitarea cantitativd sau intreruperea temporard a furnizarii/prestarii
serviciului pentru executia unor lucrdri prevdzute in programele de reabilitare a
componentelor de sistem;

f) sa solicite avizul Operatorului in cazul in care doreste sa extinda instalatiile sau
folosinfele care fac obiectul contractului, si daca noile conditii impun, si accepte
modificarea contractului;

g) sad nu utilizeze si sd nu modifice instalatiile interioare ale unui condominiu, in
alte scopuri decét cele pentru care sunt realizate, sau pozitia caminului de brangament,
decat cu acordul Operatorului;

h) sd nu execute legéturi directe intre bransament si conducte de aspiratie ale
pompelor;

1) sa nu realizeze interconectarea surselor de apa proprii cu sistemul de alimentare
cu apd potabild furnizata de Operator (este interzisa montarea clapetului de sens);

j) s nu execute traversari ale conductelor de apa potabild prin camine de vizitare
ale retelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale/fose ori a
conductelor de canalizare prin cdminele retelei de apa potabila;

k) sd& anunte imediat Operatorul despre aparitia oricarei deteriorari sau
descompletari aparute la caminul de bransament care il deserveste, chiar daci acesta nu se
afld pe proprietatea sa;

1) sa asigure, in cazul in care cdminul de brangament si/sau contorul de apa se afla
pe proprietatea sa, curdtenia si intretinerea in stare corespunzétoare a acestora, precum si
integritatea contorului de apé (furt, soc termic sau mecanic etc.), inclusiv a sigiliilor;

m) sd permita accesul salariatului Operatorului pe proprietatea sa pentru a constata
consumul, a controla instalatiile de utilizare, a verifica interconectarea sistemelor de apa
potabila cu cele din alte surse si a racordarii la sistemul de canalizare, a sista alimentarea
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cu apd prin debrangare de la retelele publice de distributie in cazul nerespectarii clauzelor
contractuale, a inlocui sau monta contori de apa, a identifica lucrarile clandestine de
ocolire a contorului s§i pentru a verifica integritatea contorului de apa, a modulului
electronic si a sigiilor, etc.;

n) sd permitd accesul salariatului Operatorului la caminele de racord, bazinele
vidanjabile si instalatiile de preepurare, amplasate pe proprietatea sa, pentru verificarea
starii de intrefinere si functionare a acestora, precum si pentru prelevarea de probe, in
scopul verificdrii respectarii valorilor maxime admise la indicatorii prevazuti in acordul de
preluare si in standardele in vigoare;

0) sd execute lucrdrile de intretinere i reparatii care 1i revin, la instalatiile
interioare pe care le are in folosintd, pentru a nu se produce pierderi de apd sau a crea, prin
functionarea lor necorespunzitoare, un pericol pentru sanitatea publica; obligatia se
extinde si la statiile de hidrofoare, rezervoare, statii de pompare interioare, instalatii de
preepurare, bazine etanse vidanjabile, etc., care sunt in proprietatea utilizatorului; lucrarile
de reparatii vor fi executate In termen de 72 de ore dupa producerea defectiunilor;

p) sd asigure pentru apele uzate si meteorice conditiile de descarcare prevazute de
Operator in avizul de bransare/racordare si sd nu evacueze in reteaua de canalizare
deseuri, reziduuri, substante poluante, substante prioritar periculoase sau toxice care
incalca conditiile de descércare impuse de normele tehnice in vigoare;

q) sd asigure integritatea, intretinerea si repararea instalatiilor interioare de apa si
de canalizare;

r) sd ia masuri pentru prevenirea inundarii subsolurilor, prin montarea de clapete
de retinere sau vane pe coloanele de scurgere din subsol, Operatorul nefiind responsabil
pentru eventualele pagube produse;

s) sa achite contravaloarea serviciilor, inclusiv tarifele suplimentare ori cele
calculate pentru depésiri ale valorilor concentratiilor maxime admisibile pentru apa uzata
evacuatd in reteaua de canalizare, in termen de 15 zile de la emiterea facturii; data emiterii
facturii si termenul de scadentd se inscriu pe facturd. Factura individuala pentru serviciul
de alimentare cu apa si de canalizare constituie titlu executoriu.

t) sa achite penalitétile emise pentru plata cu intarziere a facturilor.

Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage dupa sine penalitati
de intarziere, dupa cum urmeaza:

- penalitdtile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementarilor legale in vigoare;

- penalitatile se datoreazd incepand cu prima zi dupa data scadentei;

- valoarea totald a penalitdtilor nu poate depédsi cuantumul debitului si se constituie
venit al Operatorului.

Dupé expirarea termenului de 30 de zile de la data scadentei facturii, in caz de
neachitare a acesteia, debitorul va fi actionat In judecata si/sau pus in executare silitd dupa
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ce va fi notificat prin postd, cu confirmare de primire sau prin executor judecitoresc,
contravaloarea notificarii urmand a fi suportatd de céatre utilizator, precum si toate
cheltuielile de judecatd si de legalizare a facturilor.

u) in cazul in care utilizatorul nu a primit factura din diverse motive neimputabile
Operatorului, acesta are obligatia sd se intereseze despre sumele de platd, la sediile
Operatorului din localitdtile unde achitd in mod curent contravaloarea facturii, termenul
legal de achitare a facturii rdméandnd cel prevdzut de lege. Deoarece serviciile de
alimentare cu apd si de canalizare sunt servicii cu prestatie continud, utilizatorul are
obligatia de a plati lunar factura in termenul scadent, neprimirea facturii neputand constitui
motiv de neplata.

Lipsa comunicarii facturii catre utilizator nu il exonereaza pe acesta de obligatia
platii contravalorii consumului de apa si canal si a penalitatilor de intarziere.

v) sd comunice si sa prezinte Operatorului, in cazul in care detine surse proprii de
apd, data punerii in functiune a acestora, avizele si autorizatiile emise de autoritatile
competente, (Directia de Sédnatate Publicda, Autoritatea Nationalda Sanitar Veterinard si
Siguranta Alimentelor si Administraia Nationald Apele Romaéne), debitul sursei de apa si
consumatorii deserviti din aceasta, avand totodata obligatia sa instaleze contoare de apa cu
respectarea prevederilor legislatiei metrologice in vigoare si sd tind la zi registrul de
evidentd, pe baza caruia sd se poatd calcula si verifica debitul surselor proprii, precum si sa
monteze, daci conditiile tehnice permit, aparate de masura pe reteaua de canalizare acolo
unde foloseste apa ca materie primd, In caz contrar debitul evacuat va fi 100% din debitul
captat;

y) sé nu construiasca si sd nu amplaseze obiective in zona de protectie sanitard sau
care nu respectd distantele de siguranta fatd de constructiile si instalatiile Operatorului
aferente activitdtii de distributie, iar cele construite sau amplasate nelegal si/sau cu
nerespectarea acestei obligatii contractuale sa le desfiinteze;

z) sa nu utilizeze apa livrata in alte scopuri decét pentru folosinta proprie, si sd nu
o pund la dispozitie, cu orice titlu, unei alte persoane fizice ori juridice, cu exceptia
cazurilor de incendiu;

aa) sd nu execute lucrdri clandestine de ocolire a contorului de apa;

bb) sd nu manevreze vanele dinaintea contorului de apa, in sensul de curgere a
apel si sa foloseascd, pentru izolarea instalatiilor interioare, numai robinetul sau vana de
dupa contor, in sensul de curgere a apei,

cc) s nu practice o imbinare sau orice accesare pe brangsament, amonte de punctul
de delimitare;

dd) si nu influenteze in nici un fel indicatiile contorului de apd pentru partea
mecanica si electronicd, cat si integritatea sigiliilor;

ee) s transmitd indexul lunar al contorului de apa, inainte de perioada de facturare
inscrisd pe factura;
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ff) sd aducd la cunostintd Operatorului, in termen de 15 zile lucrdtoare, orice
modificare a datelor sale de identificare, a datelor imobilului sau orice alte modificari,
precum si a adresei la care Operatorul urmeaza sa trimita corespondenta. Orice modificare
cu privire la numarul de persoane sau alte modificari se va evidentia in factura lunii
urmatoare;

gg) sd aducd la cunostinta Operatorului dacd detine mai mult de un singur
bransament de apa pe o proprietate/punct de lucru; Utilizatorul este obligat si sesizeze
Operatorul in termen de 5 zile de la data dobandirii brangsamentelor suplimentare de api,
urmare achizitionarii de noi proprietéti;

hh) sd depund garantia solicitatd de Operator conform prevederilor prezentului
regulament;

i1) In cazul in care un imobil apartine mai multor proprietari/locatari si care nu sunt
constituiti in asociatii de proprietari/locatari conform legislatiei in vigoare, iar imobilul are
un singur brangsament, contractul se incheie cu unul dintre proprietari/locatari, in baza
acordului dat in scris de cétre ceilalti proprietari/locatari din condomiuniu. Titularul de
contract se obligd sd colecteze contravaloarea serviciilor prestate si sd achite valoarea
facturii in termenul legal de plata.

jj) sad declare natura activitifii desfasurate la punctul de consum (turism,
alimentatie publica, casd de vacantd, etc.) precum si perioada de desfagurare a activitatii.

1) utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de
alimentare cu apd, au obligatia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente
sau nou-infiintate, dacéd acestia nu detin statii de epurare avansata care respecta conditiile
de descarcare a apelor epurate in mediul natural.

Art. 167 Principalele obligatii ale utilizatorilor din condominiu in cazul incheierii
de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului sunt:

a) sa suporte proportional cu cota-parte indiviza cheltuielile de administrare,
intretinere §i reparare a instalatiilor comune de alimentare cu apd si de canalizare din
condominiu;

b) sd plateasca pana la termenul de scadenta facturile individuale emise de
Operator;

c) sa suporte cheltuielile de montare, verificare periodicd metrologica si inlocuire
a contoarelor de apa aferente proprietatii individuale;

d) sdinlocuiascd contoarele de apé cu citire la distantd numai cu contoare de
acelasi tip si sd comunice Operatorului, in termen de cel mult 48 de ore, seria si indexul
contorului nou impreuna cu seria si indexul contorului inlocuit;

e) sd permita accesul Operatorului pe proprietatea lor, in cazul suspiciunii de
frauda, pentru verificarea integritdtii contoarelor si a functionarii instalatiilor interioare de
apd, in termen de cel mult 48 de ore de la solicitare, sub sanctiunea facturarii in sistem
pausal in 5 zile de la notificarea scrisd; utilizatorul individual nu este exceptat si de la
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aplicarea altor sanctiuni prevazute de lege in cazul in care se constatd violarea sigiliilor
aplicate contoarelor sau robinetelor sau orice alte actiuni care pot denatura corectitudinea
consumului inregistrat de contor.

Art. 168 - Utilizatorul are dreptul:

a) sd beneficieze de serviciul public de alimentare cu apd si de canalizare in
conditiile prevazute in contract;

b) sd renunte, In conditiile legii, la serviciile Operatorului conform prevederilor
contractuale;

c) s primeasca raspuns, in maximum 30 de zile calendaristice, la sesizérile
adresate Operatorului cu privire la neindeplinirea unor obligatii contractuale;

d) s solicite Operatorului remedierea defectiunilor si deranjamentelor survenite la
retelele de distributie sau la brangamentul ce apartine retelei publice;

e) sa solicite in scris, verificarea contoarelor instalate pe brangamentul propriu,
defecte sau suspecte de inregistrari eronate. Sunt supuse verificdrii metrologice numai
mijloacele de masurare care indeplinesc cerintele metrologice si tehnice prevazute in
normele de metrologie legala. In cazul in care verificarea se face la cererea utilizatorului,
in interiorul termenului de valabilitate a verificdrii metrologice, atunci aceste contoare
defecte sau suspecte de inregistrari eronate vor fi demontate de Operator si vor fi verificate
in laboratorul metrologic autorizat, iar cheltuielile de verificare, montare si demontare vor
fi suportate - dupa emiterea buletinului de verificare metrologica - astfel:

I) de catre Operator, dacd sesizarea a fost Intemeiata;

II) de catre utilizator, daca sesizarea s-a dovedit a fi neintemeiata.

In cazul in care cheltuielile de verificare metrologicd, montare si demontare contor
cad in sarcina utilizatorului, acestuia i se va emite facturd, cu termen de plata de 15 zile de
la emiterea ei. In caz de neachitare a facturii in termenul scadent de plata , utilizatorul va fi
actionat in judecatd pentru recuperarea cheltuielilor generate de verificarea metrologica.

f) sé conteste facturile, in termen de 10 zile de la emiterea acestora, cAnd constati
diferente intre consumul facturat si cel realizat;

g) sd solicite in scris Operatorului sistarea serviciului de alimentare cu apa pe o
perioadd determinatd pentru motive intemeiate,faicind dovada platii contravalorii
serviciilor prestate de Operator pand la data solicitarii si a cheltuielilor de sistare.in caz
contrar Operatorul nu va da curs solicitarii. Reluarea furnizarii serviciului de alimentare cu
apa si de canalizare se va face dupa achitarea cheltuielilor de rebransare la serviciul de
alimentare cu apd si/sau canalizare;

h) in condominiile cu sistem de distributie verticala a apei reci/calde este admisa
incheierea de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului, daca sunt indeplinite
cumulativ urmétoarele conditii:

- in toate locurile de consum al apei reci si al apei calde din proprietatea individuala
se monteazd, pe cheltuiala utilizatorului, numai contoare de apa cu citire la distanta, care
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sunt utilizate ca aparate de mésurd a consumului individual si se verificd metrologic la
scadenta:

- in toate proprietdtile individuale din condominiu se monteaza, cu avizul

Operatorului, acelasi tip de contor;

- certificatele metrologice emise de producator/laboratorul autorizat metrologic
pentru contoarele de apa cu citire la distantd montate in toate proprietatile individuale se
predau Operatorului;

1) In condominiile cu sistem de distributie orizontala a apei reci este admisa
incheierea de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului, daca sunt indeplinite
cumulativ urméatoarele conditii:

1. contorul de apd aferent proprietatii individuale este utilizat ca aparat de masura
a consumului individual si se verifica metrologic la scadenta, pe cheltuiala utilizatorului;

2. in condominiile in care apa caldd este distribuitd in sistem vertical, pe langa
conditiile de la punctul 1, utilizatorii trebuie sa mai asigure, pe cheltuiala lor, montarea de
contoare de apd cu citire la distantd in toate locurile de consum al apei calde din
proprietatea individuald; in toate proprietétile individuale din condominiu se monteazi, cu
avizul Operatorului, acelasi tip de contor care este utilizat ca aparat de mdisurd a
consumului individual de apa calda si se verificd metrologic la scadent;

3. certificatele metrologice emise de producator/laboratorul autorizat metrologic
pentru contoarele de apa aferente proprietétilor individuale si, dupa caz, pentru contoarele
de apd caldd cu citire la distantd montate in proprietitile individuale se predau
Operatorului;

J) indiferent de sistemul de distributie a apei in condominiu, contractarea
individuala a furnizarii/prestarii serviciului cu utilizatorii din condominiu se face in
punctul de delimitare dintre refeaua publicd si instalatia interioard a condominiului,
respectiv contorul montat la brangsamentul condominiului, pentru alimentarea cu apa, si
caminul de racord, pentru preluarea la canalizare;

k) asociatia de proprietari/locatari, in calitate de cedent, poate cesiona catre
Operator, in calitate de cesionar, in vederea recuperarii, debitele utilizatorilor din imobilele
de tip condominiu cu o vechime mai mare de 60 de zile, in cazul in care valoarea debitelor
reprezintd cel mult 15 % din valoarea lunard a facturii aferente fiecdrui bransament.
Recuperarea acestor debite urmeazd a fi efectuatd de cétre Operator, inclusiv prin
actionarea utilizatorilor, in calitate de debitori cedati, in instantele judecatoresti/de
executare;

1) Operatorul nu are dreptul sa sisteze furnizarea/prestarea serviciului de
alimentare cu apd si canalizare in imobilele de tip condominiu, dacd sunt indeplinite
conditiile prevazute la lit. k).
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Art. 169 La elaborarea drepturilor si obligatiilor Operatorului in raport cu
autoritatile administratiei publice locale se va urmari asigurarea echilibrului contractual pe
baza urmadtoarelor principii:

a) incasarea preturilor si tarifelor aferente serviciului public furnizat/prestat

stabilite potrivit normelor in vigoare,

b) ajustarea periodicd a preturilor si tarifelor, in raport cu modificarile intervenite

in costuri;

¢) modificarea prefurilor si tarifelor, in conditiile legii, dacd a intervenit o

schimbare semnificativa a echilibrului contractual sau in structura costurilor.

Art. 170 (1)Operatorul serviciului de alimentare cu apé si de canalizare organizat

ca societate comercialda isi poate desfasura activitatea si in alte localititi, pe baze
contractuale.
(2) Operatorul are obligatia sd tina evidente distincte pentru fiecare activitate, avind
contabilitate separatad pentru fiecare tip de serviciu si/sau localitate de operare in parte.
(3) Operatorul care isi desfasoard activitatea in mai multe localitdti infiinteazd  sedii
secundare 1n localitatile unde deservesc mai mult de 30 000 de locuitori.

CAP. VIII- Indicatori de performantd si calitate

Art. 171 — (1) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate
de Operator in asigurarea serviciului de alimentare cu apé si de canalizare.
(2) Indicatorii de performanta asigurd conditiile pe care trebuie sd le indeplineascd
serviciile de apa si de canalizare.
Art. 172 — Indicatorii de performantd minimali, generali si garantati pentru
serviciile de alimentare cu apa si de canalizare sunt stabiliti in anexa nr. 1 la prezentul
Regulament.

CAP. IX- Contractul de furnizare/prestare si utilizare a serviciilor de apd si de
canalizare

Art. 173- Contractarea furnizarii i prestarea serviciilor de alimentare cu apa si de
canalizare se vor realiza astfel:
a) 1n cazul in care utilizatorii au brangamente proprii, prin contracte incheiate intre
Operator si utilizatori;
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b) in cazul in care furnizarea apei potabile se face prin cismele stradale catre
persoanele fizice care nu au bransament, prin contracte incheiate cu toti cei care
beneficiazd de acest serviciu. Arondarea utilizatorilor si cantitatile de api ce vor fi
facturate acestora se vor stabili de cétre Operator Impreund cu autoritédtile administratiei
publice locale si potrivit Ordinului 29/N/1993;

¢) in cazul utilizérii apei de la hidrantii stradali de catre Operatorul serviciului de
salubrizare sau cel al domeniului public, pe bazd de contract intre operatorii acestor
servicii si Operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

d) pentru consumurile de apd utilizate de pompieri pentru instruire si stingerea
incendiilor, pe baza de contract incheiat cu autoritdtile administratiei publice locale, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 174 - Nicio reducere de consum nu poate fi solicitatd sub motivul pierderilor
de apd din instalafia interioara a utilizatorului, deoarece acesta este singurul responsabil de
instalatia sa interioara.

Art. 175 - Operatorul poate desemna, prin decizie a Consiliului sau de
Administratie, persoanele imputernicite ca, intr-o anumitd arie teritoriald, si semneze
contractele de furnizare/prestare, si conventiile de facturare individuald in numele si pe
seama Operatorului.

Art. 176 In vederea trecerii la incheierea contractelor individuale, contractul de
furnizare/prestare a serviciului incheiat cu utilizatorul colectiv se poate rezilia, la cererea
acestuia, numai cu acordul scris al tuturor proprietarilor, exprimat prin hotdrarea adunarii
generale a asociatiei luatd cu unanimitate de voturi, si dupa achitarea la zi a tuturor
debitelor datorate catre Operator.

Art. 177 Indiferent de sistemul de distributie a apei in condominiu, contractarea
individuald a furnizarii/prestarii serviciului cu utilizatorii din condominiu se face in
punctul de delimitare dintre reteaua publica si instalatia interioard a condominiului,
respectiv contorul montat la bransamentul condominiului, pentru alimentarea cu apa, si
caminul de racord, pentru preluarea la canalizare.

Art. 178 Contractele individuale de furnizare/prestare a serviciului cu utilizatorii
din condominiu se incheie cu Operatorul, iar contractul incheiat cu asociatia de
proprietari/locatari inceteazd de drept numai dupd achitarea la zi de catre utilizatorul
colectiv a tuturor debitelor datorate Operatorului.

Art. 179 In cazul condominiilor existente, trecerea de la distributia verticald la
distributia orizontald a apei in condominiu se face cu acordul scris al tuturor detinatorilor
cu orice titlu ai spatiilor din cadrul condominiului si pe cheltuiala acestora, exprimat prin
hotararea adunarii generale a asociatiei luatd cu unanimitate de voturi, in baza unei
documentatii tehnico-economice intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare
si a autorizatiei de construire eliberate de autoritatea administratiei publice locale.
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Art. 180 Trecerea la distributia orizontald a apei In condominiu se face integral,
pentru toate spafiile cu destinatie de locuintd si/sau altd destinatie, fiind interzisa
repartizarea consumului in ambele sisteme de distributie.

CAP. X - Realizarea serviciului dupd producerea unui cutremur

SECTIUNEA 1 - Serviciul de alimentare cu apa

Art. 181 - Pentru reducerea efectelor negative asupra populatiei, animalelor si
mediului, Operatorul impreund cu autoritatea publicd locald va asigura informarea si
instruirea prealabild a populatiei prin mass-media privind modul de comportare in situatii
de calamitati naturale.

Art. 182 - Dupa incetarea miscarii seismice Operatorul trebuie sa verifice:

a) starea retelelor de distribufie;

b) starea de etangeitate a rezervoarelor;

¢) integritatea sistemelor de aductiuni;

d) integritatea captérii si a surselor de alimentare cu energie electrica.

Art. 183- Operatorul va actiona suplimentar, realizand urmétoarele actiuni:

a) verificarea In teren si depistarea deteriorarilor retelei, iar in cazul constatarii
unor pierderi majore, izolarea la rezervorul de acumulare pentru a pastra cat mai multd apa
inmagazinatd;

b) solicitarea avizului comandamentului pompierilor pentru ca apa din rezerva de
combatere a incendiului (rezerva protejata) sa fie folosita pentru asigurarea apei de baut,
dupa stingerea incendiilor;

c) inchiderea si izolarea tronsoanelor din retea, fard defectiuni, si toate
bransamentele utilizatorilor, cu exceptia celor cu risc mare;

d) verificarea modului de functionare al hidrantilor si trecerea la echiparea celor in
stare de functionare pentru furnizarea de apa in mod individual pentru populatie, asigurand
sau solicitdnd organelor abilitate paza acestora;

e) realizarea alimentarii cu energie electricd a pompelor din sursele de rezervi,
inclusiv din grupurile generatoare mobile din dotare;

f) stabilirea solutiei de alimentare cu apd in cazul in care aductiunea este
deteriorata.

81



~

g) realizarea de lucrdri provizorii, la suprafatd, de legare a tronsoanelor rdmase
intregi In cazul unor avarii locale pe aductiune, retea etc., utilizind materiale rezistente si
cu Imbindri rapide. Lucrarile provizorii vor fi supravegheate, iar apa dezinfectatd adecvat;

h) trecerea, din momentul in care sistemul poate functiona cel putin partial, la
refacerea sistematicd a acestuia, astfel incat sa se asigure debitele minime de functionare.

Art. 184 - In cazul calamititilor naturale trebuie actionat rapid si eficient,
asigurandu-se:

a) realizarea planului de actiune, insusit de personal prin simuldri anterioare
producerii calamitatii;

b) asigurarea cadrului organizatoric, astfel incat personalul sa lucreze independent,
legatura intre echipe si factorii de decizie realizdndu-se cu mijloace adecvate de
comunicatie, care sa fie independente de reteaua de telefonie mobila sau fixa.

Art. 185 - Dupa incheierea operatiunilor de remediere, toate instalatiile vor fi
dezinfectate in mod sistematic. Cand apa devine potabila Operatorul va relua furnizarea
serviciului cétre populatie. Se va face o inspectie generala a retelei pentru detectarea si
remedierea locurilor pe unde se pierde apa.

SECTIUNEA a 2-a - Serviciul de canalizare

Art. 186 - Operatorul va efectua urmatoarele activitati:

a) verificarea curgerii apei incepand de la ultimul camin al colectorului principal

b) stabilirea locului in care apa nu mai curge prin colector, marcandu-se
tronsoanele si verificdnd terenul dacd are crdpaturi vizibile, sunt tasari de teren, sunt
constructii prabugite peste canal etc.;

c¢) Operatorul va interveni pentru o perioadd de timp cat mai scurtd in cazul unor
tronsoane rupte in portiunea aval, prin pomparea apei in colector sau chiar direct in emisar,
caz in care va trebui sd existe o notificare prealabild a autoritatilor de apa si de mediu;

d) se vor dezinfecta local zonele afectate;

) va asigura evacuarea apelor uzate prin instalatiile de ape meteorice;

f) vor fi puse in stare de functionare mijloacele auxiliare de pompare a apei din
colectoare.

g) refacerea provizorie a retelei de canalizare folosind tuburi usor de montat.

Art. 187 - Dupa stabilizarea situatiei, reteaua de canalizare va intra intr-un proces

de verificare totala.
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CAP. XI - Realizarea serviciului dupd producerea unei inundatii

SECTIUNEA 1 - Serviciul de alimentare cu apa

Art. 188 - (1) In cazul inundatiilor se vor lua masurile prevazute in Planul aprobat

de inspectoratul pentru situatii de urgenta;
(2) In cazul in care statia de pompare ce asigurd presiunea totald in retea este scoasa din
functiune (voit sau accidental) se va asigura o pompare independentd de pe un
amplasament neinundabil cu motopompe pregétite din timp;
(3) Dacd localitatea este partial inundaté, se va recurge la urmatoarele masuri:

a) dezinfectarea suplimentard a apei, conform recomandarilor organelor sanitare,

( conform planurilor pentru situatii de urgenta;

b) atentionarea locuitorilor cu brangamente in zona inundatd asupra unor masuri
suplimentare legate de consumul apei;

c) oprirea statiilor de pompare aflate in zona inundata.
(4) Dacé se constatd degradarea calititii apei la sursd, se vor lua méasurile necesare in
vederea revenirii la calitatea initiald a apei.
(5) Daca sursele de alimentare cu energie sunt afectate se va aplica solutia alimentare cu
energie electrica de la o sursa de rezerva.
(6) Daca puturile sau caminele drenului sunt inundate, acestea vor fi spélate imediat ce
nivelul apei scade, fiind luate masuri suplimentare pentru a asigura etansarea lor pana la
depésirea fenomenului.

SECTIUNEA a 2-a - Serviciul de canalizare
(

Art. 189 - Operatorul va asigura cu maxima prioritate functionarea statiilor de
pompare a apelor uzate.

Art. 190 - Se vor aplica masuri suplimentare de dezinfectare, mai ales in zonele in
care sistemul de canalizare a refulat.

Art. 191 - Vor fi puse in functiune stafii de pompare provizorii, cu motopompe,
pentru suplimentarea capacitétii de evacuare a apei din zonele inundate.

Art. 192 - Dupd trecerea evenimentului se vor face o verificare generald a
canalizarii, o spdlare si o dezinfectie generala.
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CAP. XII - Realizarea serviciului in caz de furtund si/sau viscol puternic

SECTIUNEA 1 - Serviciul de alimentare cu apa

Art. 193 - In cazul aparitiei furtunii si/sau a viscolului Operatorul:

a) va verifica in prima urgentd sistemul de alimentare cu energie, pundndu-se in
functiune, dacd este cazul, sistemul de rezervd sau vor fi realizate legaturi provizorii,
pentru actionarea cu prioritate a pompelor;

b) va verifica starea ventilatiilor la rezervoare, realizindu-se o verificare a calitatii
apei si o dezinfectare suplimentard, dacad aceasta prezintd nereguli, iar utilizatorii vor fi
avertizati asupra modului in care si se consume apa;

c) va verifica starea captdrii si actionarea cu mijloace adecvate impotriva
inghetarii si blocdrii prizei sau a gréatarului, curdtarea acesteia va fi permanenta, iar in cazul
existentei unor solutii de rezerva, acestea trebuie puse in functiune;

d) va asigura personalului de exploatare care isi are locul de munca in zone izolate
alimentarea cu hrana, sistem de incalzire si echipament de protectie corespunzator;

e) va verifica starea stocurilor de reactivi, acestea fiind refacute periodic, conform
normelor.

Art. 194 - Dupd trecerea furtunii, va fi refacut accesul pe cdile de comunicatie si
vor fi refdcute lucrarile afectate.

SECTIUNEA a 2-a - Serviciul de canalizare

Art. 195 - Pentru mentinerea In functiune a statiilor de pompare de pe reteaua de
canalizare in caz de furtund, este de preferat ca una dintre liniile de alimentare cu energie
electrica sa fie subterand sau se va asigura o sursd independentd de alimentare.

Art. 196 - In caz de viscol si de temperaturi reduse, vor fi atentionati operatorul
serviciului de salubrizare si autoritatea administratiei publice locale, cu privire la
indepédrtarea zdpezii, astfel incdt aceasta, prin topire brusca, sd nu punid sub presiune
canalizarea.

Art. 197 - Vor fi verificate grétarele deversoarelor, ludndu-se si méasurile necesare
pentru eliminarea blocajelor de gheatd la emisar, blocaje care pot produce ridicarea
nivelului apei si inundarea canalizarii.
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CAP. XIII - Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 198 - Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate, prin acte aditionale,
in functie de modificarile de naturd economica, tehnica, tehnologicad si legislativa, prin
hotdrdre a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard de api si canalizare "Api-Canal
Constanta".

Art. 199 — Regulamentul se aplicd de la data aprobarii lui de citre Adunarea
Generald a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard de apd si canalizare "Api-Canal
Constanta".

Art. 200 — De la data aplicarii prezentului Regulament isi inceteazi aplicabilitatea
Regulamentul aprobat prin Hotardrea nr. 3/16.09.2014 a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard de apa si canalizare "Api-Canal Constanta".

Art. 201 — Orice modificéri la prezentul Regulament vor intra in vigoare de la data
aprobarii lor de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard de api si canalizare "Apa-
Canal Constanta".

Art. 202 — Aparitia altor reglementari, cu caracter normativ, dupd aprobarea
prezentului Regulament, completeaza si modifica corespunzator prevederile acestuia.

Art. 203 — Anexa nr. 1, care face parte integrantd din prezentul Regulament -
Indicatori de performanta pentru serviciile publice de alimentare cu api si de canalizare.

Art. 204 - Anexa nr. 2, care face parte integrantd din prezentul Regulament -
contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu api si de canalizare.
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Anexa nr. 1 Indicatori de performanta si calitate

0 1 2
CONTRACTAREA FURNIZARII APEI/PRELUARII APELOR UZATE SI METEORICE
a) numarul de contracte incheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numérul de solicitari 100%
1,1 & i A - : ;
! b) procentul din contractele de la lit. a) incheiate in mai putin de 30 zile calendaristice 100%
¢) numarul de solicitéri de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numarul total 0.01%
de solicitari de modificare a prevederilor contractuale rezolvate in 30 zile g
MASURAREA SI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APA
a) numarul anual de contoare montate, ca urmare a solicitarilor, raportat la numarul de 100%
solicitdri, pe tipuri de apa furnizatad 0
b) numarul anual de contoare montate, raportat la numarul total de utilizatori fara contor 5%
c) numarul anual de reclamatii privind precizia contoarelor raportat la numarul total de 0.05%
1,2 | contoare, pe tipuri de ap4 furnizatd si categorii de utilizatori iy
d) ponderea din numarul de reclamatii de la lit. c) care sunt justificate 25%
e) procentul de solicitari de la lit. ¢) care au fost rezolvate in mai putin de 8 zile 10%
f) numarul de sesizari privind parametrii apei furnizate raportat la numarul total de utilizatori 1%
g) cantitatea de apa furnizata raportata la numarul total de locuitori de tip casnic deserviti Ifom zi
CITIREA, FACTURAREA SI INCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APA SI DE
CANALIZARE FURNIZATE/PRESTATE
a) numarul de reclamatji privind facturarea raportat la numdrul total de utilizatori ;
(o]
) . . ; 23
1,3 | b) procentul de reclamatji de la lit. a) rezolvate in termen de 10 zile o
0
. ., : s 25
c) procentul din reclamatiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate %
0
d) valoarea totald a facturilor incasate raportata la. valoarea totald a facturilor emise 4
INTRERUPERI SI LIMITARI IN FURNIZAREA APEI SI IN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
1.4 INTRERUPERI DATORATE NERESPECTARII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CATRE
: UTILIZATOR
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a) numarul de utilizatori cdrora li s-a intrerupt furnizarea/prestarea serviciilor pentru

neplata facturii raportat la numar total de utilizatori, pe categorii de utilizatori si pe tipuri de %
servicii
consumatori casnici ( persoane fizice) 0,09
agenti economici 0,20
asociatii de locatari 0,09
b) numarul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la numar total o
de utilizatori, pe categorii de utilizatori si pe tipuri de servicii =
utilizatori casnici ( persoane fizice) 0,02
agenti economici 0,08
asociatii de locatari 0
c) numarul de intreruperi datorate nerespectdrii prevederilor contractuale, pe categorii de -
utilizatori , tipuri de servicii si clauze contractuale nerespectate '
utilizatori casnici ( persoane fizice)
agenti economici
asociatii de locatari 0
d) numarul de utilizatori carora li s-a intrerupt furnizarea serviciilor, realimentati in mai putin
de 3 zile, pe categorii de utilizatori si tipuri de servicii
utilizatori casnici ( persoane fizice) 0
agenti economici 0
asociatii de locatari 0
CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE/PRESTATE
a) numarul de reclamatii privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la numar 0,1
total utilizatori, pe tipuri de utilizatori si tipuri de apa furnizata (potabila sau industriald) si
parametrii reclamati %
1,5 0
b) procentul din reclamatiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina Operatorului ”
0
c) valoarea despagubirilor platite de Operator, pentru nerespectarea conditiilor si
parametrilor de calitate stabiliti in contract, raportatd la valoarea facturata, pe tipuri de 0%
servicii si categorii de utilizatori
RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numadrul de sesizdri scrise, altele decat cele prevazute la celelalte articole, in care se 40
precizeazd ca este obligatoriu raspunsul Operatorului, raportat la total sesizari
1,6 %
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns intr-un termen mai mic de 30 de zile 100
calendaristice. %
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A

2,1

2,2

PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA

a) gradul de extindere al retelei exprimat ca raport intre lungimea retelei data in functiune la 3

inceputul perioadei luate in calcul si cea de la sfarsitul perioadei luate in calcul %

b) consumul specific de energie electricd pentru furnizarea apei, calculat ca raport intre 0,495

cantitatea totald de energie consumata trimestrial/anual pentru functionarea sistemului si

cantitatea de apa furnizata. kWh/m3

c) durata zilnica de alimentare cu apa calculata ca raport intre numéarul mediu zil nic de ore 959%

in care se asigura apa la utilizator si 24 ore, pe categorii de utilizatori 2

d) gradul de contorizare exprimat ca raport intre numarul de utilizatori care au contoare la 90

bransament si numarul total de utilizatori %
PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE

a) gradul de extindere al retelei de canalizare exprimat ca raport intre lungimea strazilor cu 3

sistem de canalizare data in functiune la inceputul perioadei luate in calcul si cea de la

sfarsitul perioadei luate in calcul %

b) consumul specific de energie electricd pentru evacuarea si epurarea apelor uzate, calculat 0,462

ca raport intre cantitatea totala de energie electrica consumata trimestriald/anuala pentru

asigurarea serviciului si cantitatea de apd uzata evacuata kWh/m3

INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

Nr Total
; INDICATORUL
crt. an
0 1 2
BRANSAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR
a) raportul dintre numarul de brangamente si lungimea retelei de distributie a apei bu:/skm
. AL P 3 g R g 4,18
b) lungimea retelei de distributie raportata la numadrul de locuitori asigurati cu apa
m/loc
1,1 : . . Ak i o = - 3,97
’ ¢) raportul dintre lungimea retelei de distributie si numarul de locuitori /I
m/loc
: . 4 : : : - 66
d) raportul dintre populatia racordata la canalizare si populatia totald a localitatii
%
. 56
e) raportul dintre numarul de racorduri si lungimea retelei de canalizare
buc/km
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Anexa nr. 2 Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare

Cod utilizator......ceveeeeeeiiiiiirrnannn,

CONTRACT B ussssimsvinissnsis din
de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

CAPITOLUL I - PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1 - S.C. RAJA S.A. CONSTANTA, cu sediul in Constanta, Str. Calarasi nr. 22-24, jud. Constanta,
inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/80/1991, CIF RO 1890420, telefon 0241/664.046, fax
0241/662.577, 0241/661.940, e-mail: rajal @rajac.ro, conturi: RO36RNCB0114014937350001 deschis la
BCR suc. Constanta, ROO7RZBR0000060001450417 deschis la Raiffeisen suc. Constanta,
RO41BRDE140SV04836391400 deschis la BRD-GSG suc. Constanta, RO70TREZ2315069XXX002278
deschis la Trezoreria Constanta, reprezentatd prin Director General ing. Felix Stroe si prin Director
Economic ec. Tereza Baranescu, in calitate de operator, pe de o parte, si

opersoana fizicid 0O utilizator individual din condominiu...................ccc.ooooiiiiiiii e 5
O 0 s i s s Ao s 5 s a5 b SR e , legitimat cu CI/BI seria........ I 11 SO o "
eliberat de........ccooeevieeiiiiiieceeeeeeen Jadatade.....ooooueveennnnnnn, , domiciliat in localitatea.............cccouenn... ,
Judefiuiidimnrraran i B - SR P PR A B ¢ | ;
BlOC s minir 5 SCATA i 5 St , apartament.......... s telefolt.vnmnnrnenusnn b T 1
adresa e-mail..........ccocvveiieeciiiiii e

L] institutie [J agent economic [] asociatie de locatari/proprietari .. iccecissssssonssssssnnssss
(inmatriculata la Registrul comertului sub nr.........c..cceevenene. , Cod fiscal/cod unic de inregistrare...................
cont deschis la banca .........c...ooovveeeceeiceiieeeeeeeeeeee , cu sediul In localitatea........ccccvvvvveeveeeveciiesienee. ,
L = 12 T b 5 11 e, ;
BloG: i 5 SCATA: ivvssivisa R0 | [ERAEE , apartament.......... o Teprezentati de::avmmmsssnsiissisais 5
avand calitatea de............cccueeeene, e GNP, .o it Rarsessntnssennsninsnsssinmsassnssnssaspmsmpssannnssoibin ,
legitimat cu CI/BI seria........ B s | SO , domiciliat In localitatea..........cc.ooveeeeeeeeiiniiiiee e i
Jadelummamsinimmmissnear b s SEAAA. v s T ST Y 1| T 5
o] [a]o A— S SCAT i o111 [— , apartament.......... s telefol v n i L T :
SO TR iuerionsnvn s v i o A B A

Adresa de trimitere a corespondentei:

imputernicit/delegat.......ccuverrreruesrrsrucsessensessnnsesssesassessanes cicgitimal e CEBLseih. ... BB :
eliberat de ..o sda-datadescuaimmnas (=] 1 0) 1 Ty :
AAreRE B-TIE ] s B A S

Modalitatea comunicarii facturii:

osuport hirtie oformat electronic

in calitate de utilizator pe de alta parte, denumite in continuare parti, au convenit sa incheie prezentul
contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de preluare ape uzate si pluviale, cu
respectarea urmatoarelor clauze:
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CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2 — (1) Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu api
potabila (si/sau brutd) si de canalizare precum si preluarea apelor pluviale in conditiile prevazute in contract
si reglementarea drepturilor si obligatiilor partilor la punctul de delimitare dintre instalatia interioard a
utilizatorului si reteaua apartinand sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare.

(2) Punctul de delimitare mentionat in alineatul precedent este constituit:

a) pentru serviciul de alimentare cu apa: contorul de bransament, care este ultima componenta a sistemului
public de alimentare cu apa;

b) pentru serviciul de canalizare: caminul de racord care este prima componentd a sistemului public de
canalizare.

(3) Prestarea altor activitafi conexe serviciului furnizat/prestat dincolo de punctul de delimitare, vor face
obiectul altor contracte de prestéri servicii, prevederile unor astfel de contracte neputand prevala fata de
prevederile prezentului contract.

Art. 3 - Standardele, normativele, conditiile de calitate privind furnizarea apei, gradul de continuitate,
presiunea de serviciu si debitul asigurat precum si conditiile de acceptare la deversarea in retelele publice a
apelor uzate si pluviale sunt in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 4 — Prezentul contract s-a incheiat pentru:

a)persoane fizice/utilizatori individuali din condominii/asociatii de proprietari/locatari/institutii
publice/agenti economici, pentru consumatorii i puncte de consum, conform anexa nr.1 la contract. Datele
din anexa la contract sunt declarate pe proprie raspundere de utilizator cunoscénd dispozitiile din Codul
Penal in materia falsului in declaratii.

(b) Suprafata totald (construitd si neconstruitd), precum si suprafata de trama stradald, conform
documentelor anexate declaratd pe propria raspundere de citre utilizator, este cea inscrisa in anexa nr. 1 la
contract.

CAPITOLUL III - DURATA CONTRACTULUI

Art. 5 — (1) Prezentul contract este incheiat intre parti pe durati nedeterminati.

(2) Pentru utilizatorii care au calitatea de chiriag/comodatar sau de administrare a imobilului, contractul se
va incheia pe perioadd determinatd in functie de documentele prezentate. Prezentul contract se incheie
pand ladatade........c.ccooiiiiiinniinnenn,

Contractul pe perioada determinatd se incheie numai cu acordul prealabil expres al proprietarului, prin
aceasta Operatorul fiind indreptitit a solicita angajarea raspunderii proprietarului pentru prejudiciile
suferite ca urmare a actiunii sau inactiunii chiriasului in ceea ce priveste executarea contractului de
furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu api si de canalizare.

(3)Pentru utilizatorii care desfagoara activitate de turism/alimentatie publicd sau detin casi de vacant,
perioada de desfasurare a activitatii este: [J permanenta [J sezoniera.

CAPITOLUL IV - DREPTURILE $I OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 6 - (1) Operatorul are urmitoarele drepturi:

1. sa initieze modificarea si completarea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu
apa si/sau canalizare sau a anexelor acestuia, prin acte aditionale sau perfectarea unui nou contract;

2. sd asigure echilibrul contractual pe durata contractului;

3. sé opreascd temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fira instiintarea prealabila a
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utilizatorilor si fird si isi asume raspunderea fatd de acestia, in cazul unor avarii grave a ciror remediere nu
suferd amdnare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defectiuni ale instalatiilor
interioare ale utilizatorului sau care afecteaza buna functionare a sistemului de alimentare cu api si/sau de
canalizare, precum si cand este periclitatd viata sau sénitatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale.
In astfel de cazuri, operatorul are obligatia de a anunta utilizatorii imediat de situatia aparutd prin toate
mijloacele ce le are la dispozitie;
4, s restrictioneze alimentarea cu apd a tuturor utilizatorilor, pe o anumiti perioadd, cu instiintarea
prealabild, in cazul in care apar restrictiondri justificate la sursa de ap3 sau la racordarea si punerea in
functiune a unor noi capacititi din cadrul sistemului de alimentare cu apa sau de canalizare ori a unor
lucrdri de intrefinere planificate. Aceste restrictionari se pot face cu informarea autoritatilor administratiei
publice locale, cu exceptia cazurilor de fortd majora;
5. s factureze si sd incaseze lunar contravaloarea serviciului furnizat/prestat , conform tarifelor aprobate
de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard de apa si canalizare ,,Apa-Canal Constanta"
6. sa aplice si sd incaseze,in cazul neachitérii facturilor in termenul legal de plata, penalititi de intarziere
egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare;
7. sé sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa prin debrangare de la retelele publice de
distributie ori de la retelele de canalizare, cu notificare prealabili de 5 zile lucritoare transmisd
utilizatorului de operator prin curier, scrisoare recomandata si prin executor judecétoresc in urmitoarele
situatii:
a) utilizatorul nu achita contravaloarea serviciilor furnizate/prestate in cel mult 30 de zile calendaristice de
la data expirdrii termenului de plata a facturii;
b) utilizatorul nu permite accesul angajatilor operatorului pe proprietatea sa pentru:
verificarea integritdtii si modului de functionare a instalatiilor; debransare in caz de neplata sau pericol de
avarie; in vederea montdrii contorului utilizatorului facturat in sistem pausal, inlocuirii sau citirii contorului
de apd; in vederea ridicdrii contorului pentru verificare metrologicad sau a verificarii integritatii contorului
de apd; verificarea sigiliilor aplicate contorului; verificarea interconectdrii surselor proprii de apa cu
sistemele de apd potabild; verificarea contorizarii sursei proprii de apa; verificarea racordarii sursei proprii
de apd la sistemul de canalizare; identificarea lucrarilor clandestine de ocolire a contorului;in vederea
prelevdrii probelor de apd uzatd in scopul de a verifica daca apele uzate deversate in reteaua de canalizare
au calitdtile stabilite in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare sau avizelor Operatorului ori
autoritdtilor de gospodérire a apelor;
c¢) utilizatorul nu remediaza defectiunile interioare si prin aceasta prejudiciaza alimentarea cu api si a altor
utilizatori;
d) utilizatorul nu achitd obligatiile de platd pentru recuperarea daunelor stabilite printr-o hotirare
Jjudecétoreascd definitiva;
e) utilizatorul foloseste in instalatia interioara pompe cu aspiratie direct din bransamentul de api;
f) asociatiilor de proprietari/locatari, in cazul in care au debite cu o vechime mai mare de 60 de zile iar
valoarea acestora reprezinta cel mult 15% din valoarea lunari a facturii aferente fiecarui bransament, daci
nu au solicitat incheierea de conventii de facturare individuala sau a contractelor de cesiune de creantd in
conditiile prevazute de legislagia in vigoare;
g) utilizatorul aflat in insolventd/faliment nu isi achita, dupa data declansarii procedurii de insolventa sau
faliment, obligatiile de plata pentru serviciile prestate in termenul scadent de 15 zile de la emiterea facturii;
h) utilizatorul nu respectd clauzele contractuale sau prevederile Regulamentului serviciului de alimentare
cu apd si de canalizare.

In cazul in care utilizatorul nu primeste/refuza primirea scrisorii recomandate, acesta va fi notificat prin
executor judecatoresc, urmand a suporta contravaloarea notificarii.
i) utilizatorul detine surse proprii de apa care se interconecteazi cu sistemul de api potabild furnizata de
Operator sau separarea retelelor se realizeaza prin montarea unui clapet de sens;
j) utilizatorul detine conducte de apa potabila care trec prin camine de vizitare a retelei de canalizare, prin
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canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale sau detine conducte de canalizare ce trec prin caminele
retelei de apa potabila;

k) utilizatorul detine pe proprietatea sa cdmine de bransament care sunt insalubre, neconforme, cu reziduri,
cu deseuri sau pentru care nu este asigurata intretinerea;

1) utilizatorul a montat defectuos sisteme de ridicare a presiunii ce conduc la patrunderea apei din reteaua
interioard in reteaua de distributie prin inregistrarea in sens invers a consumului pe contorul de apa.

In toate cazurile previzute in prezentul regulament (consum fraudulos, conectare neautorizata, surse de

apa interconectate cu sistemul de alimentare cu apd potabild ce pot afecta igiena si sanitatea populatiei,
distrugeri ori degradari ale componentelor sistemului public de alimentare cu apd si de canalizare, etc.)
operatorul va instiinta autoritdtile competente si va formula plangere penala.
m) utilizatorii au surse proprii de alimentare cu api si nu au consum pe bransamentul de apa potabila sau
au un consum redus fatd de activitatea desfdsuratd la punctul de consum, iar pierderile si cheltuielile de
intretinere a retelei de alimentare cu apd din care se alimenteaza si bransamentele acestor utilizatori nu se
justifica,

In toate aceste cazuri reluarea furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apd si de canalizare se va

face in termen de maxim 5 zile lucritoare de la Incetarea tuturor cauzelor care au dus la sistarea serviciului,
cu conditia achitarii cheltuielilor justificate de sistarea/reluarea serviciului.
8. sd desfiinteze de indata, fara notificare prealabila, bransamentele sau
racordurile  realizate fard indeplinirea/respectarea  prevederilor legale ori fird obtinerea
avizelor necesare - denumite conectdri neautorizate si sd formuleze plangere penald in vederea recuperdrii
prejudiciului suferit. In cazul in care utilizatorul nu achiti contravaloarea consumului stabilit prin nota de
constatare si procesul verbal de constatare intocmit de reprezentantii Operatorului imputerniciti in acest
sens, in termenul legal de platd a facturii emise si nici in urma formularii plangerii penale, acesta va fi
actionat in judecatd urmand a suporta toate cheltuielile.

In cazul conectarilor neautorizate operatorul va factura utilizatorului depistat in asemenea situatii
un consum de apa-canal calculat retroactiv pentru o perioadd de 24 de luni in sistem pausal, conform
normativului in vigoare. Totodatd utilizatorul are obligatia sa achite cheltuielile justificate de desfiintarea
conectdrii neautorizate.

Sanctiunea constand in calculul retroactiv pentru o perioada de 24 de luni a consumului in sistem
pausal, se va aplica utilizatorilor, in scopul de a descuraja insusirea pe nedrept a utilitatilor fara a achita
contravaloarea acestora, fard a avea efect data la care utilizatorul si-a executat bransamentul, a incheiat
contract cu operatorul, a fost debransat sau a dobéndit dreptul de utilizare a bransamentului prin actul de
vanzare/cumparare/donatie/comodat/locatie sau data de incepere a activitatii dovedita prin autorizatia emisa
de autoritdtile competente.

Utilizatorul depistat cu conectare neautorizata va fi brangat la sistemul de alimentare cu apa si de
canalizare, dupa obtinerea acordului de furnizare si de preluare emis de Operator, incheierea contractului de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apd si de canalizare si plata consumului facturat, sau
esalonarea acesteia cu plata unui avans de 30% din valoarea facturii, si a cheltuielilor justificate de
desfiintarea conectiri neautorizate.

Sunt considerate consumuri frauduloase si cazurile in care consumul de apa este neinregistrat de
aparatul de masurd din urmaétoarele cauze: distrugerea/deteriorarea contorului de api, ruperea sigiliilor,
demontarea contorului din instalagie, montarea inversd a contorului, demontare/distrugere a modulului
electronic pentru contoarele preechipate si alte modalitdti de sustragere a nregistrarii consumului fara
acordul operatorului, precum si in cazul in care utilizatorul care a fost debransat de la sistemul de
alimentare cu apd si de canalizare s-a rebransat fird acordul Operatorului.

In aceste cazuri operatorul va factura utilizatorului un consum de api-canal calculat retroactiv
pentru o perioadd de 24 de luni in sistem pausal conform normativului in vigoare pentru toti consumatorii
depistati la data efectudrii controlului, din care se va scddea cantitatea de apa-canal facturata pentru aceasta
perioada. Totodata, utilizatorul are obligatia sa achite contravaloarea componentelor sistemului public de
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alimentare cu apd si de canalizare distruse, precum si a contravalorii lucrarilor de readucere a sistemelor in
stare normald de functionare.

in cazul in care utilizatorul refuza sau nu isi insuseste consumul stabilit in nota de constatare si
procesul-verbal de constatare intocmit de reprezentantii operatorului, imputerniciti in acest sens, acesta va
fi debransat de indata de la sistemul de alimentare cu apé si de canalizare.

in cazul in care utilizatorul recunoaste in scris consumul stabilit printr-o nota de constatare sau
proces verbal de constatare intocmit de reprezentantii operatorului, imputerniciti in acest sens si isi asuma
obligatia ca dupd emiterea facturii aceasta sa fie achitatd in termenul legal de plata sau solicitd esalonarea la
platd a facturii cu achitarea unui avans de 30 % din valoarea acesteia, serviciile nu vor fi sistate pani la
implinirea termenelor asumate de utilizator prin declaratia anexd la nota de constatare a consumului.
Nerespectarea termenelor asumate prin declaratie atrage sistarea de indata a serviciilor prestate de Operator,
férd nici o avizare si actionarea in judecatd pentru recuperarea debitului si a contravalorii lucrarilor de
readucere a sistemelor in stare normala de functionare.

Tot pentru o perioada retroactiva de 24 de luni calculatd in sistem pausal, din care se va scidea
cantitatea de apa-canal facturatd pentru aceastd perioada, vor fi facturati si utilizatorii aflati in urmétoarele
situatii:

- au declarat eronat datele inscrise in declaratia anexd la contractul de furnizare/prestare serviciu
de alimentare cu apd si/sau canalizare(activitate desfisuratd, consumatori, grad de confort) daca acestia au
fost facturati in sistem pausal;

- refurnizarea de cétre utilizatori persoane fizice sau juridice a serviciilor prestate de operator,
dacd acesti utilizatori au fost facturati in sistem pausal;

- rebrangarea la sistemul de alimentare cu apd si de canalizare de catre utilizatorii care au fost
debransati de Operator pentru neplata facturii sau pentru oricare din cauzele prevazute in prezentul
Regulament.

Nedeclararea corectd, pe proprie raspundere, a suprafetelor detinute de fiecare utilizator, va conduce
la calcularea si facturarea unui consum de apa meteorica retroactiv pentru o perioada de 24 luni, din care se
va scddea cantitatea de apa meteorica facturatd pentru aceastd perioada.

Sustragerea de apa prin orice mijloace constituie infractiune de furt si se pedepseste conform
prevederilor legislatiei in vigoare.

in toate cazurile in care se vor constata conectdri neautorizate si consumuri frauduloase,
operatorul va formula plangere penald impotriva utilizatorilor aflati in astfel de cazuri.

9. sd aibd acces, in prezenta utilizatorului ori a reprezentantului acestuia, la instalatiile pe care le
administreazd/exploateaza aflate pe proprietatea utilizatorului pentru: verificarea integritatii si modului de
functionare a instalatiilor; debransare in caz de neplata sau pericol de avarie; in vederea montirii contorului
utilizatorului facturat in sistem pausal, inlocuirii sau citirii contorului de apa; in vederea ridicarii contorului
pentru verificare metrologica sau a verificarii integritatii contorului de apa; verificarea sigiliilor aplicate
contorului; verificarea interconectarii surselor proprii de apa cu sistemele de apad potabild; verificarea
contorizarii sursei proprii de apd; verificarea racordarii sursei proprii de apa la sistemul de canalizare;
identificarea lucrdrilor clandestine de ocolire a contorului; in vederea prelevarii probelor de apa uzata in
scopul de a verifica daci apele uzate deversate in refeaua de canalizare au calititile stabilite in conformitate
cu prescriptiile tehnice in vigoare sau avizelor Operatorului ori autoritatilor de gospodarire a apelor;

10. sé solicite si sa primeasca:

a) procesul verbal de punere in functiune si buletinele de verificare metrologica a contoarelor de apa si/sau
a celor montate pe racordul de canalizare in cazul utilizatorilor cu surse proprii de apa care deverseaza ape
uzate in reteaua publicad de canalizare;

b) buletinele de analiza a apelor uzate in cazul utilizatorilor cdrora prin avizul definitiv de racordare li s-a
impus montarea de instalatii de preepurare;
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¢) contractul de vidanjare incheiat cu un agent economic avizat de operator in cazul utilizatorilor care
colecteaza apele uzate in bazine vidanjabile/fose septice;
d) avizele si autorizatiile emise de autoritatile competente precum si buletinul de analiza al apei in cazul in
care detin surse de apa proprii (cu o valabilitate de maximum 30 de zile);
11. sd sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apd si/sau canalizare si in urmitoarele
situatii:
- in cazul imobilelor nelocuite, parasite, pentru care nu se cunoaste proprietarul sau nu au fost comunicate
operatorului toate datele de contact si s-a intrerupt facturarea pe o perioadd mai mare de 3 luni;
- utilizatorilor cu activitate sezonierd, la inchiderea activitatii, pentru a evita furtul contorului de apa,
inghetul, distrugerea, etc., in cazul in care cdminul de bransament se afla pe domeniul public
In cazul imobilelor nelocuite, reluarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare se va face

in baza unei solicitdri scrise, insotite de actul de proprietate si numai dupa achitarea cheltuielilor de sistare
a apei/canalizirii si a datoriilor existente pe bransament. in cazul vinzarii-cumpararii imobilului, atét
vechiul cat si noul proprietar au obligatia de a solicita operatorului o adeverintd privind plata la zi a
consumului de apd si de canalizare pe bransamentul imobilului respectiv, inclusiv penalitatile de intarziere
la platd. in caz contrar, dupa vénzarea imobilului raspunzitor de plata datoriilor pe bransament va fi
cumpdritorul si notarul care a autentificat contractul de vanzare-cumpirare.
12.sd monteze in instalatii contori de apa preechipati cu modul radio pentru citirea la distantd, sa factureze
consumurile de api inregistrate in baza radio-citirilor, sa efectueze citiri intermediare pentru monitorizarea
si analiza consumurilor de apa pe bransament in functie de activitatea desfasurati la punctul de consum, iar
periodic, In cazul in care operatorul nu are acces lunar din motive neimputabile acestuia, si se efectueze
citirea si verificarea fizicd a contorului prin Incheierea unui proces verbal de constatare consum sau prin
evidentierea in fisa de constatare a consumului confirmat de utilizator;
13.sa verifice existenta instalatiilor de preepurare, epurare si/sau a bazinelor etanse vidanjabile si daca
acestea sunt executate conform normelor in vigoare, in cazul in care nu exista retea stradala de canalizare.
14.sd aplice tarife suplimentare diferentiate(TD 1, TD2), conform actelor normative in vigoare (principiul
..poluatorul plateste™) in cazul in care utilizatorul deverseaza in reteaua publica de canalizare ape uzate care
depéasesc concentratiile maxime admise.
15.sd solicite periodic ajustarea preturilor si tarifelor, in functie de modificarile intervenite in structura
costurilor.
16.operatorul va percepe virsarea unui depozit de garantie in suma egald cu contravaloarea consumului de
apd si canal corespunzitoare lunii iulie a anului anterior pentru persoanele juridice/fizice care desfasoara
activitate sezonierd (turism, alimentatie publica, sau detin case de vacanta, etc.). Pentru utilizatorii persoane
fizice/juridice cu activitate sezoniera care nu au avut activitate in sezonul precedent depozitul de garantie
va fi egal cu contravaloarea consumului lunar rezultat prin aplicarea normativelor in vigoare privind
stabilirea cantitidtilor de apd in sistem pausal, conform specificului activitatii pe care o desfasoard
utilizatorul respectiv. Garantia se va depune anual la inceputul sezonului estival (nu mai tarziu de 15 mai).
in cazul in care nu exista debite garantia se va returna la sfarsit de sezon (dar nu mai devreme de 01
octombrie) sau la incetarea activitatii, la solicitarea expresa a utilizatorului. in cazul in care garantia nu va
fi depusd pand la data mentionatd in contract si are si facturi neachitate se va proceda la sistarea furnizarii
serviciului de alimentare cu apd si/sau canalizare, numai dupd 5 zile lucritoare de la primirea de catre
utilizator a unei notificari facutd de operator i transmisa prin curier, scrisoare recomandati si prin executor
judecitoresc, contravaloarea notificarii urménd a fi suportata de catre utilizator.

Reluarea serviciului se va face dupd achitarea tuturor facturilor restante, a garantiei si a
cheltuielilor justificate de sistarea/reluarea serviciului.
17.garantia se va percepe si pentru utilizatorii aflati in insolventd/faliment, in cazul unor imobile ce nu pot
fi debransate deorece existd un brangament comun sau pentru alte situatii incerte datoritd carora operatorul

94



/-s

nu isi poate recupera eventualele debite restante. Garantia depusa va fi in suma egala cu ¢/v consumului
mediu calculat pentru doua luni calendaristice, raportat la ultimul an de consum.

18. sd sesizeze, in scopul prevenirii poldrii apei la sursa, autorititile competente in cazul in care utilizatorii
nu respectd normele de exploatare si functionare a sistemelor de alimentare cu apd si de canalizare
prevazute de legislatia in vigoare;

19. sd sesizeze autoritdfile competente si sd formuleze plangere penald in cazul furtului de capace, ce
reprezintd infractiune contra patrimoniului si totodata un pericol pentru siguranta traficului si a persoanelor

pe drumurile publice;
20. sd reinnoiasca contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare sau s
incheie acte aditionale la aceste contracte, ori de céte ori legislatia in domeniu sau conditiile tehnico-
economice care stau la baza incheierii acestora o impun.

In cazul in care utilizatorul nu formuleazi obiectiuni in scris, in termenul previzut in adresa de
inaintare a contractului sau actului aditional, operatorul va emite facturi in baza prevederilor noului contract
sau act aditional.

21.sd solicite incheierea de conventii de facturare individuala, in baza metodologiei de repartizare si
facturare individuald a consumului de apa inregistrat la bransamentul condominiului, elaborate de operator
si aprobate de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard de apa si canalizare ,,Apd-Canal Constanta".
Conventiile de facturare individuald se pot incheia numai la nivelul intregului imobil/asociatie de
proprietari/locatari.

22. sd actioneze in judecatd si/sau pund in executare silitd utilizatorii care nu isi achita factura dupa
expirarea termenului de 30 de zile de la data scadentei facturii. Debitorul va fi actionat in judecati si/sau
pus in executare silitd numai dupd notificarea prealabila a acestuia, transmiséd prin scrisoare cu confirmare
de primire si prin executor judecétoresc, in acest caz utilizatorul achitdnd contravaloarea notificarii.

23. dreptul de a incheia contracte de colaborare/prestari servicii cu reprezentantii condominiilor, desemnati
de utilizatorii din cadrul acestora, in cazul incheierii conventiilor de facturare individuala.

(2) Operatorul are urmaitoarele obligatii :

1. sirespecte angajamentele asumate prin prezentul contract si prin actele aditionale incheiate ulterior,
precum si prevederile Regulamentului serviciului de alimentare cu apé si de canalizare fatd de toti
utilizatorii cu care a incheiat contracte/acte aditionale;

2.sd presteze serviciul de alimentare cu apa si de canalizare la tofi utilizatorii cu care a incheiat contracte de
furnizare/prestare si utilizare a serviciilor;

3.sd asigure furnizarea/prestarea serviciului la punctul de delimitare cu respectarea prescriptiilor, normelor
si normativelor tehnice in vigoare, inclusiv continuitatea serviciului de alimentare cu apa.

4. sd realizeze monitorizarea calitdtii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu
apd in conformitate cu reglementérile sanitare in vigoare prin prelevarea de probe de apd din punctul de
delimitare a retelei publice;

5. sd verifice, la solicitarea utilizatorului, contra cost, calitatea apei potabile si a apelor uzate si meteorice;
6. sa intretind (numai in cazul in care cdminul de bransament este situat pe domeniul public) si sa verifice
functionarea contoarelor de mésurare a cantitétilor de apé, in conformitate cu prescriptiile metrologice si s
utilizeze pentru sigilare numai sigilii cu serie unicé de identificare pentru a preveni sigilarea neautorizati;
7.sa aducd la cunostinta utilizatorului cu cel putin 24 de ore Tnainte, prin mass-media orice intrerupere in
furnizarea apei si/sau in preluarea apelor uzate si meteorice, in cazul unor lucréari de modernizare, reparatii
si intretinere planificate;
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8.s4 aduca la cunostintd utilizatorului prin afisare la Biroul Relatii cu Publicul, modificarea tarifelor
practicate, fnaintea perioadei de facturare la noul pret;

9.sa emita factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cel mai tarziu
péana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care prestatia a fost efectuati;

10. sd inregistreze toate reclamatiile si sesizérile utilizatorilor, sa le verifice si sa ia masurile ce se impun,
pentru rezolvarea acestora. La sesizdrile utilizatorilor operatorul va raspunde in scris, in termen de
maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea acestora.

11.sd efectueze la la solicitarea utilizatorului verificarea metrologicd a contorului. In aceste cazuri
contorul instalat la bransamentul fiecdrui utilizator, defect sau suspect de inregistrari eronate, va fi
demontat de operator si va fi verificat intr-un laborator metrologic autorizat.

In cazul in care verificarea se face la cererea utilizatorului, in interiorul termenului de valabilitate a
verificdrii metrologice, atunci cheltuielile de verificare, montare si demontare vor fi suportate - dupi
emiterea buletinului de verificare metrologica - astfel:

a) de citre operator, daci sesizarea a fost intemeiati;
b) de catre utilizator, daci sesizarea s-a dovedit a fi neintemeiat;

in cazul in care cheltuielile de verificare metrologica, montare si demontare contor cad in sarcina
utilizatorului, acestuia i se va emite facturd, cu termen de platd de 15 zile de la emiterea e, In caz de
neachitare a facturii in termenul scadent de plata , utilizatorul va fi actionat in judecatd pentru recuperarea
cheltuielilor generate de verificarea metrologica.
12.sd schimbe contorul de api instalat la punctul de delimitare, in cazul in care s-a constatat ci este defect,
in termenul cel mai scurt de la constatarea defectiunii..
Pentru contoarele amplasate pe domeniul privat al utilizatorului, plata operatiunii este in sarcina:
a) operatorului, dacd defectiunea se constata ca fiind rezultata doar ca urmare a utilizdrii normale;

b) utilizatorului, daca defectiunea se constata ca fiind rezultatd ca urmare a utilizérii anormale, defectuoase
de cétre acesta, inclusiv camin neconform care permite inghetarea/deteriorarea contorului;
13.sd ia masuri pentru remedierea operativé a defectiunilor aparute la instalatiile sale;
14.s3 reia furnizarea/prestarea serviciului, in termen de maximum 5 zile lucritoare de la efectuarea,de citre
utilizator a platii facturilor si a cheltuielilor justificate aferente sistdrii, respectiv reludrii/prestirii
serviciului,
15.s4 furnizeze utilizatorului, la cererea acestuia, informatii privind istoricul consumului si platile
efectuate;
16.sd efectueze citirea periodicd a contorului de apd, ocazie cu care se va proceda la incheierea unui proces
verbal de constatare consum sau evidentierea in fisa de constatare. Daca reprezentantul operatorului nu are
acces la contor, iar utilizatorul nu a transmis indexul acestuia, factura este stabilitid pe baza unui consum
estimat in functie de istoricul consumului dintr-o perioadad similara, urméand ca in urmatoarea luna si se
regularizeze consumul prin citire sau ca urmare a transmiterii indexului de catre utilizator.
17.In raport cu utilizatorii din condominiu in cazul incheierii de contracte individuale de furnizare/prestare
a serviciului, principalele obligatii ale operatorului sunt:
a)sd asigure la bransamentul condominiului parametrii de calitate a apei potabile;
b)sd repartizeze pe fiecare unitate imobiliard consumul de apd inregistrat de contorul montat la
bransamentul condominiului; diferenta dintre consumul inregistrat de contorul de bransament si suma
consumurilor individuale se repartizeaza egal pe unitate imobiliara si se factureaza individual;
¢)sa emita lunar facturd fiecarui utilizator; factura va cuprinde si o rubricd cu termenele de scadenta ale
tuturor contoarelor pentru care utilizatorul trebuie sd asigure, pe cheltuiala sa, verificarea periodica
metrologici;
d)sé factureze in sistem pausal utilizatorii care nu asigurd montarea contoarelor de api in toate locurile de
consum aferente proprietdtii individuale sau care nu verificd metrologic contoarele la termenul de
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scadentd ori nu inlocuiesc toate contoarele respinse metrologic;
e)sd nu sisteze furnizarea/prestarea serviciului la nivel de condominiu in caz de neplatd a facturilor
individuale.
18. Operatorul nu rispunde pentru neindeplinirea serviciului, in cazurile de fortd majora, precum si in
urmétoarele cazuri:

a) ca urmare a lucrdrilor de intrefinere, reparatii, modernizari, extinderi,
devieri, bransari noi, schimbdri de contoare, dacd operatorul a anuntat utilizatorii despre
eventualitatea opririi furnizarii apei, specificdind data si intervalul de timp fin care aceasta
va fi oprita.

b) in cazul ploilor torentiale si a altor fenomene climatice ori calamitdti naturale
care duc la depdsirea capacitdtii proiectate de preluare la canalizare a debitelor.

Art. 7 - (1) Utilizatorul are urmitoarele drepturi :

1. sa beneficieze de serviciul public de alimentare cu apd si de canalizare in conditiile previdzute in
contract;

2. sd renunte, in conditiile legii, la serviciile Operatorului conform prevederilor contractuale;

3. sa primeascé raspuns in maximum 30 de zile calendaristice la sesizérile adresate operatorului cu privire
la neindeplinirea unor obligatii contractuale;

4. sa solicite operatorului remedierea defectiunilor si deranjamentelor survenite la retelele de distributie
sau la bransamentul ce apartine retelei publice;

5. sa solicite in scris, verificarea contoarelor instalate pe bransamentul propriu, defecte sau suspecte de
inregistrari eronate. Sunt supuse verificarii metrologice mijloacele de masurare care indeplinesc cerintele
metrologice si tehnice prevdzute in normele de metrologie legald. Verificarea metrologica se va face cu
respectarea prevederilor art. 6 (2) pet .11;

6. sa conteste facturile, in termen de 10 zile de la emiterea acestora, cidnd constatd diferente intre consumul
facturat si cel realizat;

7. sa solicite in scris operatorului sistarea serviciului de alimentare cu apd pe o perioada determinata pentru
motive intemeiate,ficand dovada pldtii contravalorii serviciilor prestate de Operator pani la data solicitrii
si a cheltuielilor de sistare.in caz contrar Operatorul nu va da curs solicitarii. Reluarea furnizarii serviciului
de alimentare cu apd si de canalizare se va face dupa achitarea cheltuielilor de rebransare la serviciul de
alimentare cu apa si/sau canalizare;

8.dreptul utilizatorului colectiv, asociatii de proprietari/locatari de a solicita incheierea de conventii de
facturare individuald si cesiune de creantd in conditiile previzute de Legea 241/2006 actualizati si ale
Regulamentului serviciului de alimentare cu api si de canalizare.

Conventiile de facturare individuala se incheie in baza metodologiei de repartizare si facturare
individuald a consumului de apa inregistrat la bransamentul condominiului, elaboratd de operator si
aprobatd de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard de Apa si Canalizare ,,Apd-Canal Constanta™.

Conventiile de facturare individuald se pot incheia numai in urmétoarele conditii cumulative:

- in baza hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitétilor administrativ-teritoriale;
- la nivelul intregului condominiu/asociatiei;
- cu respectarea prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului

Contractul de cesiune de creantd se va incheia cu utilizatorul din cadrul condominiului care
inregistreazd datorii fatd de utilizatorul colectiv (asociatie de proprietari/locatari), pe baza situatiei
prezentate de reprezentantul legal al asociatiei de proprietari/locatari din care sa rezulte datoriile
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debitorului, datorii care trebuie sd corespunda in ceea ce priveste suma si perioada cu care asociatia de
proprietari/locatari este debitoare fatd de Operator.

9. dreptul utilizatorului colectiv, asociatii de proprietari/locatari de a solicita rezilierea contractului de
furnizare/prestare a serviciului, In vederea trecerii la Incheierea contractelor individuale, numai cu acordul
scris al tuturor proprietarilor exprimat prin hotirarea adundrii generale a asociatiei luatd cu unanimitate de
voturi, si dupa achitarea la zi a tuturor debitelor datorate catre Operator;

in condominiile cu sistem de distributie verticala a apei reci/calde este admisa incheierea de
contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului, dacd sunt indeplinite cumulativ urmadtoarele
conditii:

- in toate locurile de consum al apei reci si al apei calde din proprietatea individuala se monteaza,
pe cheltuiala utilizatorului, numai contoare de apa cu citire la distantd, care sunt utilizate ca aparate de
masurd a consumului individual si se verificd metrologic la scadenta:

- in toate proprietétile individuale din condominiu se monteazi, cu avizul operatorului, acelasi tip
de contor;

- certificatele metrologice emise de producétor/laboratorul autorizat metrologic pentru contoarele

de api cu citire la distan{d montate in toate proprietatile individuale se predau operatorului;

In condominiile cu sistem de distributie orizontald a apei reci este admisa incheierea de contracte

individuale de furnizare/prestare a serviciului, daca sunt indeplinite cumulativ urmétoarele conditii:

a) contorul de apa aferent proprietatii individuale este utilizat ca aparat de masurd a consumului
individual si se verifica metrologic la scadentd, pe cheltuiala utilizatorului;

b) in condominiile in care apa calda este distribuitd in sistem vertical, pe langa conditiile de la
punctul 1, utilizatorii trebuie s mai asigure, pe cheltuiala lor, montarea de contoare de apa cu citire la
distantd in toate locurile de consum al apei calde din proprietatea individuald; in toate proprietatile
individuale din condominiu se monteazi, cu avizul operatorului, acelasi tip de contor care este utilizat ca
aparat de masura a consumului individual de apa calda si se verificd metrologic la scadentd;

c¢) certificatele metrologice emise de producator/laboratorul autorizat metrologic pentru
contoarele de apa aferente proprietatilor individuale si, dupa caz, pentru contoarele de apa calda cu citire la
distantd montate in proprietitile individuale se predau operatorului;

Indiferent de sistemul de distributie a apei in condominiu, contractarea individuald a
furnizarii/prestarii serviciului cu utilizatorii din condominiu se face in punctul de delimitare dintre refeaua
publica si instalatia interioard a condominiului, respectiv contorul montat la brangsamentul condominiului,
pentru alimentarea cu apa, si cdminul de racord, pentru preluarea la canalizare;

(2) Utilizatorul are urmaitoarele obligatii :

1. sd asigure folosirea eficientd si rationald a apei preluate din refeaua publica de alimentare cu apé prin
incadrarea in normele de consum;

2. sa respecte prevederile Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, precum si
clauzele contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare incheiat cu
operatorul serviciului de alimentare cu apa si/sau de canalizare si a actelor aditionale incheiate la acesta;

3. si respecte in punctul de descércare in reteaua de canalizare, conditiile de calitate pentru apele uzate,
potrivit normelor si normativelor in vigoare;

4. si accepte limitarea cantitativd sau intreruperea temporard a furnizdrii/prestdrii serviciului pentru
executia unor lucrari prevazute in programele de reabilitare a componentelor de sistem sau in caz de avarii;

5. sd solicite avizul operatorului in cazul in care doreste modificarea debitului stabilit initial prin avizul de
alimentare cu apé;
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6. sa solicite avizul operatorului in cazul in care doreste sd extinda instalatiile sau folosintele care fac
obiectul contractului i, daca noile conditii impun, sa accepte modificarea contractului;

7. sd nu utilizeze si sd nu modifice instalatiile interioare ale unui condominiu, in alte scopuri decéat cele
pentru care sunt realizate, sau pozitia caminului de brangsament, decat cu acordul operatorului;

8. sd nu execute legdturi directe intre bransament si conductele de aspiratie ale pompelor folosite in
instalatiile de ridicare a presiunii;

9. sd nu realizeze interconectarea surselor de apad proprii cu sistemul de alimentare cu apa potabila
furnizatd de operator (este interzisd montarea clapetului de sens intre sistemul de apd potabila si cel din alte
surse);

10. sd nu execute traversdri ale conductelor de apa potabild prin camine de canalizare/fose/haznale ori a
trecerii conductelor de canalizare prin caminele retelei de apa potabila;

11. sa anunte imediat operatorul despre aparifia oricarei deteriorari sau descompletiri aparute la caminul
de brangsament care il deserveste chiar daca acesta nu se afld pe proprietatea sa;

12. sd asigure in cazul in care cdminul de bransament si/sau contorul de apd se afld pe proprietatea sa,
curitenia, intretinerea in stare corespunzdtoare a acestora, precum si integritatea si protectia contorului de
apd (in special pe perioada iernii pentru a evita inghetul) , inclusiv a sigiliilor;

13. sd permita accesul salariatului operatorului pe proprietatea sa pentru a constata consumul, a controla
instalatiile de utilizare, a verifica existenta sursei proprii de apa in vederea identificarii interconectdrii
sistemelor de apa potabila cu cele din alte surse si a racordarii la sistemul de canalizare, a contorizirii sursei
de apa proprie, a identifica lucrdrile clandestine de ocolire a contorului si a verifica integritatea contorului
de apd si a sigiliilor.

14. sad permitd accesul salariatului operatorului la cdminul de racord, bazinul vidanjabil si instalatiile de
preepurare amplasate pe proprietatea sa pentru verificarea stdrii de intreginere si functionare a acestora,
precum s$i pentru prelevarea de probe in scopul verificarii respectarii valorilor maxime admise la indicatorii
prevdzuti in acordul de preluare si in standardele in vigoare;

15. sd execute lucrdrile de intretinere si reparatii care ii revin la instalatiile interioare pe care le are in
folosintd pentru a nu se produce pierderi de apd sau a creea prin functionarea lor necorespunzitoare un
pericol pentru sdndtatea publicd. Obligatia se extinde si la statiile de hidrofoare, rezervoare, statii de
pompare interioare, instalatii de preepurare, bazine etanse vidanjabile, etc., care sunt in proprietatea
utilizatorului; lucrarile de reparatii vor fi executate in termen de 72 de ore de la producerea defectiunilor;
16. sa asigure pentru apele uzate si meteorice conditiile de descarcare previzute de operator in avizul de
brangare/racordare si sd nu evacueze in refeaua de canalizare deseuri, reziduuri, substante poluante,
substante prioritar periculoase sau toxice care incalcd conditiile de descarcare impuse de normele
tehnice in vigoare;

17. sa asigure integritatea, intretinerea si repararea instalatiilor interioare de apd si de canalizare;

18. sd nu descarce apele pluviale prin racordul menajer sau apele menajere prin racordul de ape pluviale;
19. sd ia masuri pentru prevenirea inundérii subsolurilor prin montarea de clapete de retinere sau vane pe
coloanele de scurgere din subsol, operatorul nefiind responsabil pentru eventualele pagube produse;

20. sa achite contravaloarea serviciilor inclusiv tarifele suplimentare diferentiate ori cele calculate pentru
depasiri ale valorilor concentratiilor maxime admise pentru apa uzata evacuata in refeaua de canalizare, in
termen de 15 zile de emiterea facturii;

21. si achite penalititile emise pentru plata cu intarziere a facturilor;

Neachitarea facturii In termen de 30 de zile de la data scadentei atrage dupa sine penalitdti de intarziere,
dupa cum urmeaza:

- penalitdtile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare,
stabilite conform reglementarilor legale in vigoare;
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- penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadentei;

- valoarea totald a penalitatilor nu poate depdsi cuantumul debitului si se constituie venit al operatorului.
Dupd expirarea termenului de 30 de zile de la data scadentei facturii, in caz de neachitare a acesteia,
debitorul va fi actionat in judecatd si/sau pus in executare silitd dupd ce va fi notificat prin postd, cu
confirmare de primire sau prin executor judec#toresc, contravaloarea notificérii urmand a fi suportatd de
catre utilizator, precum si toate cheltuielile de judecata si de legalizare a facturilor.

In cazul in care utilizatorul nu a primit factura din diverse motive neimputabile operatorului, acesta are
obligatia sa se intereseze despre sumele de plata, la sediile operatorului din localitafile unde achitd in mod
curent contravaloarea facturii, termenul legal de achitare a facturii riméanéand cel previazut de lege(15 zile de
la emiterea facturii). Deoarece serviciile de alimentare cu apa si de canalizare sunt servicii cu prestatie
continud, utilizatorul are obligatia de a plati lunar factura in termenul scadent, neprimirea facturii neputand
constitui motiv de neplata.

Lipsa comunicarii facturii catre utilizator nu il exonereazd pe acesta de obligatia platii contravalorii
consumului de api si canal si a penalititilor de intirziere.

22. sd comunice §i sa prezinte operatorului, in cazul in care detine surse proprii de apd, data punerii in
functiune a acestora, avizele si autorizatiile emise de autoritétile competente (Directia de Sanatate Publici,
Autoritatea Nationald Sanitar Veterinard si Siguranta Alimentelor si Administratia Nationala Apele
Romaéne), debitul sursei de apd si consumatorii deserviti din aceasta, avand totodata obligatia s instaleze
contoare de apa si sd tind la zi registrul de evidenta, pe baza céruia si se poatd calcula si verifica debitul
surselor proprii, precum si si monteze daca conditiile tehnice permit, aparate de méasurd pe reteaua de
canalizare acolo unde foloseste apa ca materie prima, in caz contrar debitul evacuat va fi 100% din debitul
captat;

23. sd nu construiascd si sd nu amplaseze obiective, in zona de protectie sanitard sau care nu respecta
distantele de siguranta fatd de constructiile si instalatiile operatorului aferente activitdtii de distributie iar
cele construite sau amplasate ilegal si/sau cu nerespectarea acestei obligatii contractuale sa le desfiinteze;
24. sa nu utilizeze apa livratd in alte scopuri decit pentru folosin{d proprie si sd nu o pund la dispozitie cu
orice titlu unei alte persoane fizice ori juridice, cu exceptia cazurilor de incendiu;

25. sa nu execute lucrdri clandestine de ocolire a contorului de apé;

26. si nu manevreze vanele dinaintea contorului de apd in sensul de curgere a apei si sa foloseascd pentru
izolarea instalatiilor interioare numai robinetul sau vana de dupd contor in sensul de curgere a apei;

27. sd nu practice o imbinare sau orice accesare pe bransament, amonte de punctul de delimitare;

28. si nu influenteze in nici un fel indicatiile contorului de apa sau ale sigiliilor. Orice inlocuire de contor
al carui sigiliu a fost rupt si care a fost deschis sau demontat de catre utilizator ori a cérui deteriorare se
datoreazd culpei utilizatorului privind functionarea anormald in conditii de inghet, incendiu, socuri
exterioare sau furt este efectuatd de operatorul serviciului si/sau de cétre un agent economic avizat de
operator numai cu asistentd din partea acestuia, pe cheltuiala exclusiva a utilizatorului suportand totodata
sanctiunea stabilitd prin contract pentru incdlcarea prevederilor legale;

29. si aducd la cunostintd operatorului in termen de 15 zile lucratoare orice modificare a datelor sale de
identificare, a datelor cuprinse in anexa la contract precum si a adresei la care operatorul urmeaza sa trimita
corespondenta. Orice modificare cu privire la datele declarate initial in contract se vor evidentia in factura
lunii urmatoare;

30. si aducd la cunostinta operatorului dacd detine mai mult de un singur bransament de apd pe o
proprietate/punct de lucru; Utilizatorul este obligat sd sesizeze operatorul in termen de 5 zile de la data
dobandirii brangamentelor suplimentare de apd, urmare achizitionarii de noi proprietti;

31. in cazul vanzarii-cumpardrii imobilului, atit vechiul céat si noul proprietar au obligatia de a solicita
operatorului o adeverinti privind plata la zi a consumului de apad si de canalizare pe bransamentul
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imobilului respectiv, inclusiv penalititile de intarziere la platd. in caz contrar, dupd vanzarea imobilului

raspunzitor de plata datoriilor pe bransament va fi cumpdratorul si notarul care a autentificat contractul de

vanzare-cumpdrare. Pand la achitarea datoriilor pe bransament operatorul va sista furnizarea apei.

32. Utilizatorii persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu api, au

obligatia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-infiintate, dacd acestia nu

detin statii de epurare avansata, care respecta conditiile de descércare a apelor epurate in mediul natural.

Utilizatorii care nu sunt racordati la sistemul de canalizare si nu detin statii de epurare a apelor uzate, iar pe

strada pe care locuiesc/isi desfasoard activitatea existd retea de canalizare, acestia vor fi notificati prin

executor judecdtoresc, pundndu-li-se in vedere ca in termen de 90 de zile de la data notificarii sa faca
dovada depunerii documentatiei pentru autorizatia de construire a racordului de canalizare, urméand ca in
termen de 60 de zile de la obfinerea autorizatiei de construire sd execute lucrarea. Dupa expirarea acestor
termene, utilizatorii care nu defin statii de epurare avansate, vor fi facturati si pentru serviciul de canalizare.

33. in cazul in care un imobil apartine mai multor proprietari/locatari si care nu sunt constituiti in asociatii

de proprietari/locatari conform legislatiei in vigoare, iar imobilul are un singur bransament, contractul se

incheie cu unul dintre proprietari/locatari, in baza acordului dat in scris de ciétre ceilalti proprietari/locatari
din condominiu. Titularul de contract se obligd, sa colecteze contravaloarea serviciilor prestate si sd achite
valoarea facturii in termenul legal.

34. sd constituie, la solicitarea Operatorului, un depozit de garantie conform prevederile art. 6(1) pct.16 si

17 din contract.

35. si comunice operatorului lunar indexul contorului de apa;

36. sa declare activitatea desfasuratd la punctul de consum si perioada de desfasurare a acesteia (turism,

alimentatie publica, casa de vacanta, etc.);

37. in cazul incheierii contractelor individuale principalele obligatii ale utilizatorilor din condominiu sunt:
a) sa suporte proportional cu cota-parte indivizd cheltuielile de administrare, intrefinere si
reparare a instalatiilor comune de alimentare cu apd si de canalizare din condominiu;

b) sd plateasca pana la termenul de scadenta facturile individuale emise de Operator;

¢) sa suporte cheltuielile de montare, verificare periodica metrologica si inlocuire a contoarelor de
apd aferente proprietatii individuale;

d) sd inlocuiascd contoarele de apd cu citire la distantd numai cu contoare de acelasi tip si sd
comunice Operatorului, in termen de cel mult 48 de ore, seria si indexul contorului nou impreuna
cu seria si indexul contorului inlocuit;

e) sd permita accesul Operatorului pe proprietatea lor, in cazul suspiciunii de frauda, pentru
verificarea integritatii contoarelor si a functiondrii instalatiilor interioare de apa, in termen de cel
mult 48 de ore de la solicitare, sub sanctiunea facturirii in sistem pausal in 5 zile de la notificarea
scrisd; utilizatorul individual nu este exceptat si de la aplicarea altor sanctiuni previzute de lege
in cazul in care se constatd violarea sigiliilor aplicate contoarelor sau robinetelor sau orice alte
actiuni care pot denatura corectitudinea consumului inregistrat de contor.

CAPITOLUL V - STABILIREA CANTITATILOR DE APA
Art. 8 - Emiterea facturii se realizeaza lunar, in baza citirii contorului sau indexurilor transmise de
utilizator.

Daca reprezentantul operatorului nu are acces la contor, iar utilizatorul nu a transmis indexul
acestuia,factura este stabilitda pe baza unui consum estimat in functie de istoricul consumului dintr-o
perioada similard, urménd ca in urmatoarea lund sd se regularizeze consumul prin citire sau ca urmare a
transmiterii indexului de catre utilizator.
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Art. 9 - Stabilirea cantitatilor de apa livrata si a celei evacuate/preluate in reteaua publicd de canalizare se
face astfel:

1. Cantitatea de api livratd se stabileste pe baza inregistrarilor contorului de apd montat in ciminul de
bransament iar, daca punctul de delimitare nu este contorizat, in baza criteriilor tehnice privind stabilirea
cantitafilor de apd in sistem pausal, astfel cum sunt stabilite conform normativelor in vigoare.

Pentru contorii de apa preechipati cu modul radio pentru citirea la distan{3, cantitatea de apa se stabileste pe
baza inregistrérilor radio pentru perioada in care operatorul nu are acces, iar periodic se va efectua citirea si
verificarea fizica a contorului prin consemnarea in fisa de constatare consum sau intocmirea unui proces
verbal confirmata de utilizator.

Pentru perioada in care contorul a functionat defectuos sau a fost scos din instalatie, cantitatea de api
livratd se va determina pe baza mediei zilnice corespunzédtoare unei perioade similare de consum in care
contorul a functionat normal, aceasta fiind permisd numai in luna constatarii defectiunii, urmand ca in
lunile urmatoare consumul s fie stabilit in sistem pausal;

2. Cantitatea de apd uzatd preluatd in refeaua publicd de canalizare se stabileste ca fiind egald cu
cantitatea de apa facturat;

3. Cantitatea de apd meteorica preluatd de refeaua de canalizare se determind prin inmultirea cantitatii
specifice de apd meteoricd, comunicatd de A.N.M., pentru luna anterioard emiterii facturii, cu suprafetele
totale ale incintelor construite si neconstruite, declarate de fiecare utilizator si cu coeficientii de scurgere
recomandati de SR1846-2:2006, utiliziand formula de calcul: Q= SxNxK, in care: Q(m3)= cantitatea de api
meteoricd facturatd; S(m2)= suprafata totald construitd si neconstruiti, declaratd de utilizator;
N(m3/m2/lund)= cantitatea medie lunard de precipitatii; K= coeficient de scurgere adimensional stabilit
conform SR 1846-2:2006 privind "Determinarea debitelor de ape meteorice".

Art. 10 - La schimbarea contorului in vederea inlocuirii sau verificédrii metrologice periodice, operatorul va
completa si inainta utilizatorului un proces verbal de montare/demontare.

CAPITOLUL VI - TARIFE, FACTURARE SI MODALITATI DE PLATA

Art. 11 - Tarifele unitare practicate vor fi doar cele aprobate potrivit prevederilor legale in vigoare,
consemnate in factura lunard emisa utilizatorului.

Art. 12 — (1) Facturarea se face lunar, in baza tarifelor aprobate exprimat in lei/m3 si a cantititilor efective
determinate pe baza consumului inregistrat de aparatul de masura sau estimate, exprimate in m3.

(2) Emiterea facturii se face pe suport hértie sau in format electronic, la solicitarea expresi a utilizatorului,
cu respectarea prevederilor legale.

(3) In cazul facturdrii unor cantititi estimate sau inscrise eronat, regularizarea consumului se realizeazi prin
factura lunii imediat urmitoare celei in care a fost eliminatd cauza care a condus la estimarea consumului
facturat sau in prima luna de consum pentru utilizatorii sezonieri. Neinsusirea de citre utilizator a citirilor
lunare efectuate de cétre operator sau facturarea (in cazul in care utilizatorul nu a transmis indexul)
consumului pe baza mediei lunare corespunzitoare unei perioade similare de consum, nu constituie motiv
de neachitare a facturii, daca aceasta nu a fost contestati in termen de 10 zile de data emiterii ei.

Art. 13 — (1) Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului va fi emisa cel mai tirziu pana la data de 15 a
lunii urmatoare celei in care serviciul a fost furnizat/prestat si va cuprinde elementele de identificare ale
fiecdrui punct de consum, cantitétile facturate, pretul/tariful aplicat inclusiv baza legal3, cantitatea de apa
uzatd si meteoricd. Factura individuald pentru serviciul de alimentare cu api si de canalizare
constituie titlu executoriu.
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(2) Utilizatorii sunt obligati sa achite facturile reprezentdnd contravaloarea serviciului de care au beneficiat,
in termenul de scadentd de 15 zile de la data emiterii facturilor. Data emiterii facturii si termenul de
scadenta se inscriu pe factura.

(3) Neachitarea facturii in termen de 30 zile de la data scadentei atrage dupa sine penalitéti de intarziere.

(4) Nerespectarea de catre utilizatori a conditiilor calitative si cantitative de descarcare a apelor uzate in
sistemele publice de canalizare stabilite prin acordurile de preluare eliberate de Operator potrivit
reglementarilor legale in vigoare conduce la plata de penalitdti si despdgubiri pentru daunele provocate,
potrivit principiului ,,poluatorul plateste™.

Art. 14 — (1) Utilizatorul poate efectua plata serviciului furnizat/prestat in numerar la casieria operatorului,
cu cec, cu ordin de plata, prin cont curent, pay point, direct debit, etc.

(2) Plata in numerar se considera efectuata la data inscrisa pe chitanta emisa de casieria operatorului iar in
celelalte cazuri la data inregistririi sumei in contul bancar al operatorului.

Art. 15 - In cazul in care pe documentul de plati nu se mentioneazi numirul facturii care face obiectul
platii facturile se considerd achitate in ordine cronologici. Penalitatile se sting in ordinea vechimii lor.

CAPITOLUL VII - RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 16 — Partile raspund pentru neexecutarea in tot sau in parte a obligatiilor contractuale prevazute in
prezentul contract, si/sau in actele aditionale.

Art. 17 - Refuzul total sau partial al utilizatorului de a plati o facturd emisd de operator va fi comunicat
acestuia prin adresd scrisd, cu confirmare de primire, care va contine si motivul refuzului, in termen de 10
zile de la data emiterii facturii. In caz contrar, factura se considerd acceptatd la platd. Reclamatiile se
conciliaza intre parti in termen de 10 zile lucratoare de la data formularii scrise a pretentiilor de catre
utilizator.

Art. 18 — (1) in cazul aparitiei unor situatii de fortd majord, partea care o invocid este exonerati de
raspundere in conditiile legii.

(2) Partea care invoca for{d majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termenul de 48 de ore, despre
producerea evenimentului, apreciind perioada in care urmarile ei inceteaza, cu confirmarea autoritatilor
competente de la locul producerii evenimentului §i sd ia toate masurile posibile in vederea limitarii
consecintelor lui.

(3) Proprietarul spatiului se obligd s respecte clauzele contractuale in solidar cu chiriasul/comodatarul
utilizator.

CAPITOLUL VIII - LITIGII

Art. 19 - Pirtile convin cd toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori incetarea acestuia, si fie rezolvate pe cale amiabild de reprezentantii lor. in
cazul in care nu este posibild rezolvarea litigiilor pe cale amiabild, partile se vor adresa instantelor
judecdtoresti in a carei circumscriptie se afld sediul operatorului.
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CAPITOLUL IX - INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 20 - Prezentul contract poate inceta in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul scris al partilor;

b) de plin drept, farad alte formalitati, in cazul decesului utilizatorului iar nicio alta persoana cu drepturi
depline nu solicita continuarea furnizarii/prestarii serviciilor;

¢) prin denuntare unilaterald a contractului de catre utilizator, cu minim 15 zile inainte de data la care va
opera incetarea contractului, si numai dupd achitarea la zi a tuturor obligatiilor de platd si cheltuielilor
aferente lucridrilor efectuate de cétre operator cu privire la rezilierea contractului;

d) prin denuntare unilaterald a contractului de catre operator cu un preaviz de 30 de zile lucrétoare, printr-o
notificare scrisd comunicatd prin scrisoare recomandata sau prin executor judecatoresc la ultimul domiciliu
ori sediu declarat al utilizatorului, in oricare din urmaitoarele cazuri:

1. angajatii acestuia sunt impiedicati sa verifice sau si citeasca contorul, sd controleze instalatiile interioare
conform prevederilor contractuale;

2. angajatii acestuia sunt impiedicati sd verifice si sd remedieze defectiunile la instalatiile pe care le
administreazi/exploateazi atunci cand acestea se afld pe proprietatea utilizatorului;

3. apa livratd este utilizatd in alte scopuri decét cele previzute in contract;

4. modificarile facute la instalatiile interioare ale utilizatorului produc dereglari in functionarea retelelor
sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare;

5. utilizatorul descarcd apele pluviale prin racordul menajer sau apele menajere prin racordul de ape
pluviale;

6.utilizatorul isi pierde calitatea de titular al contractului in baza cédruia detinea imobilul/spatiul sau
proprietarul imobilului revoca Tmputernicirea utilizatorului de a incheia asemenea contracte;

7.se constatd cd existd mai mul{i coproprietari in indiviziune/ presupusi mostenitori care nu se inteleg
asupra modalitatii de furnizare/prestare a serviciului pentru imobilul indiviz.

8.nedepunerea garantiei de citre utilizatorii conform prevederilor contractuale;

9.nerespectarea altor clauze contractuale sau incélcdri ale prevederilor regulamentului serviciului de
alimentare cu apa si/sau canalizare aprobat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard de apa si
canalizare "Api-Canal Constanta".

10.de plin drept, in conformitate cu legislatia in vigoare privind societatile comerciale;

Art. 21 - In cazul incetrii contractului utilizatorul riméne raspunzitor fata de terti pentru urmarile incetirii
contractului privind asigurarea cu apa a acestora.

CAPITOLUL X - DISPOZITII FINALE

Art. 22 - In toate problemele care nu sunt previzute in prezentul contract, partile se supun prevederilor
legislatiei specifice in vigoare, ale Codului civil, Codului de procedura civild, Codului penal si ale altor acte
normative incidente.

Art. 23 - Anexa nr.1 face parte integrantd din prezentul contract.

Art. 24 - Prezentul contract a fost incheiat in doud exemplare, cate unul pentru fiecare parte, si intrd in
vigoare la data semnadrii acestuia de cétre ambele pérti.

Art. 25 - La data intrdrii in vigoare a prezentului contract, eventualele contracte incheiate anterior isi
inceteazd aplicabilitatea.
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Art. 26 — Prezentul contract se poate modifica cu acordul partilor, prin acte aditionale sau de drept prin
efectul legii.

OPERATOR, UTILIZATOR,

S.C. RAJA S.A. CONSTANTA [1 PROPRIETAR

[ CHIRIAS / COMODATAR

Luat In evidentd,
Serviciul Valorificare Productie
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Anexa nr. 1 la contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare ¢
itiilor de alimentare cu apa si canalizare. B. Situatia persoanelor si a operatorilor economici / institutiilor publice

Date contor apa . Date Sursa proprie racordata la
sa punct consum Denumire 0 rece 0 calda 0 sursa propric canalizare (da/nu) Nr. persoane deservite canalizare (da/nu)
punct consum Consumatori
Activitate desfagurata O paugal
Racord Fosa Racordata contorizata
canal septica la canal
Tip contor Persoane / angajati
Clasa de precizie Grad de confort
DN Loc cazare fard
baie
Serie contor Dus
Serie sigiliu RAJA Cada
Nr./data p.v. montare Lavoar
contor
Buletin de verificare We
metrologica nr./data/
Declaratie de
conformitate
Marcaj de conformitate Pigoar
-
\ Certificat de examinare de tip
Producitor si stare contor
Termen scadent Cigmea
verificare metrologica
Nr./data p.v. sigilare Locuri restaurant
contor
Serie sigiliu Robinet
restaurant O
bar o
Nr./data p.v. receptie Autoturism
bransament api
Nr./data p.v. receptie Piscina (inc)
racord canal
Nr./data aviz de Supr.igienizare
alimentare cu apa i (mp)
canalizare
Boxe spalitorii
Nr. animale
pe categorii
TOR UTILIZATOR, Luat in evidenta Da
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Anexa nr. 1 la contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare ¢

ri o locatari

Punct termic

Bloc

Nr. bransamente Suprafata construita

iz de alimentare cu apa si/sau canalizare

pavata

spatii

nr. persoane deservite

Clasa de precizie _ DN Serie contor
ficare metrologica nr./data Marca metrologica
itor Serie sigiliu
ilda: Tip contor Clasa de precizie DN

nr. persoane deservite

7( Clasa de precizie DN Serie contor

ficare metrologica nr./data Marca metrologica

itor Serie sigiliu

ilda: Tip contor Clasa de precizie DN

n de verificare metrologica nr./data

itor Serie sigiliu

Serie sigiliu RAJA Nr./data p.v. montare contor

Termen scadent verificare metrologica

Serie contor Marca metrologica

Serie sigiliu RAJA Nr./data p.v. montare contor

Termen scadent verificare metrologica

Marca metrologica

Serie sigiliu RAJA

Serie contor

Termen scadent verificare metrologica

Nr./data p.v. mont

UTILIZATOR,
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Anexa nr. 1 la contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare
C. Conditii de calitate si legislatia aplicabili

Standardele, normativele, conditiile de calitate privind furnizarea apei, gradul de continuitate,
presiunea de serviciu i debitul asigurat precum si conditiile de acceptare la deversarea in refelele
publice a apelor uzate sunt in conformitate cu legislatia in vigoare.

Cantitatea de apa meteorica preluatd la canalizare lunar se calculeazi cu relatia:

Q=S xNxK,unde:

Q(mc) = cantitatea de apd meteorica,
S(mp) = suprafata totala (construitd si neconstruita) conform actelor de detinere a proprietatii sau a declaratiei

anexa la contract;
N(mc/mp/lunard) = cantitatea de apa meteorica comunicatd de Autoritatea Nationald de Meteorologie (media

lunara);
K= coeficientul de scurgere adimensional stabilit conform STAS 1846-2-2006.

Legislatia si normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru care se incheie
contractul este:

Nr. ert Indicativul actului normativ sau tehnic Denumirea actului normativ sau tehnic

1. Legea 544/2001 Legea privind liberul acces la informatiile de interes
public.

2. Legea 233/2002 Legea privind reglementarea activitatii de solutionare a
petitiilor

3. Ordonanta nr. 21/1992 Ordonanta privind protectia consumatorului

4., Legea 51/2006 actualizata Legea serviciilor comunitare de utilitéti publice cu
modificirile si completirile ulterioare

3 Legea 241/2006 actualizatd Legea serviciului de alimentare cu api si canalizare

4, Ordinul 88/2007 Ordinul ANRSC pentru aprobarea regulamentului cadru
al serviciului de alimentare cu api si de canalizare

3. Ordinul 90/2007 Ordinul ANRSC pentru aprobarea contractului cadru de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare

6. Ordinul 29/1993 Ordinul MLPAT pentru aprobarea normativului cadru
privind contorizarea apei si a energiei termice la
populatie, institutii publice si agenti economici

Nota: 'Legi, hotarari, ordonante,ordine, normative, standard, etc.

Apele uzate deversate in retelele publice a apelor uzate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii

Nr. crt.  |Indicatorul UM Valoarea maxima |Mod de determinare
Temperatura Grade C 40
PH 6.5...8.5 SR ISO 10523:97
Materie in suspensie mg/dm’ 350 STAS 6953:81
Substante extractibile cu solvent mg/dm’ 30 SR 7587:96
organici
Fenoli antrenabili cu vapori de apa mg/dm3 30 ST AS 7167:92
(C6H60OH)
Detergenti sintetici biodegradabili mg/dm3 25 SR ISO 7875/1.2:96
Alti indicatori considerati esentiali
conform NTPA 002/2005 '

OPERATOR, UTILIZATOR,
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